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Barrio: Hato Rey 

Sector: Floral Park 

Descripcion del Sector 

El sector de Floral Park presenta problemas de inundaciones principalmente en las 

intersecciones de Ia calle Luis Llorens Torres con Ia Calle Pablo Duarte. Aqui es donde 

se origina el punto bajo de Ia zona. El area de captaci6n es bastante extenso y no hay 

suficientes estructuras de drenaje, por lo que Ia mayoria del agua fluye sobre Ia 

superficie y las alcantarillas de Ia intersecci6n no tienen capacidad para manejar tanto 

flujo. Esto provoca que las inundaciones se extiendan y afecten las Calles Francisco 

Sein, Salvador Brau, Padre Rufo, Jose Marti, Matienzo Cintron, Ruiz Belvis. Solo hay 

estructuras de drenaje en las intersecciones de Ia calle Matienzo Cintron con Francisco 

Sein, Francisco Sein con Calle Duarte, Matienzo Cintron con Luis Llorens Torres, Luis 

Llorens Torres con Jose MArti , pero casi todas son estructuras pequenas con tubos de 

12" de diametro o menor. La mayoria de las estructuras en el area estan en buenas 

condiciones pero se inundan en eventos de lluvia. Esto hace pensar que el sistema 

pluvial no tiene capacidad para manejar eventos grandes de lluvia 

Otra area problematica se encuentra en las intersecciones de las calles Pachin Marin, 

Ruiz Belvis y Calle Las Americas. Aqui se forma otro punto bajo. En estas 

intersecciones se acumula demasiado hojas y basura lo que ocasiona que el sistema 

pluvial se tape a menudo. Vecinos del area limpian las parrillas de las estructuras en 

ocasiones cuando detectan que el agua no fluye por las mismas y comienza a 

quedarse empozada. Pero el interior de Ia estructura se queda con las hojas y 

sedimento acumulado. 

Una tercera area problematica se encuentra en Ia calle Jose Marti, frente a Ia 

Universidad Politecnica. Aqui se origina otro punto bajo y las estructuras de drenaje 

estan completamente tapadas. La salida de estas estructuras se conectan a unas 

internas dentro de los terrenos de Ia Universidad Politecnica que tambien son 

inundables. Pero dado que es una instituci6n privada, no se analiz6 el sistema dentro 

de los terrenos de Ia universidad. 

Personal de Ia junta de residentes nos informaron de los limites de las areas 

problematicas, en las cuales nos acompanaron a visitar alguna de elias. Hay escases 

de alcantarillas para el sector y las pocas que hay tienen tubos de pequeno diametro. 

En Ia primera area problematica (calles Pablo Duarte, Luis Llorens Torres y calles 

adyacentes) el sistema pluvial se conecta a una troncal localizada en Ia calle Luis 

Llorens Torres, entre las calles Duarte y Jose Marti. No se pudo precisar el tamano de 





Ia troncal, pero si es de un tamano bastante grande. Esta sigue su recorrido entubado 

hasta llegar a Ia laguna San Jose. Aunque Ia troncal es de gran tamano, las tuberias 

que se conectan a elias no lo son. 

La segunda area problematica tiene una tuberia de 36 pulgadas saliendo de su punto 

bajo y continua fluyendo por Ia calle Las Americas, Calle San Antonio y llega a Ia 

Avenida Barbosa. Este sistema pluvial no se conecta al mencionado en Ia area 

problematica 1 . 

La tercera area problematica, hay una descarga proveniente de Ia Universidad 

Politecnica que se conecta al sistema pluvial de Ia Avenida Ponce de Le6n. Este es un 

sistema independiente del mencionado en Ia area problematica 1. El sistema pluvial de 

Ia Avenida Ponce de Le6n sigue fluyendo hacia el norte. No se sigui6 con su ruta para 

determinar donde termina, aunque todo tiende a indicar que descarga cerca de Ia 

estaci6n de Aquaexpreso. 

En este estudio se analizaron las cuadriculas J12c, J12d, J13a, J13b, que incluyen 

parte del Sector Floral Park. De las estructuras analizadas tenemos que el 62% de las 

estructuras estan tap ad as o sucias, el 36% limpias y el 1% son combinadas. Hay varias 

estructuras que se encontraron en el Iugar que no estaban identificadas en los dibujos 

del Municipio de San Juan. En adici6n hay varias estructuras que aparecen en los 

pianos del municipio pero nose encontraron en ellugar. 

Se recomienda que se limpien y destapen las estructuras identificadas en este informe. 

Tambien se recomienda hacer un estudio hidraulico e hidrol6gico para estudiar Ia 

infrastructura existente. Basado en este estudio se determinarcl si se rehabilita el 

sistema existente o si debe disenar un nuevo sistema pluvial con parrillas y 

estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de Ia zona. Se 

detectaron varias estructuras combinadas por lo que se recomienda eliminar las 

conexiones sanitarias de las pluviales. 

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por 

intersecciones, y se describen los problemas encontrados y acciones inmediatas y a 

largo plazo a tomar. 

Tambien se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y copia de pianos 

usados para el mismo. 
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ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES 

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

RESUMEN DE HALLAZGO$ 

DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE RECOMENDACIONES 

Accion inmediata: Destapar I limpiar estructuras S-001, S-002 y S-003. 
Este es un punto bajo y el tubo de salida descarga hacia Ia UPPR. 

II 
, ( . 'd d Estructuras S-001, S-002 & S-003 estan tapadas. Estructura Accion a largo plazo: En parte se inunda por estar las estructuras tapadas Ca e Jose mart1 Frente Un1vers1 a 

I
. . ) S-004 nose llego aver, queda dentro de los terrenos de Ia en un punto bajo. Pero tam bien se recomienda hacer un estudio hidraulico Po 1tecn1ca 

Calle Sa lvador Brau 

Int. Calle Jose Marti I Calle 

Francisco Sein 

Universidad Politecnica y hidrologico para estudiar Ia zona. Basado en este estudio disefiar un 
nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan 
manejar las escorrentias de Ia zona. 

Accion inmediata: Limpiar estructuras S-005, S-006 y S-007. Este es un 

punto bajo y el tubo de salida descarga corre por debajo de casas hasta Ia 
calle paralela Francisco Sein. En parte se inunda por estar las estructuras 

Estructuras S-005, S-006 y S-007 tienen un poco de tierra en un punto bajo, el area de captacion es grande para solo estas 
en el fondo. Seven funcionando bien. Vecino informa que estructuras. 
se inunda esta area. Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y 

hidrologico para estudiar Ia zona. Basado en este estudio disefiar un nuevo 
sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan 

manejar las escorrentias de Ia zona. 

Accion inmediata: Limpiar estructuras S-008B, S-009 y S-012. Aunque no 

estan tapadas, solo sucias son estrucuturas muy pequenas y se pueden 
Estructura S-008, S-009B, S-010, S-011 no presenta tapar con facilidad. 

p[roblemas. Estructuras S-008B, S-009, S-012 t ienen un Accion a largo plazo: Las estructuras en Ia interseccion son pequef\as y 
poco de sedimento en el fondo de Ia estructura. Estructura poco profundas. Se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico 
S-008 tiene Ia parrilla rota. para estudiar Ia zona . Basado en este estudio disefiar un nuevo sistema 

pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las 
escorrentias de Ia zona. 

H:\08PR099\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-2\HATO_REY\FLORAL_PARK\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Resumen_Brigada_No_3_Fiorai_Park.xlsx 

RE-VISITAR 

1 of 5 





REGION #2 

811912008 J12c 

811912009 J12c 

J12c 

812012009 J12d 

S-013 a S-017 

S-018 a S-019 

S-020 a S-023 

S-001 a S-010H 

Calle Francisco Sein 

Calle Padre Rufo 

Ave. Ponce de Leon (frente a 

Universidad Politecnica) 

Calle Luis Llorens Torres 

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES 
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

RESUMEN DE HALLAZGOS 

Estructura S-013 tiene tubo conectado de 18" procediente 
de S-015. Este tubo tiene Ia pendiente invertida. Se supone 
que drene de S-015 a Ia S-013 pero resulta lo contra rio. La Accion intermedia: Eliminar tubo de salida de 18" que va de Ia 
invertida del S-013 esta mas baja que del S-015, lo que estructura S-013 a Ia S-015. Estructuras S-014 y S-015 no tienen buena 
ocaciona que demasiada agua fluya hacia Ia S-015 que 
resulta que tambien es el punta mas bajo del area. 

Estructuras S-014 y S-015 estan tapadas, llenas de agua a 

funcion. Se recomienda eliminarlas. Accion a largo plazo: 
Hay unas estructuras nuevas instaladas (S-016 y S-017) que no han 
resuelto el problema de inundaciones. Se recomienda hacer un estudio 

concecuencia de Ia pendiente invertida entre las hidraulico y hidrologico para estudiar Ia zona. Basado en este estudio 
estructuras S-013 y S-015. Estructuras S-016 y S-017 son disef\ar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes 
estructuras nuevas y no presentan problemas. Este es un que puedan manejar las escorrentias de Ia zona . 
punta bajo y los vecinos informan que se inunda cuando 
llueve fuerte. 

Estructura S-018 esta parcialmente tapada. Parrilla esta 
tapada. Estructura S-019 no presenta problemas. Vecinos 
informa que esta area se inunda de aguas negras cuando 
llueve fuerte. Nose detecto coneccion sanitaria al pluvial 

Estructuras S-020, S-021 estan parcial mente tapadas. 
Estructuras S-022 no presenta problemas. Estructura S-023 
esta un poco sucia. Parrilas de estructuras S-020 y S-021 
estan parcialmente tapada s. Aqui hay un punta bajo que 
en ocasiones se inunda parte de Ia avenida. 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-018. Esata estructura 
tiene muucho sedimento proveniente de una construccion cercana. 
Medidas de contro l de erosion y sedimentacion se recomeinda en esta 
area mientras continue Ia construccion . Se recomienda que municipio se 
reuna con contratistas para asegurar que las medidas de erosion de Ia 
construccion son adecuadas, o que el municipio le exija medidas de 
erosion mas efectivas. 

Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y 
hidrologico para estudiar Ia zona . Basado en este estudio disef\ar un nuevo 
sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan 
manejar las escorrentias de Ia zona. 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructuras 5-020, S-021 y S-023 . 
Limpiar parrillas de estructuras 5-020 y S-021. 
Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y 
hidrologico para estudiar Ia zona. Basado en este estudio disef\ar un nuevo 
sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan 
manejar las escorrentias de Ia zona. 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-003, S-007, S-008, 5-Estructuras 5001, 50018, 5002,5004 al 5006, 5009, S-010, 5- . 
010E, S-010G. Accton 0108, 5-010c, 5-010D, S-010F, S-010G, no presentan . . . . . . 

bl 07 S 
a largo plazo: Se recom1enda hacer un estudto htdraullco y htdro logtco pro emas. Estructuras S-003, S-0 , -010E, 5-0lOG, estan . _ . 
para estudiar Ia zona. Basado en este estudio dtsenar un nuevo ststema parcialmente tapadas. Estructura 5-008 tiene un penon de 

cementa dentro. Estructura 5-0088 es un manhole 
sanitario. Tiene tuberia de overflow conectada al pluvial. 
Estructura 5-010H tiene una coneccion sanitaria 
proveniente de una residencia. 

pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las 
escorrentias de Ia zona. Eliminar coneccion sanitaria a Ia estructura 5-
010H. Sistemas pluvial y sanitaria deben estar separados y no combinarse . 
Eliminar overflow de estructura 5-0088, no puede haber san itaria 
conectado al pluvial. 
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REGION #2 

812012009 J12d S-011 a S-016 

J12d S-017 a S-018 

811912009 J13a S-001 a S-002 

811712009 J13b S-001 a S-004 

811812009 J13b S-005 a S-011 

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES 
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

RESUMEN DE HALLAZGOS 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-012, S-014, S-015. 
Estructuras S-011, S-012B, S-013 no presentan problemas. Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y 
Estructuras S-012, S-014, S-015 estan parcial mente 

Int. Calle Jose Marti I Calle Llorens 
tapadas. Estructura S-016 genera mal olor. Tiene 4 tubas 

hidrologico para estudiar Ia zona. Basado en este estudio disenar un nuevo 
sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan 
manejar las escorrentias de Ia zona. Hay que investigar silas conecciones 
de Ia estructura S-016 es sanitaria. Si es sanitaria hay que eliminarla. Hay 
un sistema sanitaria cerca a las que se podrian conectar estas lineas. 

Torres 

Int. Calle Paris I Calle America 

Calle Duarte 

de PVC de 4" provenientes de residencias. Pudiera haber 
descargas sanitarias en el pluvial. 

Estructuras S-017 y S-018 estan sucias. Estructura S-017 
genera mal olor. Debe tener alguna coneccion sanitaria . 

Estructura S-001 nose encontro. Puede estar escondida 
dentro de Ia barricada de una construccion que esta en el 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-017 y S-018. Accion 
largo Plazo: lnvestigar posible coneccion sanitaria a Ia estructura S-017. 
De detectar Ia coneccion, esta debe ser completamente eliminada. 

area. Estructura S-002 esta parcialmente tapada Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-002. 
posiblemente debido a los sedimentos de una construccion 
adyacente. 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-002 y S-002B. 

Int. Calle Duarte I Calle Francisco Estructura S-001, S-003, S-004 no presentan problemas. 
Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y 
hidrologico para estudiar Ia zona. Basado en este estudio disenar un nuevo 
sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan 
manejar las escorrentias de Ia zona. 

Sein Estructuras S-002, S-002B tienen un poco de sedimentos. 

Estructura S-005, S-007, S-010, S-011 no presentan 
problemas. Estructuras S-005B, S-006, S-008 tienen un 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-005B, S-006, S-007B y 
S-008. 

poco de sedimentos. Estructura S-007B esta Ilene de agua. Accion lntermedia: Reparar estrucutra S-009B 
lnt Calle Duarte I Calle Llorens Hay un tuba que se conecta al S-007 que aparenta ser Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y 

Torres sanitaria. Estructura S-009 tiene un tuba rota dentro de Ia hidrologico para estudiar Ia zona. Basado en este estudio disenar un nuevo 
estructura. Estructura S-009B esta en malas condiciones. sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan 
parrillas no estan niveladas. Interior de Ia estructura esta manejar las escorrentias de Ia zona. Aqui es el punta bajo de Ia 
rota. urbanizacion. Hay demasiado flujo superficial que llega a esta interseccion. 
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REGION #2 

811812009 J13b S-012 a S-019 

811812009 J13b S-019B a S-021 

811812009 J13b S-022 a 5029 

811812009 J13b S-030 a S-032 

811812009 J13b S-033 a S-038B 

Calle Luis Llorens Torres 

lnt Calle Matienzo Cintron I Calle 

Llorens Torres 

Calle Luis Llorens Torres 

Int. Calle Ruiz Belvis I Calle Luis 

Llorens Torres 

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES 

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

RESUMEN DE HALLAZGO$ 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-013, S-014, S-015, S-
016, S-017 y S-018. 

Estructura 5012, S-015- no presenta problemas. 
. Accion a largo plaza: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y 

Estructuras S-013, S-014, S-016, S-017, S-018, S-019 t1ene .d 
1 

. d. 
1 

d d' d' -
sedimentos acumulado. 

Estructuras S-019B tiene sedimentos acumulado. 
Estructura S-020 no se encontro . Estructura S-021 tiene 

molde de madera en su interior que se esta cayendo. 

Estrcutura S-026, S-027, S-029 no presenta problemas. 

h1 ro og1co para estu 1ar a zona. Basa o en este estu 10 1senar un nuevo 
sistema pluvial con parri llas y estructuras mas grandes que puedan 
manejar las escorrentias de Ia zona. 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-019B. Eliminar 
moldes de madera en el interior de Ia estructura. Obstruyen el flujo de 
agua. 

Accion a largo plazo: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y 
hidrologico para estud iar Ia zona. Basado en este estudio disenar un nuevo 
sistema pluvia l con parrillas y estructuras mas grandes que puedan 
manejar las escorrentias de Ia zona. 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-022, S-023, S-024, s-
025 y S-028. lnstalar abrazadera a estreuctura S-023 para que el agua no 

Estructura S-022 esta tapada.Estructuras S-024, S-025, S-
1 1 

d b 
1 

• 
1 
d 

. . evante a tapa cuan o su e e n1ve e agua. 
028,5-031 t1ene sed1mentos acumulado. Estructura S-023, . 

1 1 
. d h d' h'd 

1
. Acc1on a argo p azo: Se recom1en a acer un estu 10 1 rau 1co y el agua levanta Ia parrilla de esta estructura. Estructura S-

hidrologico para estudiar Ia zona. Basado en este estudio disenar un nuevo 030 tiene un tuba que le llega que esta parcial mente 
tapa do 

Estructuras S-031 tiene sedimentos acumulado. 
Estructura S-030 tiene un tuba que le llega que esta 
parcialmente tapado. Estructura S-032 t iene basura 
adentro. 

Estructura S-033, S-035 S-036 tienen un poco de 

sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan 
manejar las escorrentias de Ia zona. 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura 5-030, S-031 y S-032 
Accion a largo plaza: Se recomienda hacer un estudio hidraulico y 
hidrologico para estudiar Ia zona. Basado en este estudio disenar un nuevo 
sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan 
manejar las escorrentias de Ia zona. 

Int. Calle Ruiz Belvis I Calle Pachin sedimento dentro. Estructura S-034, S-037, S-038 estan 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-033, S-034, S-035, S-
036, S-037, S-038 y S-038B. Esta es una zona que nose le da mucho 
mantenimiento al sistema. Hay que investigar si algunos de las estructuras 
tapadas estan abandonadas. 

Marin completamente tapado. Pudiera ser que esten 
abandonados 

Accion a largo plaza: Se recom ienda hacer un estudio hidraulico y 
hidrologico para estudiar Ia zona . Basado en este estudio disenar un nuevo 
sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan 
manejar las escorrentias de Ia zona. 
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REGION #2 

811812009 J13b S-039 a S-042 

812412009 J13B S-043 a 5050 

812412009 J13b S-051 a S-053 

912812009 J13b S-054 a S-062 

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES 

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

RESUMEN DE HALLAZGO$ 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-042. Estas son 
estructuras de gran captacion que interceptan las escorrentias de los 
nivles altos (ave Ponce de Leon). 

Int. Calle Francisco Sein I Calle Estructura S-039, S-040, S-041 no presenta problemas. Accion a largo plazo: Estas estructuras tienen gran capacidad, aun asi los 
vecinos informan que se inunda Ia interseccion. Par lo que se recomienda 
hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar Ia zona. Basado en 
este estudio disenar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras 
mas grandes que puedan manejar las escorrentias de Ia zona. 

Matienzo cintron Estructura S-042 tiene un poco de sedimento dentro. 

Int. Calle pachin Marin I Calle San 

Antonio 

Calle San Antonio 

Calle San Antonio 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructura S-043, S-044, S-045, S-
046 S-047, S-048 S-049, S-050 y S-051. Aqui se acumula demasiada 
cantidad de hojas, las mismas fluyen con el agua y entran a las estructuras, 
y se tapan con facilidad. Es necesario que se de mantenimiento constante 

Estructura 5043, S-044, S-045, S-046, S-047, S-048, S-050 a esta zona. 
estan parcialmente tapadas. Estructura S-049, S-051 esta Accion a largo plazo: Estas estructuras son poco profundas, con tuba 
sucia. Aqui se genera otro punta bajo. maxmo de 24 pulgadas. Posiblemente sin Ia capacidad adecuada. Par Ia 

que se recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar 
Ia zona. Basado en este estudio disenar un nuevo sistema pluvial con 
parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de 
Ia zona. 

Estructura S-051, S-052 y S-053 estan sucias. 

Estructu ra S-054, S-057, S-060, S-062 estan sucias. 
Estructuras S-055 y S-056 estan selladas, nose pudieron 

abrir. Estructuras S-058 y S-059, S-061 estan parcialmente 
tapadas. Curb de estructura S-059 esta roto, ya hubo un 

accidente de que una persona se le cayo el pie dentro del 
hueco. parrilla de estructura S-062 esta parcialmente 
tapada . 

Accion inmediata: Limpiar estructura S-051, S-052 y S-053. 
Accion a largo plazo: Estas estructuras son pequenas con tubas de 6 y 8 
pulgadas, par lo que t ienen muy poca capacidad. Par Ia que se 
recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar Ia zona. 
Basado en este estudio disefiar un nuevo sistema pluvial con parrillas y 
estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de Ia zona. 

Accion inmediata: Limpiar I destapar estructuras S-054, S-055, S-056, S-
057, S-058, S-059, S-060, S-061 y S-062. Reparar el encintado de estructura 
S-059. Hay un hueco entre el encintado y Ia parrilla . Es necesario 
mantenimiento preventive continuo en esta zona. La cantidad de hojas y 
basura en las estructuras es bien considerable. 
Accion a largo plazo: Esta calle se inunda aproximadamente 3 pies en el 
media de Ia calle. Estructuras pequenas y tapadas con hojas. Par Ia que se 
recomienda hacer un estudio hidraulico y hidrologico para estudiar Ia zona. 
Basado en este estud io disenar un nuevo sistema pluvial con parrillas y 
estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de Ia zona. 
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~I'/..... -z'- (:;1/ D 114 0 Sanitariol Pluvial 

D Doble 

0Triple 

D 112 

Dcompleto 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRI LLA D UMPIA/SUCIA .TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUCIA .TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = OuMPIOISUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B. C. = 0LIMPIOISUCIO 0 TAPADA 

6- TUBO/ B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0 TAPADA 

8 - CUNETA D LIMPIAISUCIA D MALA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr ~NO 

0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

D ROTO D NO NIVELADO 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

D coLAPSADA 

DoTRos 

10-AREA INU NDABLE (NO FEMA) '!7lsr 0 NO 

.P~.?.~~~.~~~g~ .. ~-~.~ .. ~-~9..~.~~.~~.: ............ ~"1::~ ............................................................................................................................................ .. 

..................................................................................................................................................................................................................... 0.~~-~; ... ~~~d~ ............ . 

s- - --­
PARA TUBOS 

I 

r 
0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. CIHG-S'-~~ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

:~~;.~;;;~~ ~~~PA'R) ~:::·:=':="::':~:::: ~~lEW: 
...... CJ~~~Nt:!P.~ .. '£~!?.IT~ .................................. ~.~~-~~Q~~~~.~-~~~~.~!?.~.Y.~~-~~ ................................................................................................................ .. 



•:$ CSA · PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu.a....p Architects and Engineers, LLP FECHA: \9 de Agosto 2009 HOJA 0"?1 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 
~----~--~--~~------~~ 

2 3 \2c. S- 00 8 Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: CQ 1\.Q 3oS2 H.cA:. ( ~ y.(Y\ -\e. a U"''"· 'Yb \ Mmcc. 

OCURRE INUNDACION 'f%@' 1 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ATCH BASIN 

Osimple 

[l CON EVENTO DE TORMENT A 

i>( \1H D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

E)kADA VEZ QUE LLUEVE f\J6~e-

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0 Triple 

D 112 

Ocompleto 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 UMPIA/SUCIA _j)(1'~.TAPADA D NO EXISTE I ROTA . D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUCIA 8) TAPADA~ 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

5- TU 80/B.C. = D UMPIO/SUCIO D TAP ADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

6-TUBO/B.C. = 0LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

7- TU BO/B.C. = D UMP!NSUCIO D TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

8- CUNETA D UMPIA/SUCIA ..i1rMALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr 0No 
ffio DRENA D OTRos 

L!4'i"'lC cb 'Ti.ofJC:-
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [$! si 0 NO 

.. ~~.?.s~~.~s~g~ .. ~~-~ .. ~-~9..~.~~.~~-: ............... ~~f?.& ....... l?.9j9. ........ 0.~~ ................................................................................... .. 

::::::::::::~9.::::;.::::::~:~::: :::~~:~::::::~~::;:: :::::: ::::::::v.~:::::::::h~;:w..::::::::v.:e:e.:~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
....................................................................................................................... i ........................ i ....................... i ......... ud-............... ; ................... tj'~~-;~· ... ~~~~~~-........... . 

\ ., · 0 Parr. Sellada t>'(' ~ Yl.(· rw I 

u?P-~ .. 

s-
PARA TUBOS 

0 Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- oo.3 

FOTO NO. CttJb·-)O'i" 
FOTO NO. ctvt ·· 5C't=f 
FOTO NO. C 1f..{G- SO<t S 



(~ CSA PROYECTO: ESTUDIO INU NDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:! .....,p Architects and Engineers, LLP FECHA: \fb de Agosto 2009 HOJA 04'-
BRIGADA: 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

SECTOR 6 ~\~\ ~Qv-\C-
CALLE/ UBICACION: Cn\le._ Sa.\\lcd.M .. ·-e,,~ 10c. U.c3 

OCURRE INUNDACION ~o 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

ii1cADA VEZ QUE LLUEVE f Vetz-\~ 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~TCH BASIN 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

%oble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA i8tLIMPIA~ 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~UCIA 0TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA ·~ROTA 
4- TU BO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 0 ROTO 

5-TUBO/B.C. = 0LIMPIO/ SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = '1-~ ~CIO 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = '2.'f ~UCIO 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA NuMPI~ 0 MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ilJ.No , 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O oTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~ SI 0 NO , . 

~~~;=::::::=:: ~~ ~=~·:~ ~~~~=~: !==~~~ ~ 
:::::~r.#.:~~:;:~:::::::~::6:;t;,;~:;;;:~:::::::::::?i~::::::~i.4~:::::~;~::::::;g::::~:;;~:~::~9:;::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 

I ' I I 1 ' 1 ' 0 Parr. pesada 

s- - --­
PARA TUBOS 

r 

~arr. Sellada 

0 Punto alto 

15(Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- o M.o 

FOTO NO. C lv-IG·-5049 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 1:;i1LARGO PLAZO 

::::](P.~~~~M:Y.!~:rrA::::::::::::::::::::::::::::::::::::P.:~i.~:~~:~0.;::~~i.~~~~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::A:~:t±::::::::::::: 
...... c.J..?.~~~.~!?.~.Y.!~.ITA ................................... IJ. .. ~~ .. ~~Q~~~~~ .. ~g~~.~!?.~.Y.~~.D.'A ................................................................................................................ .. 



' """"' ~c~~ts and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: \ g de Agosto 2009 HOJA _o--=--5 __ 

BRIGADA: \~o • .:3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S - cOL Hato Rey 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION ~NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

.~H 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

rgCADA VEZ QUE LLUEVE f v't'\2-fe 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 0 Doble 

0Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA JEfLIMPIA/SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA .~LIMP!~ 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/ SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 2'{ rB:fuMPIO~ 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = '2.'-/ ~ LIMPI.@fED D TAPADA 

8-CUNETA 3J"LIMPI~ 0MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) O sr f%).No 

0 NO EXISTE /ROTA 

0 ROTO 

M~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI , 0 NO 

.. ~~.?.~~~.~~~S?.~ .. ~.~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: ............ :3 . .\:£.~.r..~ ........ !-P..~ .. ~ ..... ¥.~ ..... ~l .... :k\.~ ..... ?.4 ... ~& .. : ......................... .. 

........................................................................................................... .......................................................................................................... 0.~·~·~~·.-·~~~~~~ ............ . 

S- _D_l)_~ 

P ARA TUBOS 

I 
J 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto · 

.~ Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- oD:t-

FOTO NO. C.i...u;;-S~"iT 

FOTO NO. C /MG" Sul{ 8 
FOTO NO. 

RECOMENDACION: ~CION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA t%l LARGO PLAZO 

:::::)&~~Mi.~:Y.!~:D:;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:~~~i~i.~~:::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tJ.~::B :: ::::::::: 
...... 0..~;§~N!?.~.Y.~2.D.'A ................................... 0. .. ?.~ .. ~~Q\J.~~~.s.?.;§\J.t:!!?.~.Y.!2.D.'A ................................................................................................................. . 



' ,_,.; £~~s and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: _....:.\ 0-~.,;C~___::d:..::e:...:.A-"g::..::o:..=.st.:..:o:.....:2:::..:0:..::0:..::9 __ H OJ A O(p 

BRIGADA: {'Jo, ~ 
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

s- oo··:v Hato Rey 

SECTOR 5"" -~\o"CCL.\ tQ'C""\L 
CALLE/ UBICACION: C~tle S..a\ \l"c.cLD...-- ~'t"O.V 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

/ ... {j... \\-(pi.' 

CONDICION EXISTENTE: 

~0 
.8CATCH BASIN 

Q~ple 
J~'boble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
Ocompleto 

~CADA VEZ QUE LLUEVE .P ve'""\~ 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA J;81UMPIA~ 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~~UCIA 0TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA ~@1J<'fsT])/ ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = ~ J){f LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = 24~ ~ LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 8- CUNHA ~ LIMP!~ .~MALA '-.. 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ftl_No \\~l"l..c cL t)'fOmQ. 

10-AREA INUNDAB LE (NO FEMA) [Slsr 0 NO 

--~~.?.~~~ -~~~g~--~-~~--~~?..~.~~-~!::.: ................ ft9 .............. ~.r?.$.tr.rk: ......... ~b\Q.m~s..~ ............................................................................ . 

:::v.f.~~:~;~:::::~::;f.;;.:~~~:::::::q~::::::~~~¥.::::::1-:~:;;:~::::~:::::~:~;.~:~;:fJ?.: :;::: ::::: : ::::::: : :: ::::: : :: :: ::: : : :: ::: ::: ::::::::::::::::: :::::: ::::::::: ::: ::::: ::::::::::::::: : 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

~Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ~-Self~ 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0ACCION INMEDIATA ~ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

: :::::o:P.~~M~:M:Y.i~:r~;:: :: :: ::::::::::: :: : : :::: :::::::: :::P.:~~:0.~!:~~;::~~~i.~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t.F:i:r:::::::: : 
...... O..~~§W.~!?.~.Y.~~.IT~ ................................... O. .. ?.~.g~Q~~~P.-.~.~~-C?.Y.t:'!Q~.Y.~~-~~-- - · ··· ························· · ·· · ·········· ·· ·· ····· · ········ ·· · ····· · ··· · ·· ·· · ················ · ··············· 

:::::::::::£.i.~:3:r;:~:::::~:~:::: :1~:::::::~::::~¥::::~l~;~::::::;~:: :: : : s;;;::::::::v.~sg;~;.:::::::::::: :::::: : :::::: :::::: ::: ::: : :::::: :::::::::: ::· 
' ........................................................................................................................................ ..................................................................................................................... 



($ CSA 
CIA •~" Architects an d Engineers, LLP 

"PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: _\_~=-_,d::..::e::....:a::..cgo=o.:.:st=o-=2=0-=-09=----- HOJA _0_1 __ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

1 S- 00~ Hato Rey 

SECTOR - F\ c~\ \'u.-\t. 
CALLE/ UBICACION: "!:()t. C:cdk -:s~ Ko.r·t\ / 1=" rc.,cisQ} S-i 0 . 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

3' ·l( ~ 

~_; 
.~CATCH BASIN 

.l8"Simple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 

~ CADA VEZ QUE LLUEVE fvev:-~ 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Doble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = \'2. [X!'LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = \2- IX] UMPIA/SUCIO 0 TAPADA 

8- cu NET A D LIMPIA/SUCIA 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0si g_ No 

0 NO EXISTE 1@ 0 NO NIVELADO 

0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) @ sr 0 NO 

.. ~.~.~~~ !.~~!.?~ .. ~.~.~ .. ~~?..~.~~.~~.: ........... :Y.Gr .. ! .. l!s ...... ~l?.o.·~.~ ......... E.~. : ....... .:c~.mp..~, ........................................................ . 

...... ~~.~.~ ........ ¥~~~ ....... ~ ......... y..<?.~ ........ 1-~:~ .. ~ .......................................................................................................... . 

...................................................................................................................... ........................................................................................................
................................ 

s- - - - ­
PARA TUBOS 

I 

~--' . . 

~­

; t=· j-· 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

,.ijj' En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO.~, 5029 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~~?..~.~~gr::.~!?..~.: ............................. P..~.~99.~ .. ~~.~.~~.~~I.~ ....................... ................... P.~~g~.~.~.~!.~~~~.~!.~ ............. ~~~9.?. .~~~? ......... . 

...... ~.P.~M~.~.Y.!~.IT~ .................................... P..~~.~.~~.~.~! .. ~.~.~~~~~ ......................................................................................................... \J:: .. \:\ ........... .. 

...... 0.?.~§\}N!?.~.Y.!~.IT~ ................................... P.?.~.g~g~~~P.-.~ .. ?.~§\}.~!?.~.Y.~!?.IT~ ................................................................................................... .............. . 



•:+-• CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c!N.., Architects and Engineers, LLP FECHA: \?, de agosto 2009 HOJA --~-~--

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

1 :::> \2 c S - 008 ~ Hato Rey 

SECTOR V\o'lU.l ?a.c~ 
CALLE/ UBICACION: T'l-l. Call~ ':3o.5l:> Huw-~ ~ / f rcY\c..tSC-o. s.u.-u . 

OCURRE INUNDACION ~ 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 

~DA VEZ QUE LLUEVE fv6tz..~e 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET _Dil CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

.J:8Simple 

Doable 

0Triple 

0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 
Ocampleta 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~LIMP!NSUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA~~ 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

0 NO EXISTE /ROTA 

0 ROTO 

M([o EXIf!:!D ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

6- TUBO/B .C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B .C. = \'2- !8fLIMPIA@CIO) 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA MLIMPIA~ 0 MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTRos 

10-AREA INUNDAB LE (NO FEMA) ~SI 0 NO . 

. g~.?.~~~~~~S?.~ .. ~.~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: .......... :~.t¢.~~ ....... ~ .. (' ......... :~f9. .... ~ ....... ?..~ .. ~.m#..r.1.19. ...... ~.~ ...... ~t ... ~J.d.Y..~ ............... . 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

- 1 

s-
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

.~En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- _QQ8 

FOTO NO. C..iHG -5028 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: m ACCION INMEDIATA 0 ACClON I NTERMEDIA fi?d LARGO PLAZO 

:::::iG.~~~~:~:Y.iirrA::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~~:~i~~~~:::::: :::: :::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::Jr~::~:::: : ::: : : : 
...... 0.?.~§\.l.r:!!?.~.Y.!~EA ................................... O. .. ?.~ .. ~~Q\.I.~~~.s.?.~§Y.r:!!?.~ .. Y.~~.ITA ................................................................................................................. . 



PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: I B de agosto 2009 HOJA -----=0~'1.!.__ __ 

DISTRITO/REGION CUADRICULA 

1 Hato Rey 

SECTOR :t:"tovo..l 'Pet\'"\<:.. 
CALLE/ UBICACION: I >'ft .. c.c. t te.. ::rc~ t-\.n\-·ti 1 ~ ~ Cm.U::SC-b SL-1 rJ 

OCURRE INUNDACION 

~~CHBASIN 
Dsimple 

f)rooble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS I NLET 

D 1/4 

~DA VEZ QUE LLUEVE f IJ6!Z-1"e 

TIPO ESTRU CTURA 0CURB INLET D COMBINADO D OTROS 

y ' 'I. \1-(/' D Sanitaria/ Pluvial 

01/2 
Dcompleto 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRU CTU RA [la~SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

7- TUBO/B.C. = \2_ D LIMP!~ 0 TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

f1j~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

8- CUNETA reuMPIA/SUCIA D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ~o 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OorRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI 0 NO . 

.. ~~ .. ~.~.~ .. ~~~.~.~~.~~.: ............. V..n ...... ::p.~ .... -~ ...... ~:':M4.~-h .... ~ ..... J.~% ...... ~ ...... \&J. .... hkL .. ~ ...... .. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................
 

..................................................................................................................................................................................................................... 0.~~-;; ... ~~~~d~ ........... .. 

s- ~o!i_ 

PARA TUBOS 

- -1 i ·1 D Parr. Sellada 

--I 
·- + 

1 

0 Punta alto 

D Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-~\ 

FOTO NO. C.lfl.iG~~3' 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~:~;0~;;,;~~~;:::::::::::::::::::: ::::::::::~~~~~r~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::~:~~:~::::::::::::~::~~:::::~:: :::::::::::~::~~~:~:1~:::::::::: 
...... 0.~~~\J.r:!!?.~.Y.!!?.ITf.\ ................................... O .. ?.~ .. ~~g~J.~~~.s.?.~§\J.r:!!?.~.Y.!!?.II~ ................................................................................................................. . 



•:$ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

CSA ""'"" Architects and Engineers, LLP FECHA: I i?:> de agosto 2009 HOJA __ t_o __ _ 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA BARRIO 

Hat o Rey 

SECTOR +=\CW()..\ Voc\t. 
CALLE/ UBICACION: T ... t. '"So~ Hatr"ti / ~\OnCtsCl:l ~(.J 

OCURRE INUNDACION ~-

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET Rf CATCH BASIN 

5-fd' ~ 1'-v>" ,M'simple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS I NLET 

D 1/4 

CONDICION EXISTENTE: 

D Doble 

Drriple 

D 112 

Dcompleto 

1- PARRILLA .~LIMP!~ 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TU BO/B.C. = D LIMPIO/SUcro DrAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TU BO/B.C. = \2'' ~/SUCIO 0TAPADA 

'fZ CADA VEZ QUE LLUEVE f l)1Sll:f.{:1 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

D COLAPSADA 

8- CUNETA I:Rl~UCIA D MALA D NO DRENA 

0 COLAPSADA 

D COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~o 

10-AREA INUNDABLE (NO FE MA) f>asr 0 NO 

.P~.?.~~~-~~~.9~.P.~.~--~-~~-~-~~-~0..: ............... N.~ ........... :y.r..?.~x:~~-· ·· ···Y~--~-~~~.: ........ ~Jx~~-····~········ ·· ···· · 

..... ~~~~·······~··· ·· ··~f>..~ ....... :p..~t~ ............................................. .................................... ....................................................................................... . 

t 

s -
PARA TUBOS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- _QQ9. 
._S'b5C 

FOTO NO. C'JLlfC. -~1 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0ACCION INMEDIATA 0ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

:::::~~M~:~:Y.!~rr;,::: :: : :::::::::::::::::: ::::::::::::P.:~~:~!:~?!.;;::~~~i.~?.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lf.::u::::::::: : ::::: : 
...... 0..?.~§~.~!?.~.Y.~~.IT6 ................................... 0. .. ?.~.~~9~I~~.s.?.~§~.~!?.~.Y.!~.~A ................................................................................................................. . 



(~ CSA !! -..,. Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: l B de Agosto 2009 HOJA __ 1 _( __ 

BRIGADA: 1\.}o . ·? 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRI O 

2 S- 0\0 Hato Rey 

SECTOR ~as \== \or-q,\ '\'c;.r k.. , 

CALLE / U BICACION: ili(lQ H.Qi , £.(\~ C\.'(")+ro,.,) I ~r0 '"-~~~. S41o 

OCURRE INUNDACION ~TC: BASIN 

~Simple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS I NLET 

01/4 

~DA VEZ QUE LLUEVE f=v~~ 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 COMBI NADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Doble 

0Triple 

D 112 

Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~UCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~~SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TU BO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

~/ROTA 
0 ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 
7- TUBO/ B.C. = l"Z. .~SUCIO 0 TAPADA 

8- CU N ETA .~UClA 0 MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI fjg.No 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DoTRos 

o.~s~~~~~;~~D.~~~;.~~Li~A:~:~I ~~ f.tq~!l:h ~~\P.rne2. ~t"~:h~ 
............ ~:~~.Y.1c:: .. j ....... ~.!?.0. .......... v.~ ... ~ ................................................................................................................................................................ .. 
... ............................. ...... ............ ............ .......... ................................. ..................................................... ...................................................... '[j'~·~·;~·.-·~~~~d~''

"'""'' .. 

s-
PARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

D Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. ('/M6- So·34 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

: :::: :tS:P.~~~~:~:Y.~~n:;::::::::: :::::::::: ::::::::::: ::::::P.: ~~:~~:~:0.;::~:~:~i.~i.~~:::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::: :::: : ::::::: :: ::: ::: : : :: :: :::::::::::: ::::::: ::::R~:u;: : : ::::::::: 
..... .0.g§!:J.~!?.~.Y.!.~.ITA ................................... id .. ?.~ .. ~~Q~.~~~.~ .. ?.~~~.~!?.~.Y.!~.l:IA ................................................................................................................ .. 



( .t CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

~-.... Architects and Engineers, LLP FECHA: l '0 de Agosto 2009 HOJA __ I_'Z-__ _ 

BRIGADA: 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTU RA NO. BARRIO 

2 S - 0 \ I Hato Rey 

SECTOR l:e!! elleilajas F\o.,-o.\ ?cv-\(. 
CALLE/ UBICACION: Tnt kct--\Len~ Ct n"'\..-on I Fr-ol'lC-i·:)c..o ~N_ 

OCURRE INUNDACION R@ '":\ D CON EVENTO DE TORMENT A 

~ MH D HW D CROSS INLET 

D t/4 

@-CADA VEZ QUE LLUEVE fveMe 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

Dsimple D Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

Dt/ 2 

Dcompleto 
D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARR ILLA ~~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA !E-~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = \"'2.,. ~UCIO 0TAPADA 

s- TUBO/B.C. = 1-v ~sucro 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 2.'/ l!f~SUCIO 0 TAPADA 

7- TUBO/B.C. = -J.<..f ~UCIO 0TAPADA 

8- cu N ETA ·~LIM PIA/@ D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D oTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~sr 0 NO 

.. ~~.?.~~~.~~~S?.~ .. ~.~.~.~~Q.~.~~.~~.= .......... ~.~ ..... ~.~~');h .... 1v.th\.tt~ ... , ......................................... ................................................. . 

......... ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

s- 0\\ 

PARA TUBOS 

-

1 1 \1 \1 D Parr. pesada 

~ D Parr. Sellada 

D Punto alto 

I D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ~·-.SO 3'3. 
FOTO NO. Ci oJ.It£ - So3-f 

FOTO NO. 

· ·~·~·~.~~P.~~~Q.~.: ............................. P.~.~~.rg~ .. ~~.~.~P..~~I.~ ......................................... .P. .. ~~.~~g·~·~·~!.~~.~.~.~~~ ............. ~.~~.~~.~.'!.-.~? ......... . 
............ P.P.-.~tlf13A.Y.~~.l:If.I ..................................... P..~~.~.~~.~.~! .. '?.~.?!.~~.~~ ......................................................................................................... tl:: .. \:t ............ . 
...... 0g§~.~!?.f).Y.!~n~ ................................... 0.?.~ .. ~~9.~~~~.s.?.~§~.~P.~.Y.!2.ITA ................................................................................................................ .. 



(~ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU AN 

Y ..._ Architects and Engineers, LLP FECHA: _ ___:.\ _8_-=d..:::.e..:....A:og.::.;os=t=-o-=2=00=9=---- HOJA _...:._1_~--

BRIGADA: ~-c. 2> 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 :::1 \'2.C. S- 0 \ 2.. Hato Rey 

SECTOR {:as ~.qa,.:jes +". \ Cy- G\.\ ~ctr-\L 
CALLE/ UBICACION: Ct:tl \.Q. Ma..4\12·rt~ ~ n--\r-o;\l f fr-c...,u'5C(. $...t w. 

OCURRE INUNDACION ¥@, ~ 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

MMH 0 HW 0 CROSS INLET 

D 1/4 

ElJ CADA VEZ QUE LLUEVE .f' \letz-"ft-

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

Osimple 

01/2 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 0 Doble 

0Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~UClA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA .~·LIMP~ 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5-TUBO/B.C. = '2.-t-z. ~LIMPI0.@§9 0 TAPADA 

6- TUBO/B.C. = e,'-{ I8fLIMPIO~ 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = 2'-t ~SUCIO 0TAPADA 

8- CUNHA ~SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 0 SI ~NO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

J8)(o EXIST)/ ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OorRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 'f4_sr 0 NO 

::~;~=:::::::::::=~::~~ =~ ~~~ ~ ~~~ ~~=~~~: ~ ~~ ~=~~~~ 
....................................................................................................................... i ............................................................................................. d.~~·~~·.-·~~~~~~· ········ "·· 

I 0 Parr. Sellada 

s- ---­
P ARA TUBOS 

I 0 Punta alto 

0 Punta bajo 
I 

l 
0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

1 S-

t FOTO NO. ~-SU3S 

FOTO NO. Clli-IG <SC3(c 

FOTO NO. ~-S'O~T-

::::~~~~~~~;:::::::::::::::::::::::::::::::~~~¥rW~~~~~i~~: :: :::: :::: ::::::: :::::::::::::: ::~:~~::::~~:::::~:::~~:::::~:~:::::::::::::~:~~~~~~A~:::::::::: 
...... 0..~~§\J.~!?.~.Y.!~.ITA ................................... 0. .. ?.~.~~9\J.~~P.-.s.?.~§\J.~!?.~.Y.!2.IIA ................................................................................................................. . 



( +! CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICI PIO SAN JUAN 

c? "'-' Architects and Engineers, LLP FECHA: 1'6 de Agosto 2009 HOJA I+ 
~----~~~-~~~~--- --~~---

J..lo, ..3 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA BARRIO 

Hato Rey 

SECTOR ~. F\oro..\ ·rad~ 

CALLE/ UBICACION: C..o.\ \Q. ·t=ror'l<:.i.SC.'::J SeitJ 

OCURRE INUNDACION ~L' D CON EVENTO DE TORMENT A 

~MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

~ CADA VEZ QUE LLUEVE ~uetz.\' ~ 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET D CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

Dsimple D Sanitaria/ Pluvial 
D Doble 

0Triple 

D 112 

Deompleto 
D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA -~~UCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/ B.C = D LIMPIO/SUOO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C = ~j' ~~UCIO 0TAPADA 

6- TUBO/ B.c = ~ l'a ~~ucro D TAPADA 

7- TUBO/B.C = 'lj .®~UCIO 0 TAPADA 

8- CUNETA l8'GMPI~ D MALA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI '[glNo 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Ssr D NO 

.. ~~.?.~;!·~5~ .. ;-~g-~~~-~~G-~ .... -~~~~b~vi .... ~~~ ...... :v..~e~--~~-e.~·k-.. ~~~-ii·V:-~s·~t~r::···.bM . .... 1~ .................................. ~ ..... ~ ..................... 3 ....................... +. ... J:) .. Q ...... c::\2 ............................................................................................................. .. 

I 

_j-
r 

s-
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- o rz_ 

FOTO NO. 0~·- .5C ~ 
FOTO NO. Cir-JG ~SC;>;,/ 
FOTO NO. t!iHfi>- ~1../J 

::~~~~~~~~~~;:::::::::::::::::::: :::::::::::~:6.~0~::~;:~il.4.i.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~::::::::::::~:::~~~::::::::::::::::::::~:~~A~~t.\~:::::::::: 
...... CJ.~g~!-J.~!?.~.Y.~~.IT6 ................................... 1d .. ?.~ .. ~~g~~~f!..~.?.~§~.~!?.~.Y.f.~.IT!\ ............................................................................................................... .. 

:::::t.Ii:~~;::::::~b~::::::&:Q::::::::~B.~::::4.~9.~~~~::; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 



( +! CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

~ ..._ Architects and Engineers, LLP FECHA: \ S de Agosto 2009 HOJA I c; 

BRIGADA: ~ 0 • ~~ 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

SECTOR !:fw; ~4811~ 85 ~ l()'l"n- \ ~~~ 
CALLE / UBICACION: Ca.l\P ~'COV'\C:.i::...~ 'SUr.J 1\l~ . yO~ 

OCURRE INUNDACION .m:-~CH BASIN 

Osimple 

Oooble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 

~CADA VEZ QUE LLUEVE r\J~'\Lfe 

Tl PO ESTR U CTU RA 0 CURB INLET 0 COMBINADO 0 OTROS 

.6 '_~>I ){. ?>I- (t> i( 0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 1&1 UMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA .BTUMPI~ 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/ B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/ B.C. = ~ U ~eo 0 UMPIA/SUCIO P. ~TAPADA 
8- CUNHA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr DQ NO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O coLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) . ~I 0 NO 

.. ~~.?.~~~-~~~_S?.~ .. ~~-~--~~~-~-~~-~~-: ...... :~1.f..~~ ....... :.f9..~ ...... yr..4.?.~~-~ ...... b\.f.~.~ ........ df ...... S.~.r .............. . 
................. N~ ..... ±\.3~ .......................................................................................... .............................................................................................................. . 

..................................................................................................................................................................................................................... [~j'~~-~~--.. ~~~~;;~ ........... .. 

s -
PARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. C: 11--l.d.- :SO"l.3 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

::: :::~P.~~~~:~:Yi~ii&:: : :: : :::: : : :: :::::::: :::: : :::::::::t~t:~~~!:~0.;::~:~:~i~i~~::::::::: ::::::::: ::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: ::::::A::B::::::::::: 
...... o..~~§~.~~~nA ................................... P. .. ?.~.~sQ~~Af!..;.:-;§~.~!?.~.~2.rrA ................................................................................................................. . 
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( +% CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c! o._ Architects and Engineers, LLP FECHA: --'I 8=---____,d=e:...!.A-"=g'-"'o=st=o-=-2=00::..::9:.____ HOJA _ ,_,I &:..___ __ 

i--V ~ ~ ~ 0'1' BRIGADA: }J 0. ·2 
""1-~r¥\ .--------r-------.-:::.:..:.:..::::.:...:.:::..:....:..:...=~~~=========='-------, 

i...-\.~lo" "'Lf DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

'1~ ... ?'1" 2 3\'Zc:.. S-Ol'S HatoRey 
~------------~~-=~----'~~~~------~----~--------------------------~ 

SECTOR l::as P1h n:j:as F\orO...l ?a-r \<-. 
CALLE / UBICACION: Ca.llD t ro vt c..t'>C.O ~ · ,1) No. 1{0:!> 

OCURRE INUNDACION 

~~~BASIN 
Dsimple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

JJJ .... MH D HW D CROSS INLET 

D t/4 

fj5.c:ADA VEZ QUE LLUEVE F-IJ6~'(e 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

D 112 

Dcompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA MuMPIA/SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA D UMPIA/SUCIA . .l&rTAPADP4EJAPADA) 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = \ ~·· D LIMPINSUOO P.~TAPADA 
8- CUNETA ~SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ~NO 

10-AREA INU NDABLE (NO FEMA) @.sr 0 NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DoTRos 

--~~.?.~~~-~~~g~--~-~-~-~-~9..~.~~-~(::_: .............. &A~~ ....... &P. ........ ~~-'··········-~--~ ·-······d.f..g_r.g __ \: .................................................................... . 
......... $e ..... G.o..\~ ........ !-:"ll ......... ~.:~ .. P. .. ~?. ... I••••••tp.e.'!:l>. ....... ~\ ..... ~ ..... ~~ ..... :f:~'Jj...: ..... :.T.\..g.~ ...... !?..7.(~.~ .................. . 

s- ---­
PARA TUBOS 

t 

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 
S- Dt_3 

FOTO NO.C:IMCS-SC>\13 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~~9..~.~~g-~~~9..~.: ............................. P..~.sqg_~}~.~-~!?.~~I~ ....................................... ~c::~~.?.~J.~::.~~-~-~-~!.~ ............. ~ .. ~~-~~-~-~~ ......... . 

...... 0..P.!W':1;M.Y.~~.ITA .................................... P..~!.~.~~-~-~!.P.~.~-!.~~~~ ......................................................................................................... n::-:: .. n. ......... .. 
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+!$ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICI PIO SAN JUAN 

""""'- Architects and Engineers, LLP FECHA: t B de Agosto 2009 HOJA _...:...11...:.__ __ 

BRIGADA: 1\.10.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 0 l(o Hato Rey 

-
SECTOR -. . ; ~~ov-a.\ C(a.r~ 

CALLE/ UBICACION: Ca.tl.Q ~orot"\.u!>Co ~I !\!I Oc. 4P3 

OCURRE INUNDACION ~ 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW ~ROSS INLET 

01/4 

fl:I..CADA VEZ QUE LLUEVE fvecz.-fe 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

Osimple 0 Sanitario/ Pluvial 

0 Doble 

0Triple 

0 l/2 

-~ompleto 
0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .8f~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUOO 0TAPADA 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 
7- TUBO/B.C. = 2- IZ.. [KI~SUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA .Ki LIMPIA,.§l 0 MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI &No 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

O coLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) _ [Stsi 0 NO 

.P~.?.~~~~~~S?.~ .. ~~-~--~-~~-~-~~-~~-: ........... ts.:\.v.: .~t.~ ....... M~.~~~-~--........... ~.~ ....... Tr.~;.~ ...... f-.r.cl:A~m.~ ....................... . 

..................................................................................................................................................................................
............................................................................ 

s- ---­
PARA TUBOS 

- - I 

-- @--
-- .J 
~cl~ 

I 

~ _1 I ~ \ l \ l t ( 

- ~01 1.;'-

I 

I 
r 
I 
t -

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

RJ Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- bl:=t 

FOTO NO. ( '11'-1-G·· SOYi 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

:::::JjP.~~~~:~:Y.!~:rr;:::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::P.:~i.~:~~:~0.;::~~:~~~~~:::::::::: :::::::: :: ::::::: : :::::::: : :: : :::::::: :: ::::: :::::: :::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::: :: ::A~::A:::::::::::: : 
...... 0.~~§\.!.~!?.~.Y.~~.ITA ................................... O .. ?.~.~~g~-~~~-~-?.~~\.!.~!?.~.Y.~~.ITA ................................................................................................................. . 



•:( CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c!oroup Architects and Engineers, LLP FECHA: \8 de Agosto 2009 HOJA __ li$ __ _ 

3 
DISTRITO/REGION CUADRICULA BARRIO 

2 3 \"2C. Hato Rey 

SECTOR '- • '•' · I' . F\oco.\ Ycr\C.. 
CALLE / UBICACION: f"ot \ ~ 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 
3> i ')( ?:1 

CONDICION EXISTENTE: 

'F ronc:i5.t.:;.) 

'R'!d;}r · 
'-f'V''­
~CATCH BASIN 

~imple 
D Doble 

0Triple 

Sti1u tJo ~ 403 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Completo 

f$-cADA VEZ QUE LLUEVE f" \Jt,\1-1"~ 
D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA %LIMP!~ 0TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA ~UClA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TU 80/B.C. = 2- \'2... WLIMPIA/SUCIO D TAP ADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ®,_No 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [5isi 0 NO 

::::-=::'::='::: ::':=::=~::== ==~=~= ~~~: ~~ f~~~~~ 'f:~~=s, 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- _p_i± 
PARA TUBOS 

+ 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

~Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- o t2.. 

FOTO NO. C:jr{G-50'15 

FOTO NO. 

FOTO NO. 



(+: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:!....... Architects and Engineers, LLP FECHA: \q de Agosto 2009 HOJA _ _ l'i __ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRI O 

.___ ___ 2 __ ____,__:S'__;_,:\='2.=C:.,_ _ __.__s_- <? \ 'B H a to Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: ~p, \l" ·Pt~.Qf"Q -""Ru..~ 

OCURRE INUNDACION 'fiJ. SI/~ 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB I NLET !M'CATCH BASIN 

!)
1 

){ 1'-(.,11 JXI' Simple 

Oooble 

0 Triple 

CONDICION EXISTENTE: 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 1/2 

0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 0 LIMPIA/SUCIA ~TAPAD~~ 0 NO EXISTE /ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA j}d'TAPAD~ 0 ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA .~@:E'<ISTE)ROTA 

4- TU BO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

5- TU BO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

6- TU BO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO D TAP ADA 0 ROTO D COLAPSADA 

7- TU BO/ B.C. = i\; u ~ ~ 0 LIMPI~UCIO ) 0 TAP ADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

8-CUNETA -~- MuMPI~ 0 MALA 0NODRENA DorRos 

9-ZONAINUNDABLE(FEMA) Osr L.f)lM.ct'<>~~~~:}u ~ ~itl..l t~~ 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0 SI UNO . o, 

.P~.?.~~~.~~~.c:!.: .. ~-~:~~9.\:~·~:~· · ····~~~~~t.~······ ·s.e·~~?-; .... J.;. ....... ~~\.c.~.c.~ .... ~ ... ..l.~ ........... . 

.... ~~~ .................... \. ................... ~ .......... · ............. i-........... .......... SR. ........... -... ~ ....................... l ............................ ....................... ~ ............... . 

......... 1~ .... .. ~ ..... ;~·&1 ....... (..\t.kLr~ ...... &~.~~ ........ ~:.~ ...... (~.~ ..... ~ ......... t ..... ~i.r.~~m ....... ~ ....... ~ ...... . 

........................ ~.\i ........ &Q ........ 9..~~.~ ................................................................................................................................................... : ......................... . 

s - _j.~ 

PARA TUBOS 

• • 
1 

J . I b. . J i. li_ 1 _ \ . D Parr. pesada 

~\ ~c:;;~ ~l- c~~ ..>t:P\r-l~-l£L D Parr. Sellada 

f)· -· I D Punto alto 

=-~ E~~ ws-\-,~-l'--\r-Q ~ <:.9 1!vl(Wivd·r.:. ~unto bajo 

__ )l1 'C6 k'"\.t(c. .p ,, fk1"" Cf &I ,....C.SJ"' "- 0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- \0( 

1- -

FOTO NO. ~ ~l.l"l? 

FOTO NO. CIM6-Soq"t 

FOTO NO. 

.. ~~~.~~g.~~~9..~.: .......... ................ :~o '"i .. ~M~~Y\!.~ ......................................... .P.~~~~.<?..~ .~.~~~~.~g~.~ ............. Q.~~.~~.~.~? ......... . 

... .J$1.P.~.~M~M.Y.!~.ITf.\........... .. .......... .. ................ ~.PIEZA ...... ~.~.!.~~.~~ ................................................................................................................................... . 

...... 0.g§!:J.~Q~.Y.!~.ITf.\ ................................... IJ. .. ?.~.P:~Q~~~P.-.~ .. ?.~W~!?.~.~2.D.'A .................................................................. ........... ..................... ............... . 



~t: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

::! o..up Architects and Engineers, LLP FECHA: \9 de Agosto 2009 HOJA Z,o 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 
r-----~------;-~~-------r--

2 3" \"2-c. S -'C\'1 Hato Rey 
L-------------~~~~=---~--~~ 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: Ca.l\e. Q·J....t? Kvtt.D . 

OCURRE INUNDACION '1lJ SJt@ D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET J8( CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

Dsimple 0 Sanitaria/ Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitaria 0 Doble 

0Triple D Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .M LIMPIA/ SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAP,ADA 

5- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO xr NO EXISTE / ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 6-TUBO/B.C. = fJiJ ~~ 0LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = 'F(\)~~, D LIMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

8- cu N ETA -~LIM PI~ D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) D sr IDNo 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

~~~~i~N~~~~~~~EL;~o~::~;~~~~ ~==~~~ ~~ ?:~~~ =:=:: 
....... v.~· . .v~ ....... ~ .. '0.::\95.~~ ....... 1,.Y4-...... r..~ .... J\~~.\~ .......... ':#. ...... ~.0:~-~~-·· .... ~ ....... ~~.t& ......... ~.~~~·· · ·· .. ············· 
.. .... .1.-:-:-::\~·t'f.~ ........ £-::: ..... ~~.~ .......... f!.~ .. ~.9.~:d:.0.:v. ~A~Q,: ..... ~ .......... f:P.. .(r.~ ........ b£.~ ........ .\P.. ......... S.s\.v.~~-q;-~ ....... : ... ~ .. lf.: ... , .... . 

· J 1 · 1 i '! 1 ' i D Parr. pesada 

s - _9l c\ _ 

P ARA TUBOS 

--· 

1 

I j 
1 

' 1 t D Parr. Sellada 

D Punto alto 

r ~j - , _ D Punto bajo 

,'\ _ ". S -v 14 D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. C: lt\.{G · 5<-"12 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

:::: :i.[P.~~M~M:Y.~~p:r;::::: : :::::::::::::: :: :::::: : ::: ::::P.:~~~:~~:~:~; : :~~:~i~~~~:::::::::::::::::::::::::::: ::: :::: :::::: ::::: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: : :: :: 
...... 0.~~~~-~r?.~.Y.~:?.ITA ................................... IJ. .. ~~.~~g~-~~~-~-.?.~§~.~!?.~.Y.!~.D:A ................................................................................................................. . 



( ( CSA 
:! ""'"• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: zq Septiembre 2009 HOJA ___ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 0 2. 0 HATO REV 

SECTOR 'f\o,--o-1 \bdc. 
CALLE/ UBICACION: ':rv\- . C.olt{J .A\c;mb~ I Y6 )'\..C.Q ~ ~,.) 

OCURRE INUNDACION PY/NO 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET .rKi CATCH BASIN 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 0 Simple 

0 No existe pero esta en plano MSJ $ Doble 

0Triple 

01/2 
0 Completo 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 UMPINSUCIA 

0 UMP!NSUCIA 

~ADA~ 0 NO EXISTE / ROTA 

~OTO 
0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 
2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = _ __ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TU BO/B.C. = -....,.,....,----

7- TUBO/B.C. = -'-~..:::.,_ __ 

8- CUNETA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- - - - ­
P ARA TUBOS 

0TAPA9~ 

I 

0 BUENA 

0 UMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUOO 

0 UMPIO/SUCIO 

OuMPrA@§) 

D uMP~ 
Osr 

I 
_j_ -

± 
+ 
~ 

-- - -
c---

-

I I I 

+I I 

I 

I 
f-d 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

~0 

I 

» NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

0 NO DRENA 

I I 

---

1---- - -- ,- - --1---1- --

r- I I -,-
I J · o b 4 1 F'fJ l ~ ~ 

I I I 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O coLAPSADA 

DcoLAPSADA 

~TROS~~ 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

~pendiente 
FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. C:.!Mb fa$'-/ J 

FOTO NO. 

FOTO NO. 



($ CSA cu....... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: l.=] Septiembre 2009 HOJA ----

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 

SECTOR 

TIPO ESTRUCTURA 

D Exlste perc no esta en plano MSJ 

D No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

S- O'Z.j HATO REV 

Dsimple 

~le 
0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

01/2 
Deompleto 

CADA VEZ QUE LLUEVE ~ 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

DoTRos 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

D UMPIA/SUCIA 

D UMPlA/SUCIA 

~AD~T~ 
D TAPADAI{TAPA§) 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/ B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = __ \'-'-<0"'----
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- - - -­
PARA TU BOS 

I 

0BUENA 

D UMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D UMPIA/SUCIO 

~MPlA~ 
Dsr 

I I 

1-t· 
I 

I 

_ _I __ 

=i- 1- - --1-1-

---
-

~-~-- ~[::!:: 

--1· I I 
! I I 

I I I I 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

~0 

I I 
I I 

·-~- I 

-- I 

~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

I 

---

=J-1 __ -

-- - - -
-~~ . 
. ~ I~ -=r·· --1-

-- '"' _ _] - 1- -I I 

I 
j 

I 

DcoLAPSADA 

DcoLA.PSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

~nto bajo 
, 0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO.~#&)·..fS '{C. 

FOTO NO-'d& (d5"{!3 

FOTO NO. 

.. ~.~-~g-~-~~g-~~~g-~_: .......................... ~~~P..~f..!.~ .......................................... P.~~-~!.?..~.!.~!.~~-~.~.~~ .............. P.~~-~~-~~~ ......... . 

::~;~~~~~:.~~;.:::::::::::: ::::::: :::::::: :::::::d.?.~;;~0~~~::%~:~~~~:Y.~~:~~::::::::: :::::::: :: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~~~:~::::~:::::: : ::::::: 



($ CSA 
c......_, Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: -----=-Se=p=-=t=ie:..:..;m:..:..:b::..:.r..:.e-:2=0:;..;:0=9--- HOJA -----

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA OcuRB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

S- 02."2 HATO REV 

0 SIINO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 CATCH BASIN A MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 Simple 0 114 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

Oooble 0112 0 Pluvial/ Sanitario 

0 Triple 0 Completo 

1- PARRILLA .~SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

.~IS UClA 0 TAPADAI P.TAPADA 0 ROTO 
2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 

5- TUBO/B.C. = \.£> 
= ISUCIO 

6- TUBO/B.C. = l"Z.. ISUCIO 

7- TUBO/B. C. = to·~~ ~UCIO 
8- CUNETA ~ ~MPIA/Ui'A> 
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) O si 

I I 

--I- A 
I -- 1 

I ._/ 7 
r-= 

- I---1-- - ---

- I---I-- I-- - - -
- 1--- t- -- -

s-
PARA TUBOS ~ I 

I 
I I I I I 

0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

0 TAPADA 0 ROTO 

0TAPADA 0 ROTO 

0 TAPADA 0 ROTO 

0TAPADA 0 ROTO 

0MALA 0 NO DRENA 

~0 

I I 
1- -·-it 

I 

1-
- 1 ~ 

~ -- _L - -- - --

I--- - --r- --r--

- - -1- - - 1-- I-- -

I~ I 

I I I 

0 NO NIVELADO 

0 COLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

~unto bajo 
0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. CJtLIG .. 65'1~ 

FOTO NO. C(/}{G G/S'i 1-
FOTO No. c ~~ · Gs trf! 

":~~~~~~ ~~,~~::~~J:'Ai.AR ~:~~:=~'::':~'":~ 8~~;~:~"-
...... 0..g§\;).t!!?.~.Y.!~.rrf.\ ................................... P. .. ?.~ .. ~~g~~~P.-.~ .. ?.~§~.~!?.~.Y.!?n~ ................................................................................................................. . 



(~ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:! ""'"" Architects and Engineers, LLP FECHA: __ _;S::..:e::.cP:..:.ti:.::e.:..:.mo::b"-'re=-=2=0=09=---- HOJA ___ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 023 HATO REV 

SECTOR "FLu,--o.J Vat('t_ ~ 
CALLE/ UBICACION : Pb\'\..-u c9.J ~ ( """ O.A~. upp/0 1 

/ 

OCURRE INUNDACION Q~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TI PO ESTRUCTURA 0 CURB INLET .,-W"~~ASIN D COMBINADO D OTROS 

.!Rtxiste pero no esta en plano MSJ A Simple D Sanitaria/ Pluvial 

D No existe pero esta en plano MSJ D Doble 
0Triple 

D 112 

Dcompleto 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~UClA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA D LIMP!~ 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6 - TUBO/B.C. = \2.- ~~p~ 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = \B ~ 0TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~0 EXISTE/ ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

5-TUBO/B.C. = ~~LIp~~ 0TAPADA 

8- cu NETA D LI~ D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDAB LE {FEMA) 0 sr ~o 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

~~~~P'.~~~~~~~A.' ::S!?.~ kh. :~, :::I~ !1.~1~~ ,f-, 
....... t-::.::-.. ~ ... ;;;;{ .......... ~-:\~,. .............................................................................................................................................................................................. .. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

I 
- -· J 

- -- - - r-1. ~ -~ ~ -
1- _1..1.1 - -- -- - ·--

-
- --'-- - --- --- --

s-
PAR A TU BOS 

I I I I I 

I I I 
--

I ,- -- -
·- --

"- --

-- tn (f ~-. -

--~----1--r-' ---

I 

I I I 

-
1-· 

- -
--

--

--

I 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO.C/(1-(C:-~ .. Y-< tf 
FOTO NQ. eJI"{G &;.'::)C.C) 

FOTO NO. 

.R~'.~g·"''"~' ..... ~".". .. '"..~~O..'A.I~........ P•?=I0.".1".1:"'~'.~1>\........ .P .. ~~~o.~o. . 
::~:~~~~:.~~~~::::::::::: ::::::: ::: :: :::::::: :::6~:.~~:::~~;,:~~~:;.!~:~~:::::::::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::~:~~~:~::~~:::::::::::::: 



<· 

CIMG5094 CIMG5049 CIMG5046 

CIMG5095 CIMG5092 CIMG5047 

CIMG5096 CIMG5093 CIMG5048 





8/18/2009 14: 19 

CIMG5043 CIMG5040 CIMG5037 

CIMG5044 CIMG5041 CIMG5038 

CIMG5045 CIMG5042 CIMG5039 





8/18/2009 14:06 

CIMG5034 CIMG5031 CIMG5028 

8/18/ 2009 14: 13 

CIMG5035 CIMG5032 CIMG5029 

8/18/2009 1d : 14 

CIMG5036 CIMG5033 CIMG5030 



/ 



CIMG6544 CIMG6541 CIMG5097 

- ' 

CIMG6545 CIMG6542 CIMG5098 

' 
91 29/2009 10 : 51 --

CIMG6546 CIMG6543 CIMG5099 
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(~• CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

~ .... Architects and Engineers, LLP FECHA: '-0 de Agosto 2009 HOJA ___.:t?~f _ _ 

BRIGADA: No. 3 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: CQ\~ L\U<1ln..s "t o 'f r.e .s . 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA .%cuRB INLET 

~NO 
0 CATCH BASIN 

Osimple 

Oooble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 

~DA VEZ QUE LLUEVE 'f VG(Z.·ff;:~ 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0112 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~@!9;uciA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIAISUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIOISUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIOISUCIO 0 TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIOISUCIO 0 TAPADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ti?J_No 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

0 COLAPSADA 

0COLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

Oor Ros 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI 0 NO 

.. ~~.?.s~~.~s~g~ .. ~~.~ .. ~~S?.~.~~.~~.: .......... t0..9 ......... .'1<~.~ ........... T.0.~~~ .............. J0.Y. ....... ~ ...... ~k ... VP.c .. ..\ .. ~ .. :r.!..~.l.\.r~ . 

..............................................................................................................................................................................................................................................................
 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. C:J\1..{6· 5L ~.3 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

:::::b.~~~i~~i.~~;:::::::::::::::::::::::::::::::~:S.i!~;;;~;:~;;;~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~~~:~~::::=::~::::::::~::::::::::::~:~~:iJ~:A:~:::::::::: 
...... 0.g~\J.r:-!!?.~.Y.!2.ITA ................................... I:J .. ?.~.~~Q\.!.~~~.~.~~~\.!.r:-!!?.~.Y.!~.IT~ ................................................................................................................ .. 



($ CSA PROYEGO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cs.o. GN•• Architects and Engineers, LLP FECHA: 2.0 de Agosto 2009 HOJA O'Z-

BRIGADA: No. 3 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: 0ct\ \.!_ \._\ 0\eir'l.S. '\ 0\ff ClS. 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA %cuRB INLET 

l~L? ){. \'"-C:' 
~~HBASIN 

Dsimple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

fl! CADA VEZ QUE LLUEVE 'F 11~6-
0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

D 112 

Dcompleto 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~UMPIA/SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ff~/SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TU BO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAP ADA 

6- TU BO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAP ADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~/ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 7- TUBO~= 6
1
-(J' )(. '-

1 .OO~sucro 0TAPADA 

8- CUNETA .~ MPI SUCIA 0 MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 0 sr ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~sr 0 NO 

~::~='":~'::= ::=:===~:~== ~ ~ I:~ L:~~=~ : 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

- I 

I. 

S-

PARA TUBOS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ~-S 18f 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

: ::::~~;,i~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::~:a~:0.;::;~;:~;,;;~f.~~:::::::::::::::::::::::::::: : :: : ::~::~~~::::~:::::~~~~:::::::~:: :: :: ::: ::::~::~A~fr:::~:::: :::::: 
...... 0.~~~Y.~!?.~ .. Y.~2.TIA ................................... IJ. .. ~~--~~9.~~~!:-.~.~~§~.~!?.~.Y.~~.TIA ................................................................................................................ .. 



+:~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACION ES MUNICIPIO SAN JUAN 

:! - Architects and Engineers, LLP FECHA: 2-D de Agosto 2009 HOJA 0"!:> 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- C02- Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: C<::tli.Q. J...i crl?nS. lc(r-es . ( £,1"\~ ·~r·"te 4 'F'o1i5l 
I / 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA .WCuRB INLET 
~0 D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

f)Zl CADA VEZ QUE LLUEVE f Ue\'Z'I"e 

D CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

Osimple 0 Sanitario/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

D 112 

Dcompleto 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~UCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA !kr~sucrA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIO/sucro 0 TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = ~2 '1-::"J.j ~~SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/ B.C. = "1..'- ~.)..y {p~SUCIO 0 TAPADA 

8- cu NET A ~<m§)/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI 0 NO 

=:::=~,~=,::::=:::~~~~::~= ~~ e~J~~~~ 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0coLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

..................................................................................................................................................................................................................... 0
.~~;~-... ~~~~d~ ........... .. 

s-
PARA TUBOS 

-- 1 D Parr. Sellada 

-
I 

0 Punto alto 

D Punto bajo 

JKI En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. C'IIHG-"S"le:> 

FOTO NO. Ct1l.l6- 51'((<. 

FOTO NO. c.t,.o.<6 -S't9~ 

RECOMENDACIO N: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA Eif LARGO PLAZO 

:::::~~~M~:~:Y.i~:rr~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~Ei.~:~~:~:0.;::~:~:~i~i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::~r:n::::::::::::::: 
...... 0..?.~§\.!.~!?.~.Y.!~.D.'~ ................................... 0. .. ?.~ .. ~~9\.!.~~~-~ .. ?.~§!!.~!?.~.Y.!~.IT~ ................................................................................................................. . 



(~ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:! "'-' Architects and Engineers, LLP FECHA: ____,:l=-0=-d~e::...:A:..:Jg::>..::o::..:::s.!:.!to"-'2:::..:0::..::0:..::9 ___ HOJA __ 0_+ __ 
BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 :r l2.d 

SECTOR Floral Park 

CALLE / UBICACION: Cct!le 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

'2' X \' 

CONDICION EXISTENTE: 

S- CO~ Hato Rey 

J.._( Cfl?t1 .~ Toaes. 

~~HBASIN 
.~Simple 
Oooble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH D HW D CROSS INLET 

0 1/4 
0 1/2 
Dcompleto 

B.CADA VEZ QUE LLUEVE 'f~e 
0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA .~IMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE /ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPINSUCIA .QiTAPAD~ 0 ROTO 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

5- TU BO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO D TAP ADA D ROTO 

6- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUOO 0TAPADA D ROTO 

7- TUBO/B.C. = M.~ 0 LIMPIA/sucro 0TAPADA D ROTO 

8- CUNETA D LIMPI A/SUCIA D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr gj NO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0 cOLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI 0 NO 

.P~.?.~~~.~~~S?.~.g.~~.-~~9..~.~~-~~.: ........ ~ .......... ~~ ..... ~ ........ \~ ....... :::T.~.:~.~.?. ............. ~~!~~~ .. t ..... .'J .. ~ ....... . 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

S- ---­
PARA TUBOS 

I. I 
I 
I ~-- ! 
I .JC__ 
I I 
~ cr~a.R 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punto alto 

D Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ~ --St{;}g 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: ,.trr;CCION I NMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 'l;lJ LA~.Y,? PLAZO 

: :::M,P.~iM~M:Y.!~:ii;.::::::: ::::::::::::: :: :::::: :: :::: :;~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: :::::::: ::::: :: ::::::H~:A::::::: : :::::: : : 
...... 0.?.~~N~!?.~.Y.~~.ITA ................................... 0. .. ?.~..r~~Q\JJ.~~.~.~~§\J.~!?.~.Y.!~.~A ................................................................................................................. . 



(~ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c! ......,. Architects and Engineers, LLP FECHA: 1.0 de Agosto 2009 HOJA 0 S 

No.3 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA 

2 :Ji'2..d 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: Colle /....I(', rt'Vl :> Too·es 1 Cfrn~n Dtw,r~ l..l ih~IL~,\ 
7 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA )C3'tuRB INLET 
~NO 
0 CATCH BASIN 

O simple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

~DA VEZ QUE LLUEVE f \leH 'ES 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 1/2 0 Pluvial/ Sanitaria 0 Doble 

0Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ffi~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- JUBO/ B.C. = 0UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/ B.C. = 4'2-~ '2-j ~~SUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA g~UCIA 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr ~NO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

~~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O oTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI . 0 NO, 

.. ~~.?.~~!.~~!g~.-~~-~ .. ~~9.-~.~~.~(::.: ................... N .. o ......... T~~~ ... , ... 1-Jtti.k:4~ ................................................................................... .. 

s - OD4 - - - -

PARA TUBOS 

- I 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

-~n pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. (_( f-{G~5 ia'l 
FOTO NO. eu....l6 -SrQG 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION I NMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA [}?J LARGO PLAZO 

:::: :~~:~~~M:Y.!~:rrA:: : ::: : :::: : :::::: : :::::::: :::::::: :q:~~:~:~~:~~;::~~~i~~~~:: :: : :::::::::::::: ::::::::: : : : ::: : ::: :: :: :::::::::: : : :::::::::::: : : ::::::: : ::: : ::::::::::: : :::::::::: :::A:::A.: :::::: : ::: ::: 
...... 0.~~§\.J.~!?.~.Y.~:?.IT~ ................................... 0. .. ?.~ .. 13:~Q~.~~~-~ .. ?.~§~.~!?.~.Y.~2.IT~ ................................................................................................................ .. 



•:$ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

CSA ....,.., Architects and Engineers, LLP FECHA: __ ____,_de"'--'--'A:I:l.go"'-'s"-"t"'-o-=2-"'-0"'"'09:::.__ ___ HOJA __ O_G, __ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S - C O S' Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: Ccti\Q.. 1-\oq~n.<..:.. lorre.s 

OCURRE INUNDACION ~· ~0 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 

'J29.cADA VEZ QUE LLUEVE rv~!"fe" 
TIPO ESTRUCTURA .J~rmRB INLET 

·:t 'f... \I__ (p \ I 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0112 0 Pluvial/ Sanitario 

[M CATCH BASIN 

Osimple 

.!2fooble 

0Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~~UCIA 0TAPADAIP.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIOI SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIOISUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIOI SUCIO 0TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = .9~ Y. '·i:l.. ~@AISUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA 5l~SUCIA 0 MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE(FEMA) Osr ~No 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OorRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI 0 NO 

. P~.?.~~~-~~~g~ .. ~.~-~--~ -~9..~.~~-~~-: ................... JJ.~ ......... ld.~~ .......... 1~b'9.~.~ .................................................................................. . 

- --1 

...... · ·~ i 

- r 

- · s-
P ARA TU BOS 

I 

I 
-t-

I 

I 
j 

- --l _I -} -1 

~ 

I 

I I 

r 

I 
·• I 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

Jlii"En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. CiUJG -51"/j 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA EiJ LARGO PLAZO 

::::i.f.F.~~~M:Y.i~:D:;::: ::::: ::: ::: ::: :: ::: ::: :: : ::: :::::P.:~~~:~~:~0.;::~~~i.~i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: : :::::::::::::::: : ::::::: : :: : :::::::: ::: : ::::: : ::A::::A::::::::::::::: 
..... .0..~~§!J.~!?.~.~2.IT~ ................................... 0. .. ?.~ .. ~~Q!JW~·.~.?.~§!J.~!?.~.Y.~2I~~ - ···· ·· ·· ........................................................................................................ . 



!.. .. ~c~~s and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 20 de Agosto 2009 HOJA _ _::0_'1 _ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 ,JiZ.d S - OO<t' Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: .1 ,..,-t_ . Cd\~ hln\"'fnS. lcvr-~ I edt~ "Pctr~ 

OCURRE INUNDACION ~0 
)lfCATCH BASIN 

Osimple 

~oble 
0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

01/4 

g1 CADA VEZ QUE LLUEVE f'lJe'{Z'fe" 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET D COMBINADO D OTROS 

(p\'}._~l 0 Sanitaria/ Pluvial 

D 112 

Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA . .R~@Sr'sUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO DTAPADA 

7- TUBO/B.C. = .ikc.o ®'~SUCIO 0TAPADA 

8- cu NETA ~SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

liJ~/ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

D orRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~sr 0 NO 

::~~:::~~~:::~::~~::~~:~:~:::~::::::~:~~:::: :::::::::::::~::~: : :::::::::7::~~::::::::~:~:=:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
..................................................................................................................................................................................................................... d.~~·;~·.··~~~~d~ ............ . 

s- _oQ_p 
P ARA TUBOS 

T 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

~Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. C\}"(.G- Stq ... 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

::::~P.8.i~~M:Y.!~P.:;:::::::::::: : ::::::::::::::::::: :J:~Ei~:~~:~;::~~i.f.~i.~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ::: ::::: : ::::::::: :::::::::: ::::::: : : :::A;.:A:::::: ::::::: 
...... O.g~v.~!?.~.Y.~~.ITA ................................... O .. ?.~ .. ~~Q~.~~~.~ .. ?.~~~.~!?.~.Y.~~.D.'A ................................................................................................................ .. 



•:~• CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c!... Architects and Engineers, LLP FECHA: '1,0 de Agosto 2009 HOJA 09 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: :r.-1l.. Ce ll~ J... lorl?ns Torr~ I Cc\1(' thri". . 
OCURRE INUNDACION ~o D CON EVENTO DE TORMENT A 

J~'MH D HW D CROSS INLET 

01/4 

~ CADA VEZ QUE LLUEVE fV~!I-1'e 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

Osimple 0 Sanitaria/ Pluvial 
0 Doble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .J~fLIMPINSUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPINSUCIA ~hAPAD~ 
3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5-TUBO/B.C. = <e" 0LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7-TUBO/B.C. = ;;)<-f 'J-4.'2.. 0LIMPINSUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA ~~SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr ~NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~~/ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DorRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 'SI-si 0 NO 

.P~.?.~~~.~~~g~ .. ~.~.~ .. ~.~9..~.~~.~~.: ............. ~~-k .......... Y-:~ ...... :1.~ .... :t~:::r-.~., ....... ~.: ....... b .. ~~.~.?f: ........................ . 

....................................................................................................................... i ....... i ............... ..................................................................... o·~·~·~~·.··~~~~;;~· ····· ··· · ··· 

I l
j 0 Parr. Sellada 

s- _Q_o~:\. 

PARA TUBOS 

0 Punta alto 

0 Punta bajo =j I 0 En pendiente 

_ I 

FLUYE HACIA 

S- OO·'t 

FOTO NO. CILH.G- sacp;> 
FOTO NO. Cttv1f.a '5I c-{'{ 

FOTO NO. Ct H f) $ 1ci: 5 



($ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu. ""'"P Architects and Engineers, LLP FECHA: ___,!l=..:.O_d=e"--'A'""""g=o:..::s..:..:to'-'2=0~0=9 ___ HOJA _ _ O_tf _ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA 

2 jtz.d Hato Rey 

SECTOR Flora l Park 

CALLE / UBICACION: Tnt . Call~ L I G~-?>~,_S To,-res_ 1 (tcl_l ~ Pa_u~ 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW ~ROSS INLET 

01/4 

'fSCADA VEZ QUE LLUEVE flle\l'f6 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

Osimple 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Doble 

0Triple 

~1/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~UClA 0TAPADN P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA .~SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0TAPADA 

7- TUBO/ B.C. = l...j-z.. I( "2.'1 0TAPADA 

8- CUNETA 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr GZJ NO 

0 NO EXISTE / ROTA 

D ROTO 

~0 EXISTPI ROTA 

0 ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~sr 0 NO . 

.. ~~.?.S:~!.~S:!.?~ .. ~~.~ .. ~.~9..~.~~.~!.\ ..... : ......... :J. .. \ .. t~ ....... ~ . .v~ ......... ~.M. ?:::-...... ~ ........... ~.\'DQ.:t\~ .. ! ........ C.t ..... r.~k ............. . 

......... 1-:-t:9. ....... 1.~.s,e.n~ ..... q.~w.m..~.f .............................................................................................................................................................. .. 

..............................................................................................................................................................................................................................
................................ 

s- - - - -
PARA TUBOS - 1 

FLUYE HACIA 

S- 'DCl'l 

FOTO NO. CIIJ..(~c-Sf'/8 
FOTO NO. CI~G- 5t9( 

FOTO NO. 

.. ~.~S:9..~.~~g-~S:!9..~ .: ............................. ~.~99.~}~.~.~!?.~~!.~ ......................................... .0..~~.~!g.~.!.~T~~~ -~.~!.~ ............. ~.~~~~.~~~ .... .... .. 

...... €S.P.!W':1~.~.~~.D"A ................................... ~ .. ~~.~.:.~~~~ ......................................................................................................... t:J,:: .. It. ........... .. 

..... .0.?.~§!-!.t:!!?.~.~!?.ITA ................................... O. .. ~~-g~Q!-!.~P~.~.?.~§!-!.~!?.~.Y.!!?.D"A ................................................................ ................................................. . 

::::::::~;~:~i.:::::::::~;:~i.hi~:fi.::::fk.::::~::~:;,:::::::: ::::: : :: : : ::::: :::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::: : :::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :: ::::::::: : 



( ( CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:! """"' Architects and Engineers, LLP FECHA: 2.0 de Agosto 2009 HOJA '2~ 

BRIGADA: 

DISTRITO/REGION 

2 Hato Rey 

SECTOR Floral Park . 
CALLE / UBICACION: CQ\~ L\odttS. '\0\'"res... I c.~\~ ·-p . a-r\.5 

OCURRE INUNDACION ~NO D CON EVENTO DE TORMENT A 

~H D HW D CROSS INLET 

D 114 

li9-cADA VEZ QUE LLU EVE f JeMe 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN l81'coMBINADo D oTRos 

Dsimple D Sanitariol Pluvial 
D Doble 

0Triple 

D 112 

Dcompleto 
JJrPiuvialf Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA D LIMPINSUCIA 0TAPADAIP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPINSUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUOO D TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = D LIM PIOISUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/ B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

7- TUBO/B.C. = D LIM PIAISUCIO 0 TAPADA D ROTO 

8- CUNETA D LIMPIAISUCIA D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

D COLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DorRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA} bZl.sr ~ 0 NO 

.. ~~.?.~~!.~S:~~.P.~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: .................... )?.Qcgst ......... ~.~.,.1?..:...i.A .. ~ .......... :I'-i~ ....... ~.i.~~:~ ........ ~ ... ' .... . 

.... 1.\~~ .. l:: .............. ~ ..... ~ .. .tY..Y.~.~~ .. : .................................................................................................................................................................................. .. 

- -+ 

• 1 

s- --I 

PARA TUBOS 

0~·/)-o , I 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. S!i:!1!t: 1i *t:) 
FOTO NO. C.!P1C- StDtco 
FOTO NO. q~<{(;. '5t't-:t 

RECOMENDACION: 0 ACCION INM EDIATA 0 ACCION INTERMEDIA Q LARGO PLAZO 

::::::ti:P.~~~:~:Y.!~:D:&:::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::P.:~~~~~:~~;::~~:~~i.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::8:~:w:::::::::::: 
...... 0..g~\:J.I~H?.~.Y.~!?.IT8 ................................... P .. ?.~ .. ~~Q\.!~~P.-.~.?.~~\.!.~9.~.Y.+~.~~ ................................................................................................................ .. 



•:$ CSA 
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c ... """"' Architects and Engineers, LLP FECHA: 20 de Agosto 2009 HOJA __ I 0 __ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 

SECTOR Floral Park I 

CALLE/ UBICACION: ::r-r~-t... Ca\\Q l.\ v("er1S ICfres. I Ca\l<L .· \by 't_J 

OCURRE INUNDACION 

Tl PO ESTR U CTU RA 0 CURB INLET 

~NO 
IDCATCH BASIN 

Osimple 

Jl?Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS I NLET 

01/4 

~CADA VEZ QUE LLUEVE fl.I6-M"C:: 

0 COMBINADO . 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D 112 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA AE~suciA 0TAPADAfP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~ IA SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 
\1 ~ 

6- TUBO/B.C. = '2.- n .. D LIMPIOfiUOG-' 0 TAPADA 

7-TUBO.@= :l-<-i'll...t"l... ~LIMP!NSUCIO 0TAPADA 

8- CU N ETA r;:) ®vsuCIA 0 MALA 

9-ZONAINUNDABLE(FEMA) Dsr gjNo 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

~/ROTA 
0 ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

D NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~~ 0 NO 

.g~.?.~~~-~~!S?.~.g-~~-~-~9.~.~~-~~.: ..................... ~ .. Q ......... f~r.:~ .. ~~~-·····~l~·h.\Q.~ ............................................................................. . 

······························································································································································································ ································································ 

s- ---­
PARA TUBOS 

·-I 

--I 

i 
l 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punto bajo 

.~n pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. Cl!LlG- S~O<J 

FOTO NO. C l•i.lG "S;).cl/ 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0ACCION INMEDIATA 0ACCION I NTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

:::J.itP.~~~~:~:Y.i~:rr~:: :::::::::::: :::::::::::::: ::::::: :P.:Y.~~~:~0.;::~~:~~~i.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;F}r::::::::::::::: 
...... 0.?.g~!-!.r:-!P.~.Y.!2.IT& ................................... P. .. ?.~ .. ~~Q~.~~~.s_g~~-~P.~.Y.!§.ITt: ................................................................................................................. . 



' """"' ~c~~ts and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 20 de Agosto 2009 HOJA __ 1_( __ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 0\0 HatoRey 

SECTOR Floral Park . 
CALLE/ UBICACION: ~-=f. ( :\:tl tCL. }.,.. \on:>r'\S \orres I O:JlQ. lh..-6 

OCURRE INUNDACION ~/NO 
~CATCH BASIN 

Osimple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

~CADA VEZ QUE LLUEVE fO~E:; 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D 112 0 Pluvial/ Sanitaria D Doble 

C8'friple D Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA Af~UCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- T UBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = 3- \i' p·v-c. .8J~ucro 0TAPADA 

8- cu N ETA ~SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

~/ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~I 0 NO 

.. ~~.?.~~~-~~~g~ .. ~~-~ .. ~-~?..~.~~-~~-= ...................................... ~ .. ~ ................ :~;~ ...... 1:-~k~:~.l ............................................... .. 
:::::::::b.iQ:::::::::s.e::::::::::::~~:::::::::~::::~~~:::::::::~~:~~:~:::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

~ntobajo 
D En pendiente 

FLUYE HACIA 

$-

FOTO NO. C[[).{G-Szc;>_ 

FOTO NO. Ct!MG · S".z..c:._s 
FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA liJ LARGO PLAZO 

::::~Kf:P.~~~w.;:Y.~~:rr~::::::::::::::::::::::::::::::::::::P.:~i.~:~~:~;::~~:~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::g:~:A::::::::: :::::: 
...... O..~~§~.~!?.~.Y.~~.ITA ................................... 0. .. ?.~-~~9~.~~~-~.?.~§~!.!!?.~.Y.!~.IT~ ................................................................................................................. . 



~- ~c~~ts and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: '2.D de Agost o 2009 HOJA __ 11.. __ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADR ICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 Hat o Rey 

SECTOR Flora l Pa rk 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA )((cuRB INLET 
~/NO 
D CATCH BASIN 

Osimple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

~CADA VEZ QUE LLUEVE f V&IJ-1'e 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Doble 

0 Triple 

01/2 
Ocompleto 

D Pluvial/ Sanitaria 

CO NDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA NuMPIA/SUCIA OrAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTU RA wuMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ • 0 BUENA 0 MALA 

4- TU BO /B. C. = 0 UMPIO/SUOO 0 TAP ADA 

5- TU BO/B. C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 

6-TUBO/B.C. = 0LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = :2.'( ;t. SC:l
1
' ~~SUCIO 0 TAPADA 

8- CUNETA D LIMP!~ 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr Ct.P'Y~ ~No 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~/ ROTA 
0 ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

10-AREA INUNDAB LE (NO FEMA) ~SI ~WLo.., 0 NO 

.. ~~.?.~~~.~~~g~ .. ~.~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: ............. \J.Q ........... ~~.-a:+. ............ ~.rob..~'!n~ .............................................................................. .. 

..................................................................................................................................................................................................................... 0 .. ~~·;.··~~~~~~·····"'' ' '" 

S- - - - ­

P ARA TUBOS 

t 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. C..I~G-$.) 0~ 

FOTO NO. cu.leb" ~uS' 
FOTO NO. C/P-l6·· )2.06 



<+: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:! """"' Architects and Engineers, LLP FECHA: 2.0 de Agosto 2009 HOJA __ 1_"3 __ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 .::r \2..d 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: Cal\e 1-lcvenS 'To-crt$ ( ~· ,-,.-\-r-Q Ca. I~ :.)c5( 

OCURRE INUNDACION ~NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0Doble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

~MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

Ocompleto 

. 
lH_ctrit' 7 Gtf~ l'ads"J 

I 

1$-cADA VEZ QUE LLUEVE 'f~\2-'fe: 
D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~/SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

6- TU BO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 9-C{ "-<.tL ~SUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA D LIMPIN~ D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0si LJrOJ'Yii'l'- ~NO 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~I 0 NO 

.. ~~.?.~~~ -~~~S?.~.P~.~-~~9..~.~~-~f::.: ................ J).c .......... :.r.~-~:k.t.t. ....... 1.111.\?..~.!1.~?. .................................................................................... . 

..................................................................................................................................................................................................................... o·~·~·;;:·~~~~;;~--- -· - ··--·-· 

s-
PARA TUBOS 

__ , 0 Parr. Sellada 

_ I 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. Clfi-{6' --~<Yr 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~~9.-~.~~g-~~~9.-~_:_ ............................ ~~qg_~--~~-~-~~-~~!~ ......................................... .P. .. ~~~~g-~-~-~!~~-~-~-~~-':: ............. ~-~~9.?..;r~ ......... . 

.....• ~~-~M~.~.Y.!2.lJt:-..................................... P..~~-~-~~-~.0! .. ~-~-~.::~~~~---······ .............................................................................................. H:: .................. . 

.... JJ.~~~~-~i?.~.Y.!:?.UA ................................... IJ. .. ?.~- -~~Q\-!.~~~-~ .. ?.~~\-!.~!?.~ .. Y.!:?.lJA ................................................................................. ................................ . 

:: : :::::: ::J.t.e:~Q;ii~:::::::~g;~:~;0.:::::::::~::::::G.Y.~±::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::: : ::::: : : :::::::::::: :::::::::: :::::: : : :: : : :::::::::::::: :: :::::: ·· 



~- ~c~~s and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 20 de Agosto 2009 HOJA _ .:._/4-_ _ _ 

BRIGADA: 

DISTRITO/REGION CUADRICULA 

2 Jrzd Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: (\lG .\ \JI L\.or-e.~~ -r~~ 

OCURRE INUNDACION ~0 0 CON EVENTO DE TORMENT A ®_CADA VEZ QUE LLUEVE fl)6''?'f6' 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET D CATCH BASIN 

Osimple 

j21v1H D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Doble 

0 Triple 

D 112 

Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .~IMPIA/SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA .~MPIA/SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TU BO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIM PIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = ~ ~~SUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA D UMPI~ D MALA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~/ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ,5f00l9 !5?J NO 

~~~~~-~~~;~~~~~~~~~El~~A:E~~) ~~~ ~~±: ~~~'Jk\Q~?.: • 

~~~=~ i~~~~~,~~;~ ~~:: ~::~[ 
..............................................................................................................................................................................................................................

................................ 

s- - --­
P ARA TUBOS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. C.W(G·~ 
FOTO NO. C:it4!- S.).. lu 

FOTO NO. Q vl{t• ~If 
CWtC. $C)12... 

.. ~.~S9~.~~P.~S~9.~.: ............................. P..~.~99.~}~.~.~~.~~I.~ .......................................... P..~~.~~9..~. ~.~!.~~.~~.~~.~ ............. ~.~~9~.~~? ........ .. 

.... ~~.~~~M.Y.!2.D'A .................................... P..~~.~.~~.~~! .. ~~~~.~~~ ....................................................................................................... H:-:: .. if. ............. .. 

...... 0..~~§~.~!?.~.Y.~2.D'A ................................... 0. .. ?.~ .. ~~g~.~~~.~ .. ?.~§~.~~~.Y.!2.IT~ ................................................................................................................. . 



•:+: CSA PROYECTO: ESTUDIO INU NDACION ES MUNICIPIO SAN JUAN 

c!.~~ Architects and Engineers, LLP FECHA: 2 0 de Agosto 2009 HOJA __ I ~---
BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 0 \.{) f?- Hato Rey 

SECTOR Flora l Park I \ 

CALLE/ UBICACION: Ca.\\e Llc-rev-..$ 'To \'"r.e ~ { ~ri"\--re.. ca\~ :JOSe ~tri·· / <Xti(Q Pc.r;s) 

OCURRE INUNDACION ~o D CON EVENTO DE TORMENT A 

.~MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

itk.ADA VEZ QUE LLUEVE r iJf:, ~e 
0 COMBINADO 0 OTROS TIPO ESTRUCTU RA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

Osimple 0 Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

D 112 

Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA &rMPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA~ 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4-TUBO/B.C. = 0LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

~OTA 
D ROTO 

0 ROTO 

6- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO 

7-TUBO/B.C. = '.:}'(. ~1.{(._ 0LIMPIA~ 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA D LIMPIA~ D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 51 jV'CYtt-0... g} NO 

D NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DoTROs 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~51 0 NO 

.. ~.~.?.~~!.~~!9~ .. ~.~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: .................. ~.~ ......... \-9.Y ......... ~ .... ~'f.~ ... ... ~"'- .... A .... ~.r.t~~ ............................................. . 

s- - - -­
PARA TUBOS 

I 
I 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. C( 1.46-::£,\ I b 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

:: :::.e.fP.~M~:~:Y.~~n:;; : ::::::::::::::::::::: ::: ::: : : ::::::~::~~~i~~~~::: ::::::::::: : :::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ::: : ::::: ::: : ::: :::: :::: : : : ::: ::: :::: :: : :: : ::: ::::: :::A:::A:::: : ::::: : ::: : : 
...... CJ..g~\.!.~P.~.Y.t?.JIA ................................... 0. .. ?.~ .. ~~g\.!.~~~.~ .. ?.~~\.!.~!?.~.Y.!2.ITA ................................................................................................................. . 
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' """"' ~c~~ts and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 2.~ ck 000·>"-"tb "2-0CCl HOJA __ l_b _ _ 

BRIGADA: tJo. 3. 

DISTRITOIREGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 J12d S-OlOF HATO REV 

SECTOR FLORAL PARK 

CALLE I UBICACION: Calle Llorens Torres (entre Calle Jose Marti I Calle Paris) 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

fir MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 

~ CADA VEl QUE LLUEVE fVG;~Te 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 
0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

01/2 

Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA i:8t~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBOIB.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBOIB.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBOIB.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBOI@= 'f~. -i.Z'-1" O~sucro 0TAPADA 

8- CUNETA 0 LIMP!NSUCIA 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~ SI d NO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

ID~/ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OorRos 

.. ~~.?.~~~.~~~.c?.~ .. ~~~ .. ~.~~.~.~~.~!::.: .................. ~.~ .......... ~!J:~ ....... .::yxt:~.v.n.¥.?. .................................................................................... .. 

-·-l 

s-
PARA TUBOS 

I 

I 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0ACCION INMEDIATA 0ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

: :::::o:P.~M~M:Y.!~:u:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::P.:~~:~!:~~;::~:~~i~i.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::: ::::::::g~:g::::::::::::::::: 
...... 0..?.~9.~.~!?.~.Y.~~.IT6 .................................. 0..?.~ .. ~~Q~.~~~s.?.~9.!-!.~!?.~Y~~-J:IA ................................................................................................................. . 



(~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:! .,._, Architects and Engineers, LLP FECHA: 2.0 de Agosto 2009 HOJA __ 1 i __ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

.J \2.cl S- · 0 lC G Hato Rey 
~------------~=-~=--------

2 

SECTOR Floral Park 

CALLE / UBICACION: CbJ..lQ_ '-"~'W\._3. "'"Thlf(IQ..S 

OCURRE INUNDACION ~NO 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

NMH D HW tJ CROSS INLET 

g! CADA VEZ QUE LLUEVE fUe'M'tt 

D COMBINADO D OTROS 

Dsimple D Sanitario/ Pluvial 
D Doble 

0Triple 

[)1.>\?\Q. D 1/4 

D 112 

Dcompleto 
D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA. 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. :::; D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = ~...ttC!£A-4/'r- rh-~·:tsUCIO 0TAPADA 

8-CUNETA 0'-c~ ~@ 0MALA. 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ~rile ~NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELA.DO 

D NO NIVELA.DO 

D COLA.PSADA 

0 COLA.PSADA 

D COLA.PSADA 

D COLA.PSADA 

DorRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~ SI 'f!.RiY'- 0 NO 

::~~:::~~::::~::~~::~:::~::::~~:~:~~:~~::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::~::~:::::::: :::1:~~:~~~::::::::?:::~~:~:=:::::::::::: :::::: ::: : ::::: : :: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
....................................................................................................................... i ............................................................................................. [j.;~·~; ... ~~~~d~ ............ . 

l B :~~~os::::da 

s-
PARA TU BOS 

I D Punto bajo 

D En pendiente 

~ ~:-
. . <\ ~ t ! 

- ~-·-. 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. c lt:4'1C. ,...$<.I \.f 
FOTO NO. C: IIL(G- s-2..1 :5 



( ( CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:!o.. .. Architects and Engineers, LLP FECHA: ) .. 0 cb ~ c;.-fc Zoc'f HOJA f S 

BRIGADA: 1\Jc. 3 

DISTRITOIREGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 J12d S-010H HATO REY 

SECTOR FLORAL PARK 

CALLE I UBICACION: Calle Llorens Torres (entre Calle Jose Marti I Calle Paris) 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

~ MH D HW D CROSS INLET 

01/4 

~DA VEZ QUE LLUEVE rll~t:::f 

!2' COMBINADO 0 OTROS 

[il Sanitario/ Pluvial TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

D 112 

Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA ~TAPADA~ D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBOIB.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBOIB.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TU BOIB.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAP ADA 

7- Tu sofi(f)= o LIMPIAjsucro r M TAP ADA 

8- cu NET A 0 LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDAB LE (FEMA) 0 sr fiJ. NO 

~ROTA 
0 ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

0 NO DRENA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DorRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) £ll sr 0 NO 

.. ~~-?.~t~~S?.~ .. ~~-~ .. ~-~9..~.~~.~~.: ................. GJs ....... :~c~9,~.Jn9.v.xi<?. ..... :f.~ .. \ ........ ~.g,~ ...... ,.k\?.~L ............... .. 

....... \.o ........ r.:.!.OY. ....... .x:~·t.P., ......... ·}?~ce~ ...... ::Q.\.. ..... S..a.\0.~:.\P.:ci.D. ...... & ...... IJ.f.lg, ... r.:~~::<:(.~;.~G~~ ........... : .. ~~~ ..... ~Pr.~d:):G.S .. 

s- --- ­
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. CtH 6 ·- S2.1H 

FOTO NO. C.tl-'l<; · $219 

FOTONO. CtH ~-- ,52Z.D 

.. ~.~~9..~.~~P.~~~9..~.: ............................. ~:~.~q9.~ .. ~~.~-~P..~!.~ ......................................... J4r~~~~g.~.~.~!.~~~.~.~'0. .............. ~ .. ~~.~~.~.l!.:~? ........ .. 

...... ~.P.!3JM~.~.Y.!2.1JA .................................... ~~!-~ ....................................................
....................................................... tl.~/i ............ . 

...... 0..?.~~W.~!?.~ .. Y.!2.1JA ................................. JJ .. ?.~ .. ~~Q\-!~~~-s.?.~§Y.~Q~ .. Y.!2.ITA ................................................................................................................. . 

:::A~;.:;;:::::±~t.:~~::.:::::::£~:~:f.::::::~~~~::::~;:~k~i:;,;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



(!t CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c! ,_ Architects and Engineers, LLP FECHA: \q de Agosto 2009 HOJA __ l_q __ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S - 0 1 ( Hato Rey 

SECTOR Floral Park I 

CALLE/ UBICACION: .:.t.-rr\ . Ca\le ""3~ ~(;j· / L\orlt'IS -torr""~ 

OCURRE INUNDACION ~o D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

01/4 

~DA VEZ QUE LLUEVE fiJe:~e 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

'2.1 ..., .... 
J - "-(.. Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D 112 

Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA [Xl:IMPIA~ 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~IMPIA.@D 0TAPADA/P.TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/ SUCIO 0TAPADA D ROTO 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/ SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

\_, .. , ~ D 
7- TUBO/B.C. = · '-" 0 LIMPIA~ TAPADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDAB LE (FEMA) 0 sr fi1.No 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

D COLAPSADA 

D COLAPSADA 

OoTRos 

lO-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~sr 0 NO ~ 

.. ~~.?.~~~.~qg~·g·~·~ .. ~.~9..~.~~.~(::.: ............. ~ .......... V..f.. ..... ~.~.~.~~ .............. ~ ............................ ................................................... .. 

~L ----.:.......-:__--.:_ 
:'\;,. 

s-

--=~ 
-=: , __ . 

P ARA TU B OS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

~n pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. CI~-5Lo'( 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA ¥)LARGO PLAZO 

::::~~;,M~:~:Y.!~P:?.;::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::P.:~~0:~~:~~;::~~~i~~~~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: : :: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: : :: :::::: ::::::A:~:H::: ::::::: 
...... 0.~~~~.~.E?.~.Y.~~.lJA ................................... IJ. .. ?.~.g~Q~A~P.-.~ .. ?.~~~.~!?.~.Y.!2.liA ................................................................................................................. . 



(~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:! an... Architects and Engineers, LLP FECHA: !<1 de Agosto 2009 HOJA _ 2_0 __ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- C \·2.. Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: :t'n-\ . Ca_\\Q :r~ Hur·-\i I L\ o,-e,.,s \IJ e-re:=. .. 
• 

OCURRE INUNDACION ~o 

TIPO ESTRUCTURA 0cURBINLET % CATCH BASIN 

3;-<.),' '1.~~1 1 . D Simple 

D Doble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

0 1/4 

SCADA vEz QUE LLuEvE rve~"'T~ 

0 COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

01/2 D Pluvial/ Sanitaria 

Dcompleto 

D't~ (Per--ks tl P"··t~?''tr~) CONDICION EXISTENTE: 

.~MPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 

o LIMPIA/SUCIA a~APAD.(1'fi.TAPAQA) 
I 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TU BO/B.C. = D UMPIA/SUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr ~NO 

~ NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

D ROTO D NO NIVELADO 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

DcoLAPSADA 

0cOLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

10-AR EA INUNDABLE (NO FEMA) . ~SI 0 NO 

.. ~~.?.~~~-~~~.c?~ .. ~.~-~--~-~9..~.~~-~~-: .......... ~-4t.~~-~ ........ .\\in£. ........ r.k .... ~~ .. ! ........ N.9 ...... ~ .... V.:!. ..... ~.l~:j:~fkttb, 

······························································································································································
································································································ 

s-
PARA TUBOS -• 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

0 Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. CIHG-$1Q3 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~~~~~~;~~~~:::::::::::::::::::::::::::::~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::~:~~~::~~:~::~::~~~:::::~::::::::::::::~::~~B:;[::~:::::::::: 
...... 0 .. ?.~§\-!.~!?.~.Y.!~.JI~ .................................. O. .. ?.~ .. ~~Q\-!~~~-~--?.~§\-!.~!?.~.Y.!~.JI~ ................................... ............................................................................... . 



(~ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:!o...., Architects a nd Engineers, LLP FECHA: __,_:'j-"---=.;de~A:....:.gc..::o::.:::s..:.::to::....2::..:0=-=0=9 ___ H OJA __ z _1 __ 

DISTRITO/ REGION 

2 Hato Rey 

SECTOR Floral Park 
_£ 

CALLE / UBICACION: ::L_nd . CA\k .:Jo~ )...lo,-4, / llo'V""'~~ \oyrR~ . 

OCURRE INUNDACION ~0 D CON EVENTO DE TORMENT A 

~H D HW D CROSS INLET 

D tl4 

~DA VEZ QUE LLUEVE rV~M~ 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET D COMBINADO D OTROS 

D Sanitariol Pluvial 

D CATCH BASIN 

Dsimple 

Dooble 

0Triple 
D 112 

D completo 
D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTE NTE: 

1- PARRILLA .mliMPIAISUCIA 0TAPADAIP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA D LIMP~ 0TAPADAIP.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIOISUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/ B.C. = D LIMPIAISUCIO D TAPADA 

8- cu NET A D LIMPIAISUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI EJJ_No 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~I ~ 

.g~.?.~~. !.~~!S?.~.g.~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: ............... H.~ ....... ~~ .... ~Y. ................. V~r.:\:: .................................................................................... . 

............ ~~ .. ~ ........ ~.~$.:?;~t:l~ ........... f-.r.t .0.\eM~~ ...................................................................................................................................................... . 

..................................................................................................................................................................................................................... o·~~·~; ... ;~~d~ ........... .. 

s - - - -­
PARA TUBOS 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. C;JI..tC·Sta{ 
FOTO NO. q f,L.IC.· 5 I II 
FOTO NO. C..jc!.IG - Sltz_ 



(~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNIC!PIO SAN JUAN 

::fa~.,. Architects and Engineers, LLP FECHA: \9 de Agosto 2009 HOJA _...:._z_z. __ 

DISTRITO/ REGION 

2 Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: ·:rn4 . -:s~ '-\ad~ I L h. f"t' ~t-5. \ t>'( a 5.-

OCURRE INUNDACION ~NO 
~CATCH BASI N 

. Nsimple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS I NLET 

0 1/4 

~DA VEZ QUE LLUEVE fll~ \1-'\e 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 COMBINADO 0 OTROS 

~ · 'J. •'-(," 0 Sanitario/ Pluvial 

Oooble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE : 

1- PARRILLA ~LIMP~ 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA -~LIMP!~ 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/ B.C. = 0 LIMP!NSUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUOA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0si g)_No 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

~~-6-E'XI.~ / ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O oTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI 0 NO 

::~~:.~::::::~~LZ:::::~~:~~:::::::::::: :::::??:~~:~::: :::::::::~:~:::::: :::~:b.~:~~:~:: : ::::::::::~:::::::~:: : :t~:~::::::::::::::::: 
..................................................................................................................................................................................................................... o·f.·~-;~--.. ~~~~~ ............ . 

s-
PAR A TUBOS 

M Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. CII!{G-~100 

FOTO NO. C: lfl-lG- ~r.Jj 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDlA ~LARGO PLAZO 

:: ::if.P.~~M~M:Y.!~P.:;;::::::::::::: ::::::::::: ::: :::::::: :P.:~~~:~~:~:0.;::~~:~i~~~~::::::: :::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: : ::::::::::::::::::A~lL::::::::::::: 
...... 0..?.g§\J.~!?.~.Y.~~.IT~ .................................... 0. .. ?.~ .. ~~QY.~~~-~--?.g§y_~!?.~.Y.~~.ITA ..................................................................................... ................. ........... . 



•::: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu."'""" Architects and Engineers, LLP FECHA: !'\ de Agosto 2009 HOJA __ ~_?> __ 

DISTRITO/ REGION 

2 Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE / UBICACION: :::I:n-\ . C'c \u -:"\o::e H.o.r"\\ I L\ D<'-"•t~ -r{)rr es . 

OCURRE INUNDACION ~NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

CONDICION EXISTENTE: 

Dsimple 

D Doble 

0Triple 

I 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

% MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Complete 

$kADA VEZ QUE LLUEVE r'VE11ZJf~ 
D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA !B~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA D NO EXISTE/ ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA 0TAPAD~.TAPA"§) D ROTO 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA ~ROTA 
4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA D ROTO 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

7- TUBO/B.C. = D LIMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

8- cu NET A D LIMPIA/SUCIA D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0cOLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D oTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) f%1-si 0 NO 

.. ~~.?.~~~.~s~S?.r~.~.~ .. ~.~~.~.~~.~~.: ....... b\.en.~ ....... ~ ..... fi¥B ....... ~ ..... ~ ....... ~2}(?.J ......... S?. ...... .v:.~.~.~ ... . 

......... \.\ .~ .. ~:.~ ....................................................................................................................................................................................................................... . 

s-
P ARA TUBOS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. ~- J{ 01-
FOTO NO. C~ St08 
FOTO NO. 

RECOMENDACION: .~ ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

:::::j,P.~~~~:~:Y.~~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::Ik:P.::::::::::::::::: 
...... 0..~~§~.~!?.~.Y.!.~.IJA ................................... 0 .. ?.~ .. ~~9~l~~.s.?.~~~.~!?.~.Y.~~.D."A ................................................................................................................. . 



($ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu. • ...., Architects and Engineers, LLP FECHA: r q de Agosto 2009 HOJA '2 .o4 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 Hato Rey 

SECTOR Flora l Park 

CALLE/ UBICACION: "In-\. Ca.lk ::SO!I ._..a,..ii I L\oren.S \orrtS. 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

N MH D HW D CROSS INLET 

D 114 

~DAVEZQUE LLUEVE f~l@ 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

D 112 

Ocompleto 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA ~SUCIA 0TAPADAIP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D UMPIAISUCIA Nl"APAD~ D ROTO 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = D LIMPIOISUCIO 0 TAPADA D ROTO 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = D UMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

8- CUNETA D LIMPIAISUCIA D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI 0 NO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0coLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

Dor Ros 

.P.~.?.~~~.~~~g.~.P..~.~ .. ~~9..~.~~.~~\········~· ~ .. : .. ~~YL ..... ~.clrJ.Q ...... 9.7:~······~l\6 .... M .... :b-k ....... J.\5~.t~.~ ........................ . 

.......... S;R. ....... ~.~J~ ........ l.t .\;•!(1; .~.~··························································· · ········ ·············· · ·························· ·········· ············· ······ · ··· ···· ······· ····· 

······ ··············· · ··· ··· ····· · ······················· · · · · ········· · ······················· · ··········· · ·················································· · ································· · ···················· -cs·~~·~~·.-·~~~~d~······· ······ 

s- - - -­
PARA TUBOS 

+ 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ~-SICS" 

FOTO NO. S I O~ 

FOTO NO. 



, ......, ~!~ts and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU AN 

FECHA: 'LS de Agosto 2009 HOJA Z ~ 
BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- Ol Co Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: l.Jo~-'~ IG-...v-e~ 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

't \~It y. ?.1'"-~ \II 

CONDICION EXISTENTE: 

\Zlsr@ 
~TCH BASIN 

Osimple 

}irooble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA * IMPIA/SUCIA 0 TAPADAIP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 UMP~ 0 TAPADAIP.TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TU BO/B.C. = 0 LIMPIOISUCIO 0TAPADA 

5-TUBO/B.C.= '-{-4 11 ~ISUCIO 0TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIOISUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = \£> 0 LIMPI.t@§) 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA 0 LIMPIAISUCIA 0 MALA 0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~0 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) f1J SI 0 NO 

--~~.?.~~!.~~~~~--~-~-~--~-~S?.~.~~-~~-: ......... :r.\:~.~ ........ ~ ....... +v.k.Q.~ ....... ~······ ·&.P. ...... ~( ............. {.~.':!~.~.!~~ ..... ~ ............ . 
.......... '(..(S..J.at11\ .. U...~.~ ................ ~Ofi:1c.b. .... .\..;.~'--....... ~ ..... ~ .......... .. ~ .... 6..~.~! ... -h:.r.~ .... ....... \J.~~~-····························· 
•• •••••••••• ~-~~'f.d.:.~•••••• ••~.s. .::h ..... S .. •• ••••• • •~-~~-•~•• ••••••• • •• •· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •·••• • ••••••••••••••• • •••••••••oo•ooooooooo o •ooo o ooo ooooo oooo ooooooo o oooooooooooooo oooo ooo ooo 

s-
PARA TUBOS ---1 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

n OTONO. CI~C-S3JS 
FOTO NO. etH.G, 5~/ fo 
FOTO NO. Ctl'l l, ~St01.,... 

::::I{~~~i~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::~iE~i~~i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~~:~::::::::::~~::::~:::::::~: : ::: ::::: :: ::~:~rx;:i.\:::~:::: :::::: 
...... 0..~E~N~!?.~.Y.~2.IT~ ................................... IJ. .. ?.~ .. ~~Q\-!~~P.-.~.?.~§\-!.~!?.~.Y.~~I~A ................................................................................................................. . 



~......, ~!~and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 25 de Agosto 2009 HOJA 'ZC, 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 Hato Rey 

SECTOR Floral Park I 

CALLE/ UBICACION: 3M· Co ila CUar lS I ect(\Q A,~~ 
• 

OCURRE INUNDACION ~SI/@ 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

_:_.t:.ADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET .-BJ CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

a1 X 1\- <o" $simple 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Doble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA -~MPIA/SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA D LIMP!~ 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPIA/SUCIO D TAPADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDAB LE (FEMA) Osr [)No 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

~E/ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI 0 NO 

.. ~~.?.~~!.~~!.?~ .. ~~.~ .. ~~9.~.~~.~~.: ...... :I~.e.:~ ...... ~,:R. ........ .sA~.r.~ ........... ~o&ll?.L\1ct~-l. ....... ~ ......... ~~ .............. . 

........ ~.~g-~ .. :~C.~.~ ............................................................... : .....................................................................
............................................................................... . 

ij - ' . \!'€..! ................. : .. D. ... ~······r-·(lj,.l· .................................................................................................................................................................................................... . 
........................................................................................................................................................................ i ............................................ o·~~·~; ... ~~~~~~ ............ . 

. .f\h'arr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

.~En pendiente 

s- - - - ­
PARA TUBOS 

I 
. I 
~-cc:. <-. 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. e fe)T6 .. 53iz 

FOTO NO. Cft,!£-S'3i3 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA <J LARGO PLAZO 

: :::::o:P.~~M~M:Y.~~:qr;:::::: :::::: :: ::: :: :::::::::::::::::P.:~i~:~!:~:0.;::~~:ij~i~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::: ::::::::::::: :: : :::::::::: :::: :::::::: :: ::: : ::: : :::::::::::::::::::::·:::::::::::: :::::::: :::::: 
...... 0..~~~V.~9.f).Y.~$.D.'~ ................................... 0. .. ?.~ .. ~~Q\-!.~~~.s.?.~~Y.~Q~.Y.~?.D.'~ ................................................................................................................. . 

..................................................................................................................................................................................
............................................................................. 



'-up ~c!~ and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: '2.-S de Agosto 2009 HOJA Z.1 --- -
BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 :r \"2-d S- o tee, Hat o Rey 
~------------~~--~--~~-

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: :I'v·it· Cct \ \.Q... \=hrcs I Ca l UI Arruli"L'CP-

OCURRE INUNDACION il(si!@ 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~CATCH BASIN 

~imple 
LJ Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

~~ CADA VEZ QUE LLUEVE . 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitaria 

D Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ·fsJLIMPINSUCIA D TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA D LIMP~ 0 TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D UM PIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA D UMPIA/~ D MALA 

9-ZONA INU NDABLE (FEMA) 0 sr ~o 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

.g;J~/ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROs 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) J2d SI 0 NQ 

.. ~~.?.~~~.~~~S?.~.g.~.~.~~~.~.~~.~~.: ........... P. .. ~ ............ 1.~~~:'!::h ....... ~.~.~~.~~:L., ................................................................................ .. 

..................... .i\'-.'!;:: ........ ";)e ...... &k:t9. ....... ~.~.~.~1: ....... ~.0.-.!1:.~~bJ~ ....... , .................................................................................................... . 

....................................................................................................................... i ............................................................................................. tJ'~~·~~· ... ~~~~d~ ........... .. 
I 0 Parr. Sellada 

s-
P ARA TUBOS 

I 0 Punto alto 

I 
0 Punto bajo 

D En pendiente 

I 
I 

! - f 
i 

1 

I 

t 

FLUYE HACIA 

$-

FOTO NO. C'l<;f- :S3 l'f 

FOTO NO. 

FOTO NO. 



CIMG5106 CIMG5103 CIMG5100 

8/ 19/2009 15 :04 

CIMG5107 CIMG5104 CIMG5101 

CIMG5108 CIMG5105 CIMG5102 



/' . 



CIMG5186 CIMG5183 CIMG5109 

CIMG5187 CIMG5184 CIMG5111 

,~- _ ..............:..Jl;.llat 'Qil'*' _,;j ·~-
"'~c.' .' r 

\ ./ ., • .!f.f..l ~ / 2009 l .S :fS 

CIMG5188 CIMG5185 CIMG5112 





--CIMG5195 CIMG5192 

_ 2012009 2 :26pm 

CIMG5196 

-
CIMG5197 CIMG5194 

~ 
f. ' I . :. 
~- J• 

CIMG5189 

CIMG5190 

CIMG5191 





8/20 /2009 
l 

CIMG5204 CIMG5201 CIMG5198 

CIMG5205 CIMG5202 CIMG5199 

CIMG5206 CIMG5203 CIMG5200 





CIMG5213 CIMG5210 CIMG5207 

CIMG5214 CIMG5211 CIMG5208 

1. 

CIMG5215 CIMG5212 CIMG5209 





CIMG5313 CIMG5219 CIMG5216 

CIMG5314 CIMG5220 CIMG5217 

CIMG5315 CIMG5312 CIMG5218 
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( ( CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:!o-• Architects and Engineers, LLP FECHA: I ':f- de Agosto 2009 HOJA __ctl~l __ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 J13a s- oo I Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: Calle Pablo Duarte 

OCURRE INUNDACION ~si& 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

j8fMH D HW D CROSS INLET 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

. D 1/4 D Sanitaria/ Pluvial Osimple 

Doable 

0Triple 

D 112 

Ocampleta 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA D LIMPIA/SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0 TAPADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0 SI 0 NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

0 NO EXISTE / ROTA 

D ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0cOLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTRos 

.. ~~-~~~!~~!.c:?.~.P~-~ .. ~~9..~.~~-~~-: .................... N.? ......... ~ ........ ~.~.K.R.Cd:!:.Q.: .................................................................................................... . 

..... h~.~ ...... c\.t~1_j.QS. ...... dK..\.. ....... ~~SJ ........... ~cr:n .... d/J ......... Hr!·.n .. b,.~.~ ....... ~rtC'.~: ..... c.4.~ ..... .U.!J ........................ . 

.... f.1C;'f..~., ..... ::{.Y.l ....... ~1:~>±i. .w:.~:~.~ ................ 1.~.~.r.:Q" ...... Y.s.:h?.~ ....... ~~-"-d.n?. ....... 4t ...... l~a ...... ~r.o.(fl.~.~;,., ................. . 
-t;.\ r •yo(.· ( D' r · --- , 1 . ' ""(- ~ • ~ 

......... 4-.~ ........ !oo~ ... ,., ,,,\. ....... ;Y. ........... \.&!.n.$:':1i.W.).. .. a..Ciwi .............................................................................................................................................
...... . 

s- --- ­
P ARA TUBOS 

- t 

I I 1 1 1 D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

+ 

+ 

I -
! 

0 Punta alto 

D Punta baja 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~~9..~.~~g-~~!.c:?.~.: ............................. P..~.~qg.~}~.~-~~.~~I~ ......................................... .P. .. ~~-~~?.~ .. ~.~T.~~~-~g!.~ .............. P.~~9.~.:..~.~? ......... . 

...... 0.P.P.-.~!'1~M.Y.~2IT!\ .................................... P..~!.~.~~-~.0! .. '?.~.~.'!:~~~~ .................................................................................................................................. .. 

...... o.~~§\.!.r~u?.~.Y.+2IT!\ ................................... 0. .. ?.~ .. ~~Q\.!~~P.-.~ .. ?.~~\.!.~!?.~.Y.+~.rr~ ................................................................................................................ .. 



•:$ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu. o.-" Architects and Engineers, LLP FECHA: (-:1.. de agosto 2009 HOJA _.::...0_2--__ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

1 s- 00"2- Hato Rey 

SECTOR F\ov-z:-.t l \?ad'-. 
CALLE / UBICACION: Cai{..Q. b.u.or+P 

OCURRE INUNDACION ~~ D CON EVENTO DE TORMENT A 

~MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET D CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial Osimple 

0 Doble 

0Triple 

D 112 

Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 LIMPINSU.CIA 0TAPAD~ 
2- ESTRUCTURA 0 LIMPINSUCIA ..!{tfPAD])P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

7- TU 80/B.C. = D LIMPIA/SUCIO D TAP ADA 

8- CUNHA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDAB LE (FEMA) 0 sr l)ll NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0 SI _0 NO 

.P~:~~~~rr~g~--8-~::--~~9..~.~cr-~~~-···T~'?:;:··:r~-d~.~ .... :~1qk .. s~y~~~&.~~~-?. .. -.~ ........... . 
: ~~~u;;?~~~~~: ~ =~~~ ~: 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- ---­
PARA TUB OS 

_J_' D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLU YE HACIA 

5-

FOTO NO. CW1C--'{iSO 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: .,®AccroN INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

:: : :MP.~:~tigM:Y.!~:rr;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::~@sr;~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
...... 0.g§!H:-l!?.~.Y.~.~.:ITA ................................... IJ. .. ?.~.~~gy~~P.-.s.?.~§\:l.~!?.~.Y.~2.JIA ................................................................................................................ .. 



CIMG4950 CIMG4947 

CIMG4951 CIMG4948 

CIMG4952 CIMG4949 
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+:~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M UNICIPIO SAN JUAN 

c!._. Architects and Engineers, LLP FECHA: \ :t de agosto 2009 HOJA 0 I ----
BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S- 00\ Hat o Rey 

SECTOR r\oro..\ \>Qr\c:.. 
CALLE/ UBICACION: TvA·. (\--"- \ \e i)vU) de I ~roV\cLsCo ~~1). 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 
~ )( 'Z ; __ t," 

'!ZJ~NO 
jSd'CATCH BASIN 

' .~Simple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

@:!:ADA VEZ QUE LLUEVE :f\JE;;~~ 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Doble 

0Triple 

01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Completo 

CO NDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA JMLiMPIA/~ 0 TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA @"~UClA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/ B.C. =___ _ 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = - --- 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TU BO/B.C. = -------,.,---- 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 

\c. ~'" D 
7- TUBO/B.C. = 0 J.&l~UOO TAPADA 

8- CUNETA ~SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI I)?J NO 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~ROTA 
0 ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

~NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D or Ros 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI . 0 NO 

--~-~-?.S~. ~-~s~g-~--~-~-~--~~9.-~-~~-~r::_: ____ __ __ _______ 1~.9. ......... :.p.~~--~-~---·---- --p~.b.k_mf¢. ......................... ,.~--·--- - - - --- ····--·-----·--·---········--··-· 
........ N9 ....... SR. ........ ~--------~~TQ.If. ........ ~\. ........ ctw.,.·-·----~~::\r. .. ~;:~..okt_r.~ ........ ~ .. -.. -~·~n; ............................................ . 

s- _Q...Q_L 

P AR A TUBOS 

!------ -
0 Parr. pesada 

.®arr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

~En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. C IMG - '-t<iS~ 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECO M ENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 'rg!'LARGO PLAZO 

: : : :irP.~~~:~:Y.!~:u:;;: :::::: :::::::::::: : :: : ::: :: : : :: : :: :P.:~~:~!:~:0.;::~:~:~i~i~~:: : :: : :: : ::::::::: : :: ::::::::: ::::::::::: : :: : ::: : :: : :::::::::::: :: :: : :: : :: ::: : ::: : ::::::: ::: : :: : :: :JL~Jt::::::::::: 
...... 0.~~§\l.~!?.~.Y.~2.ITA ................................... P..g_~~9.~-~~~-~--~~§~-~!?.~.Y.~2.IT"A ................................................................................................................. . 



+!( CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:! . ._. Architects and Engineers, LLP FECHA: l i- de agosto 2009 HOJA _f).:__:_Z, __ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S- 00 2- Hato Rey 

SECTOR . ; 'F"\o.,rOt.\ ?cer \( 
CALLE/ UBICACION: '""'..\. C:a..l t Q_ bu.a-r'\.e I t:"vavtC. i.5 c.) 'S.e.• IU 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

CONDICION EXISTENTE: 

~0 
j)(l'CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Completo 

~CADA VEZ QUE LLUEVE "f J~\2-'\ -B 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA MuMPI~ 0TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE 1 ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA :~IMPIA~ 0TAPADA/P.TAPADA D ROTO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA ·~ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = .2'1" .KJ LIMPIA~ 0TAPADA 0 ROTO 

8 - CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA .i)d'MALA ~ J8No DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr S-No C2c: a.. 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~51 0No . 

.. ~~.~~~~.~~~.c2~ .. ~.~~ .. ~.~S?.~.~~.~~.: .............. ::T.!.~~ ...... ~.:0.: .... ~~ ...... ~ ..... ~~~ .... ~ ....... $.!..&..~.~:1P. .. .... :o/.J. ..... :~L ... .. 

..... ~~~.&:9.>.: ................................................................................................................................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- - --­
PARA TUBOS 

-tj_ 
I 

D Parr. pesada 

l.Sd-Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. Cit-1G-"i·c;tS,3' 

FOTO NO. ('J11G - ~"'S'j 

FOTO NO. 



+:~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c! GN"" Architects and Engineers, LLP FECHA: \ -=f- de agosto 2009 HOJA 03 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICU LA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

L_ __ !J..=-__ _L_:·:r=--.:\:..:::'3:...::b~---L...:.s_-_o:::...::....o·?_ ~ Hate Rey 

SECTOR ".F \ ()V'G\- \ Po v- \'-. 

CALLE / UBICACION: rn\. C11 l ~ '!>lUte 1-<z--

OCURRE INUNDACION ~NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

CONDICION EXISTENTE: 

Dsimple 

D Doble 

0 Triple 

I t=' ("ClVlCtSC-0 ~ iA . 
D CON EVENTO DE TORMENT A 

00 MH D HW D CROSS INLET 

01/4 
D 112 

Dcompleto 

~CADA VEZ QUE LLUEVE ;f~€: 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~SUCIA D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA f!TTAPAD~ D ROTO 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA ~ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO 

5- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

6- TUBO/B.C. = :2. 't D LIMPIO~ D TAPADA D ROTO 

7- TUBO/B.C. = D LIMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

8- CUNETA \JC ~t.F D LIMPIA/SUCIA D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ~NO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0cOLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0 sr 0 NO . 

.. ~~.?.S~.~.~S!.c?.~ .. ~~-~ .. ~.~?..~.~~.~~.: ......... :3..~.~~ ........ ~.~~.~1.P .... l1: ....... ~~.t.:~-:7. ..... & .. :J ...... ::f.::k~ ....... & ...... f..~J~'···· 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s-
PARA TUBOS 

J_l D Parr. pesada 

1 D Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. Ci t!.{G--4<(S'S 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOM ENDACION: ~CCION INMEDIATA 0 ACCION I NTERMEDIA i:g LARGO PLAZO 

: :::::~~~~~~:Y.~~:rr;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;@.(LM~:~~i.f.~f.~~:::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::: : ::A::;.:::r.r::::::::::: :: 
...... 0. .. ~~§\.I.~!?.~.Y.!2.ITA ................................... 0. .. ?.~ .. ~~Q~~~~.s.?.~§~.~!?.~.Y.!2.ITA ................................................................................................................. . 



+:~: CSA 
~o~• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: \3- de agosto 2009 HOJA () 4 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

s- oo~ Hato Rey 

SECTOR .- ¥\onx\ "fc.'<' L 
CALLE/ UBICACION: '1"_~·t. Ca.\ t~ ·t) ucr -\e. I e:-r-OY1 c.. LSC..D ~i:.U 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

CONDICION EXISTENTE: 

~NO 
.~CATCH BASIN 

1M' simple 

Oooble 

0 Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

01/4 
D 112 

0 Completo 

~ CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA D LIMP!~ 0TAPADA/P.TAPADA D NO EXISTE/ ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~UClA 0TAPADA/P.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA -~I ROTA 

4- TUBO/B .C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO 0 COLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = \'Z.. ~suoo 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- cu NET A D LIMPIA/SUCIA .!8(MAL.A..___ D NO DRENA D OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr J5.No "--._ fuvb ~-\-o. 

10-AREA INUNDAB LE (NO FEMA) ~SI 0 NO 

::~~~\:::~:~~~;::::::~::::::~:~~::: : :: : :: : : ::: :~:~:::::: :: :::~::::=~~:::::::l~~=:::~::::::::~:~:~~~~:::::::~~:~~:~~~~ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- ~_.9_.:2_ 

PARA TUBOS 

l 
I 
I 

0 Parr. pesada 

)E'Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ~-L.jCfS, 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMEN DACION: }(J ACCION INMEDIATA ~CCI ON INTERMEDIA 'gf LARGO PLAZO 

:::::jj'P.i.~M~~:Y.!~:rr;::::::::::::::::: :::::::::::~ : :::.~~~~:~i.~~~~::::::::::::::::::::::: :::: ::::~:::::::: : : :::::: : ::::::::::::::: : :::::::::::: :::::: ::: ::::::::: :::::IFJ+.:::::: ::: :::::: 
...... 0..?.~§!-:'.~!?.~.Y.~.$.IT~ ................................... fd .. ?.~ .. ~~9.!-:'~~~.~.?.~~!-:'.~!?.~.Y.~.$.IT~ ................................................................................................................. . 

: : ::A~~::: : :~:n:~~:~:~::~:::·:~q:~~:::::(-f.:i.9.:~9:~:9.;;?.::::f&.:r ::: :~:r.\?.:~: : :::::: : :: : ::::::::::::::::::::::::::::::: : : :: : :: : :::::::: : :: ::::: ::: 



~:+: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU AN 

:! . ....., Architects and Engineers, LLP FECHA: I'J de agosto 2009 HOJA _O_S __ _ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S- 0 olf Hato Rey 

SECTOR ~\{>rTh\ ?a(' l'-
CALLE/ UBICACION: -:r'<)-=\' Calle I:M.oiie I + \'""Or') Ci.sc C> '5.2 t'IU , 

OCURRE INUNDACION ~/NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET _m-CATCH BASIN 

Wsimple 

Oooble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

~DA VEZ QUE LLUEVE f"lJE::;-~(6 

tJ COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 1/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE/ ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPINSUCIA 0TAPAD~ 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = \~~ 0 LIMPIA@QQ) 0 TAPADA 

8- CUNETA 0 LIMP!~ 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr [&No 

~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

O coLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROs 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI 0 NO 

.. ~.~.?.~~~.~~~S?.~.P~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: ............. ::!~ .. ~ .......... ~.&~-:k ..... ~ .... 4 ... :~.~ .. ~ ................................................................. . 

o ooo o oo oo oooO O oooooooooooooooooooooooooooo o oo o ooooooooooooooooooooooo oooo o oo oo o oooOOOoooooo o ooo ooo ooooo i oooooooi oo oo ooo i ooooooooloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o oooo o oooooo oo o o oooooo oooooooo OO o OO o ooo[joop~,~~o

0
oo~~~~~~oo oo o o oo oo OO O 

J 
0 Parr. Sellada 

s- 22~-

P ARA T U B OS 

0 Punto alto 

- "> ~ 04 0 Punto bajo 

-- I ~ 1 .. 0-1 ~"'; D'"""'''"'' 
~~~ · UC.~- FLUYE HACIA 

I I s-
1 

1~' ~t-
:\ C• 
~ :s --

~ l' 

FOTO NO. Cl~~ '-l~5'­

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: ~ACOON I NMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

: :::~i.i~~:~:Y.~~:D:;.:::::::::::::: : : :: : :: ::: ::: ::::::::~QMPi.~i§~~~i.~i~~::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: ::: ::::: :: : ::: ::: :: ::::::::: : : ::::::::: : :::: ::: ::::f..r~:n::: : ::::::::::: 
...... O.?.~§~.r:-l !?.~.Y.!~.ITA ................................... O. .. ~~ .. ~~Q~.~~~.~ .. ?.~§~.~!?.~.Y.~~.I:!.'A ................................................................................................................. . 



(+: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:!.~.. Architects and Engineers, LLP FECHA: 1-:f- de agosto 2009 HOJA O(p 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S- OO$ Hato Rey 

SECTOR 1=\cco.\ "~-rk. 
CALLE/ UBICACION: "Trd ... Ch\\~ ~ur.tri\2. / Uv·;t?,l::> ·-ro<"rl'~ . . 
OCURRE INUNDACION ~0 

(8r'CATCH BASIN 

.t8'simple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

~ CADA VEZ QUE LLUEVE fiJ~\1-'f~ 

Tl PO ESTR U CTU RA 0 CURB INLET 

'6
1 "'-o' 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA MLIMPIA/SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~LIMP!NSUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TU BO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

0 NO EXISTE / ROTA 

D ROTO 

~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

.~ROTO 6- TUBO/B.C. = 2> 0@/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = <a ~SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA .!8f LIMPIAI@:> 0 MALA (8r'No DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROs 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) r;8-sr 0 NO 

.. ~~.?.~~~.~~~.r?.~ .. !?..~.~.~~?..~.~~.~~.: ......... ~9. ....... :.r.'f.f:.~~ ..... ~~~~.~~ . .' ........... ~~k9. ....... ~ .... $..~'.& ........................ . 

.... :~.~ ........ .'~~§. ................................................................................................................................................................................................... . 

I 

c 
s-
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. Cjr~-·4Cf(c () 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA W LARGO PLAZO 

::::Ki:P.~:~M~rY.;:Y.!~:D:;;;:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::o:~:~~~:~0.;::~~i.i.~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::tr::H::::::: ::::: 
...... o .. ~~§~.t:jQ~.Y.!2.rr~ ................................. JJ. .. ?.~.?.:~Q~~~~.~ .. ?.~~~.~P.~.Y.!2nA ................................................................................................................. . 



+:~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

~""'"" Architects and Engineers, LLP FECHA: I::(.. de agosto 2009 HOJA 01 

8RIGADA: No. 3 

SECTOR F\t:>Y"n \ '\>a.,.)£. 

CALLE/ UBICACION: :I:n"t. ct:\ t te. l>....writ. I 1-\cv'en.~ 'Tov-,.-e.s . 

OCURRE INUNDACION ~NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET -ff"CATCH BASIN 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D t/4 

~CADA VEZ QUE LLUEVE :f~fZ'r(? 

"i '"'f. \
1

- ~·· .W'Simple 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

D 112 

Ocompleto 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~LIMP!~ 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPINSUCIA .M'TAPADP([f'~ 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUB0/8. C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TU 80/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAP ADA 

6- TU 80/8.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAP ADA 

7- TU80/8.C. = \'"2!' D LIMPlNSUCIO P.~TAPADA 

8- cu NET A .M'LIMPIA/@fE> D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ~NO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

~ODRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) msr 0 NO 

.. ~~.?.~~~-~~~S?.~ .. ~-~-~ .. ~~9..~.~~-~~-: ............... ~-?.\-D,~,,e:\~~ ..... ~f.~~-~~~:T.~~ .. ~ .......................................................... . .. ::ftG:r-~~-~~Q.~ ... /:YJ.0: .. ,~~W.. .... J.n\~~~~ ........ ~ ...... ;:~~kf.~~ ..... ~ .... ~ .... ~ ........ ~\g§f ...... h~.?~ ................ . 

.. . ... . . . ... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . Ci :t'l-\o;), ............................................................................................................ .................................................................................. .. 

........................................................................................................................................................................................................... .......... 0.~~-;~· ... ~~~~d~""'"''''" 

s- - --­
PARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

j&rpunto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. CiJ.tl:?. - 'i(ii.$"Cj 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~:~~~~i.~~~::::::: ::: ::::: : :: ::::::::: ::::~~:~:::::::::::::::: ::: :: : :::::::::~:~~:::::::::: :::~~:~~::::~:::~::::::::::: ::~~::l4:::J.f::::::::: 
...... O.~g~\:l.@~.Y.!?.ITA ................................... O. .. ~~ .. ~~g~~~~-~-~~§~.~!?.~.Y.~!?.ITA ................................................................................................................ .. 



•:+: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c!a-• Architects and Engineers, LLP FECHA: i 1- de agosto 2009 HOJA 0 B 
BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S - 0 0 ~ Hato Rey 

-
SECTOR l=\ov-0.l ?a..r\~ 
CALLE/ UBICACION: :I"..-,-\. . C.a\ t~ 'DtJ.Or-i~ I CQ.llt _1.Lov-~"'!::> 'Toorv.eS.. 

OCURRE INUNDACION ['$~NO 
j)(fCATCH BASIN 

~Simple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

rgCADA VEZ QUE LLUEVE -rve\'l--~ 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

3 ' 'I..?} 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitario/ Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitario D Doble 

0Triple D Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~UCIA 0TAPADA{P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = ~~ • j&fLIMPI~ 0TAPADA 

8-CUNETA ~LIMP~ 0MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ~o 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) El$I 0 NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

lrJ~sJ9' ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

D coLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

.. ~~.~S~!~S!.<?.~ .. ~~.~ .. ~.~9..~.~~.~~.: .......... 9 .. ~ ...... :.r.9..~.~ .... rP. ..... ::h~.;,.r.t:::. ...... 'K..~ .... ~L ...... h.\e.~ ....... ~ ..... $..~~~4-·· .. ········ 

....... N.~ ....... ~~·.~~ ........ )':r'9.Y.~-~~ ......... ::y.~.)2¥!.:.~.?. ................................................................................................................................... . 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- - --­
PARA TUBOS 

I 

~ 

t2 .. 
r.-
1 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

~unto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. C: \~G·- c..(q"' l 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~:~~~i~~i.~~~:::::::: ::::: ::::::: : :::::::::~®.~~~;;~~~~::::::::: :::::::: :: :: : :: : :::::::::~::~~~::::::::::::~:::~::::::::::~:::::::::: :::~:~~:H:~:tl::::::::::: 
...... 0..~~~~.r:!!?.~.Y.!2.ITA ................................... IJ. .. ?.~.~~9.\!.~~~.~.g~~.r:!Q~.Y.!~.ITA ................................................................................................................ .. 



<:: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu. a~•• Architects and Engineers, LLP FECHA: t·1 de agosto 2009 HOJA 0 q 

No.3 

DISTRITO/REGION 
Hato Rey 

SECTOR -~ali e s j:as F \ora.\ ~<l.r-~ 
CALLE/ UBICACION: 'Tn--\. Cct.ll? buar-~ I L \01"'41'1$ \ oc-.r-2.~ .. 

OCURRE INUNDACION ~NO D CON EVENTO DE TORMENT A 

~MH D HW D CROSS INLET 

01/4 

~DA VEZ QUE LLUEVE 'f~~ 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

Osimple 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Doble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2 - ESTRUCTURA ®~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/B .C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

6- TUBO/B .C. = ca~ ~SUCIO 0TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~~ROTA 
0 ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 7- TUBO/B.C. = ~ ~SUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~o 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) !'B-sr 0 NO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

--~-~.?.~~~-~~~.?~ .. ~~-~ .. ~~9..~.~~-~~-: ............ ~.9. ...... \?.L~-~-~-k ....... ~~~-@.s ................. N.2 ..... ~ ....... ~~-~ ..... V.::€.v.: ............ . 
--····*Y.~.\J .... d.P. ......... ~ ........................................................................................................................................................................................... . 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- - --­
P AR A TUB OS 

L 
I 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ca~G - Lt'ic;.,::: 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

: :~i0~i~~~~;::: :: :: : : ::: : ::::: ::: : : :: : : ::::~ :S.i.0.i.J:;~;:~i~~i.~~::::::: :::::::::::::::::::::: :::::~:~~~::::::::~~~:::~~:::::::~:::::::::::::~:~It2ii: ::::::::: 
...... o.~~§\.lm~fl.Y.~~.rrt\ ................................... O. .. ?.~ .. ~~Q\.1~~~-~--~~~Y.~~~-Y.~~.rrf.-.................................................................................................................. . 



(~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c!.~.. Architects and Engineers, LLP FECHA: \-::r de agosto 2009 HOJA 10 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S- OD:}.B HatoRey 

SECTOR - f'\u("r._\ Po.rK 
CALLE/ UBICACION: Tn-\, C'n \\e. "bun ..-1 e- j_&U_~ _LLu.en..s.. 

OCURRE INU NDACION ~0/NO 
b CATCH BASIN 

Dsimple 

0 Doble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

j2MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

~cADA vEz QuE LLUEVE F ue~,-e 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

D 112 0 Pluvial/ Sanitario 

0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~SUCIA .TAPADA 

2- ESTRUCTURA D LIMPIAISUCIA .TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPINSUCIO 0TAPADA 

8- cu NET A D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr bZJ.No 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

O oTROs 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Ssr D NO 

,,~~~~.:~~g~"~'~'~:-.:~~7:·:••••••••••~~·•:•• .. \.\.~~''''"'&~;;:~~.: ...... ~-k ..... ;,-+·l~J€.~.0.t,,,.,,,,~,,,~( 
.......... \lb.u ..... ~ ...................................... CL\: .................. :± ....................... 1?. ......... \.~~ ....... ~.1-H. ..... ~.~.: ....... Ff.v.e ...... S:e ...... ~ ................... .. 
.... ~.:-::€..9..~ ......... ~:: ....... ~ ........ 0Y.:-fi'.r.:,f.l0!-:-~.~ ........... S.9.!t.td::e .. ~.~ .C? ..... C..~.f~ .... .'f.M ....... ~1J.\ .... &c.. .. o.-~.Ue~ ................. .. 
... .':P.Q~.b..,.\~:-~.ck:#. ........ ~ ...... qw.. ..... .C-?.:~?..\P..f: ........ ~lv~l) ........ ~n.~.kn~ .... , ............................................................................ . 

s - - - - ­
PARA TUBOS 

1 1 1 1 1 · 1 1 0 Parr. pesada 

__ L--· _ . 0 Parr. Sellada 0 Punto alto 

0 Punto bajo 

1 -· D En pendiente 

I I 

, G3~ , · 
-r~ 
' 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~~~~~~~~~::::::::::: :::::::::::: ::::::~:~S.~~:i.!:;z:::~r.;,;~~~~:::::::::::::::::: ::::::::::::::::~:~~~::::~:::::~:::~~:::::~:::::::::::::~:~~:ff~lf~::::::::: 
...... 0..~~§\.l.r:-!P.~.Y.!2.ITA ....................................... ~~.~~g~~~~-~.?.~§~.r:-!P.~.Y.~.~.ITA ................................................................................................................. . 



( .! CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c!_. Architects and Engineers, LLP FECHA: IT de agosto 2009 HOJA _ _:.c_l __ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S- 00 9 Hato Rey 

SECTOR rr: kocn..\ Vctv--1'-
CALLE/ UBICACION: ·rn--\ . Ca\)~ ~1ov-'t-e. / l-\ov-i''VLS \uH"-2S 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA )&fcuRB INLET 

CONDICION EXISTENTE: 

~0 
0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
0112 
Ocompleto 

[8(..CADA VEZ QUE LLUEVE 1''\)~ 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA Z~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMP!~ 0 TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

J8t@J_Exr_sfi)-.E ROTA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

4- TUBO/B .C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TU 80/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 

7- TUBO/B.C. = }\-~ex:> D LIMP!NSUCIO 0TAPADA 

8-CUNETA ~UCIA 0MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~~ 0 NO 

0 ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

.. ~~.?.~~~ .~~~g~ .. ~~.~ .. ~.~9..~.~~.~~.: ....... ~tg,nQ; ....... \1 .. ~ ....... 1Q~g .... &J. ....... b~~s. ... ~ .. ~ ... ~.\.. .... ¥1~, .............................................. . 

......................................................................................................................................................................... , ............................................ 0.~·~·;~·.-·~~~~d~ ............ . 

L 
0 Parr. Sellada 

s - ~~~­

PARA TUBOS 

).- -= 0 Punto alto 

__t:_ ~ Punto bajo 

...---
1 

- - 0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- DO~ 

FOTO NO. ~·-~cli-2 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~~9..~.~~P.~~~9..~.: ........................... ~99.~ .. ~~.~.~P..~~!.~ ......................................... .P.~~~~.<?.~ .. !.~T.~~~.~.~!.~ ............. ~~.~?..~.~.~? ......... . 

.... ~~!':1~.13h.~~.ITA .................................... ~.~.~.~.~~~~~ ........................................................................................................ f:\.-::-.H ............ .. 

...... 0..?.~§\JNQ~.Y.~~.ITA .................................. .IJ...?.~ .. ~~9~.~~~.~ .. ?.~§~.~!?.~.Y!2I~A .................... .' ............................................................................................ . 



•t+: CSA PROYECTO: ESTU DIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

~-- Architects and Engineers, LLP FECHA: i -:J- de agosto 2009 HOJA _ _ I_Z-__ 

BRIGADA: 

DISTRITO/REGION CUADRICULA 

Hato Rey 

SECTOR ~ ~\OCO-\ ~c"'K 
CALLE/ UBICACION: ":t n-+ • C'aHI? 1:> UJ:t.ri-e_ I k\o~en.S \on·es· , 

OCURRE INUNDACION ~o 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

~DA VEZ QUE LLUEVE "f'\J~~j6 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET jM"'CATCH BASIN D COMBINADO D OT ROS 

D Sanitario/ Pluvial 2.., ' o" X\- J8'Simple 

• D Doble 

0Triple 

D 112 

Dcompleto 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA !kruMPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 

2- EST RUCTURA D LIMP!~ 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

s-TUBO/B.C. = ~.kt.~Z.u D LIMPIO~ 0TAPADA 

6- TUBO/B .C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/ B.C. = D LIMP!NSUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 51 j)QNO 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

~ROTA 
0 ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

D NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTRos 

P~.S.~~~;~~;~~D~~~;;~E~~~A.~E~~!! ~~ :f.;~ ~~ ~t.:~ ~"k·h!:!; , mmm m m 

... 1?.4.r.! .. \ .. \~ ....... ~.\\fYk .. ~ ........... ~.~ ........ Se. ....... ~ ..... ~c. ...... k\?.f.l.~ ....... ~ .... s~da.~ ........................................... . 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- - --­
PARA TUBOS 

I 

l L . - -

-· -

I 
I 
t 

-~ 
I 

r 

0 Parr. pesada 

]:!?'Parr. Sellada 

. D Punto alto 

.~unto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. CIHG-~ 't =f-/ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: _g(,._CCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 'llJ LARGO PLAZO 

::::::®.P.~~~:~:Y.i~:rr;;::: : ::::: :::::::::::::::::::::: :::::P.:~i.~~!:~~;:~::::9.~;:;::~It~::::::::::::::: :::::::::: ::::::::::::: :::: :::::: ::: : ::::: :: :: :::: : :: ::: ::: ::tJ:;:ff::::::::::: 
...... CJ..?.~§\l~!?.~.Y.~~.ITA ................................... ~.?.~ .. ~~9.\-!~~P.-.~.?.~§\-!.~!?.~.Y.!~.D.'A ................................................................................................................. . 

........................................................................................................ a .............................. ....................... _ ........................................................................................... .. 

..... 1::f~,~~ ...... Vtr. ..... ~ .. b.~ ....... tk: ..... 5.f~.l,;~ .. 0 .... 1.~r~ ....... :J.9.&.!( ......... /?..~.~ .~v.. ..... T€~~.Y.!..~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .................. .. 



•:~• CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c!_. Architects and Engineers, LLP FECHA: '\=\- de agosto 2009 HOJA __ I~---

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA 

::r l "?>b Hato Rey 

SECTOR t:\o.-.A.t ?o.r~ 
CALLE/ UBICACION: :r"'-t, Cc lli ~(~(te 

OCURRE INUNDACION ~NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~CATCH BASIN 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

JSa'Triple 

I Lla..-t?~\S To,v-es 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
Ocompleto 

~CADA VEZ QUE LLUEVE f"~~ 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 0 LIMP~ 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUCIA 0TAPAD~ 
0NOEXISTE~ 0 NO NIVELADO 

~ONIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. :: 0 LIMPIO/ SUCIO 0 TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/ SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = Uu..u..c 0 LIMPIAi~ 0 TAPADA 

8- CUNHA 0 LIMPINSUCIA 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI [5(tNo 

[g'~ 
l!(@~fu=ST:'OQ ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

~ODRENA 

OcoLAPSADA 

EJcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROs 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~~ 0 NO 

. g~.?.~~!.~~!.<?.~.g~.~ .. ~~9.~.~~.~~.: ......... :~§.;1.:f..~~~~: .. : .. ~.~ ......... ~.9,\~~?. ........ ~0.q\.!);,:(Q.oe.~ ........... J\~ ..... ,.~ .......... . 
····':Y·~:!.: .~ . ..l.\96. ....... :~.\.~.L ..... lli ....... ~?.:::+.?..~ ........ ~ ....... n.\.:.r.I? .. ~.~ ....... T.If.l-::\.er..\~.Q.r.:. .. d,e ........ f!.~·::h::Y.1-.'-:-:4.t~ .... . 
.......... Y.:.Y..-:\:Q.,,..,,. ............................................................................................................................................................................................................................ .. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................
 

·~ 

s -
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

.~Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. CIM~·~ 4 Be.. f1 
FOTO NO. Ctl-i6, 4 8 69 

FOTO NO. C'l.-{0 ''-iS +o 

RECOMENDACION: iSrACCION INMEDIATA NACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

:: :::jY.~~M~:~:Y.i~ii;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~:~~~~~::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::: ::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ::: : :: : :: : ::::::::::: : :::::A:~:w:: ::::::: 
...... 0.~~§!-J.r:H?.~.~~.IT~ ................................... IJ .. ?.~ .. ~~R!-!.~~~.s.?.~§!-!.~!?.~.Y.~~.D."~ ................................................................................................................. . 



($ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M UNICIPIO SAN JUAN 

CSA ON" '' Architects a nd Engineers, LLP FECHA: \ :f-- de agosto 2009 HOJA __ 1_4-__ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/ REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S- 0\0 Hato Rey 

SECTOR 
. 

; t=" \ 0\"""C<. \ Pu,\l 
CALLE/ UBICACION: r..,-\ . Ct<' \l~ Ii \.a,=t~ I L \ o .-et"\S \o(":-t?s 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

l2tf MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

8-<:ADA VEZ QUE LLUEVE r l)~:~-1€.. 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

Dsimple D Sanitaria/ Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitaria D Doble 

0Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~UClA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~~SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = <0" ~UCIO 0TAPADA 

6- TU BO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 

0 NO EXISTE / ROTA 

D ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO {,_:-J -"Z-~ 7- TUBO/B.C. = "-Jo ~ "¥~ 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 

c 8- cu NET A -pv-eu.~v:- 0 LIMPIA/SUCIA D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) O sr ISZJ.No 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

D coLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D oTRos 

10-AREA INUNDAB LE (NO FEMA) ~sr 0 NO 

.~vvnc~V\ 
0 

··~~~~:~~.c?.~ .. ~.~.~ .. ~~9.,~.~~.~~.: ......... ~.~···· ··f~~:n.~ .... ~~~.~~$. .•........... N.Y. ..... St ..... ~~ .... ~~(d~P.r. .. 
........................ &?. ....... ~.~ .................................................................................................................................................................................................. . 

......................................................................................................................................................................... l ....... ~······~~~~ ........ ;:······ .. ·g::·~~:··~:~:::·· .. ··· ...... 
¥~~>!. - J:.-L,. D Punto alto 

s- - --­
PARA TUBOS 

.kPunto bajo - -r- D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ~·-4'ilo~ 

FOTO NO. Cu.Ut:.- 'i~ID i 

FOTO NO. ~ ll'{(o(p 

RECOMENDACION: 0 ACCION I NMEDIATA 0 ACCION I NTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

: : :J8.f.P.iv.~~:~:Y.!;:D:;:::::::: :::::::::::::::::: ::::::::::r~Ei.~~!:~?;;;::~:~:~~~~~:::::::::::::::: :: : ::::: ::::::::::::::: :::: :::: ::::::::::::::: : :: : ::: :: ::::::::: : :: : :: :::::: ::::::::::::::::i~r:::A: : ::::: : : 
...... 0.?.~§\J.~!?.~.Y.~:?.IT~ .................................. O. .. ~~ .. ~~Q~.~~~.s.~~§\J.~!?.~.Y.~:?.rr~ ................................................................................................................. . 



•t+: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:! ""'•• Architects and Engineers, LLP FECHA: \J= de agost o 2009 HOJA __ 1....::...5" __ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

Hato Rey 

SECTOR t- \ vn"'\ l Park. 
CALLE/ UBICACION: r l'l'-l Cc il f.. D\..lC-Jie I L\ .~ , ... e.,ts \Jrre~ . 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH ~#\IV 0 CROSS INLET 

\v..\:itl 0 1/4 

rslcADA VEZ QUE LLUEVE 'Fvt::;tz.\6' 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

Osimple 

Oooble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .~IMP!~ 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~MP~ 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

7- TUBO/ B.C. = (oil 0 UMPIAI@'gQ) 0TAPADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INU NDABLE (FEMA) . 0 SI ~NO 

0 NO EXISTE /ROTA 

0 ROTO 

~~/ROTA 
0 ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~ SI 0 NO .. 

.. ~~.?.~~~.~~~g.~ .. ~.~.~ .. ~~~.~.~~.~~.: ................ bJ:o ........... :f':ct.'S!.nh ..... ~f·v.U.W..mf~::b ........................................................................ . 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................... i ........ J ............. . ... . ................................................................... o·~·~·;;.··~~~~d~ ............ . 
0 Parr. Sellada 

s- - --­
PARA TUBOS 

~- ~- 0 Punto alto 

~ntobajo 
0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-OlD 

FOTO NO. C.t~- "iq'-'1 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION I NTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

::::::~P.~;;;~:~:Y.!~:rr;?;::::::::::: ::::::::::: : ::::::::::: : :P.:~~:~~:~~;::~~:~i.~i.~~:::::::: :::::: :::: : :: ::::::: ::: :: : :: : ::::::::::: :::::: ::::: :::::::::::: ::::::::: :::::: :: : ::::::::::::A~:H::::::::::::: : :: 
...... 0..?.f.~~.f:'l!?.().Y.~~.lJA ................................... !J. .. ?.~.~~Q~.~~~.s.?.~~~.~!?.(\.Y.~~.lJA ................................................................................................................ .. 



(+% CSA 
:! Gn>u• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICI PIO SAN JUAN 

FECHA: _ _,\.....,~~--=d=e~A=g=os::;..::t-=-o-=2-=-00=9=----- H OJA __ I "---

BRIGADA: lJo.3 
DISTRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S - 0 \~ Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: Cedi<?.. h. \on?" S. To{'reS NO. 'i"Z_3 

OCURRE INUNDACION ~NO D CON EVENTO DE TORMENT A 

Qij'MH D HW D CROSS INLET 

D t/4 

.~CADA VEZ QUE LLUEVE C.:O•'l ~ n~rt5tc.~ 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

Doable 

0 Triple 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitaria 

D Complete 

1- PARRILLA Qa'LIMPINSUOA 0TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE / ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~LIMP!~ .10TAPAD~ 0 ROTO 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA W'No EXISTE 1 ROTA 

4- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

5- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO 

6- TUBO/ B. C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO 

7- TUBO,@ = ~ .. .( ... '-{&' ~PIA/SUCJO D TAPADA D ROTO 

8- cu N ETA .)'0 LIM PI~ D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI fll NO 

D NO NIVELADO 

D COLAPSADA 

0COLAPSADA 

D COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D oTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO F EM~ ¥J sr . 0 NO 

.. ~~.?.~~~.~~~g~"~'~'~"~'~9..~.~~.~(.:.: ............ \j.~~g ....... ~&..r:n£:n.19?. .. ~ ................ /f: """ ""'""""""''""'""" ' ' """ ""'" " " " " ""' ." '"'" " " " """ " ' 

.... V..e.~xJ~ ...... ~ .:\':\.~.'f.~.Q ..... ~l~ ...... Sg ... Jn~Y.!.~ ..... \P. ...... Cf'!.f.(g ....... ~.n.04?. ....... J.}.~.Y..~ ..... ~r:i~\, .... .<~ ... ~~ ... ~.~ ~ 
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~?Ct5> cL? "'yY\£1V\~Dle;:. C.Cilt..~ ~~{-c ~V"Zlm'&, 1 1 1 1 1 D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

s - _Ql~ 

P AR A TU BOS 

D Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO .CtJ-tG - "1 'H3 

FOTO NO .CtMG· "{Q-=f"( 

FOTO NO.CII··Itb 

RECOMENDACION: .IZJ ACCION INMEDIATA 0 .ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

::::i.&:P.~~~~:Y.i~:rr;: : ::: ::: :::::::::::: : : :::::::::::::~::~~~i.~i~~:::: ::: :::::: ::::::::: ::::::::::: :: ::::::::::::: : :::::::::::::: : :::: :: ::: ::: :::: ::: :::: ::: :::::::::::Jr:::~:::::::::::: 
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($ CSA PROYECTO: ESTUDI O INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu. oro"" Architects and Engineers, LLP \ a 11 
FECHA: o de Agosto 2009 HOJA _ __ _ 

BRIGADA: 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 ..)\3b S- 0\"\ HatoRey 

SECTOR Flo ral Park 

CALLE / UBICACI ON: C:a lie l \ cv-e~'~-s lor-r"es . 

OCURRE INUNDACION ~NO 

TIPO ESTRUCTU RA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

Dsimple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

~ MH D HW D CROSS INLET 

D 1/ 4 

@ CADA VEZ QUE LLUEVE I tJf'f;~lj 0 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitario/ Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitario D Doble 

0Triple D Complete 

CONDI CION EXISTENTE: 

1- PARRI LLA lRJ"~sUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA !MLIMPIA~ 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TU BO/B.C. = .!N '1.. 1{8 D LIMP!~ 0TAPADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ~NO 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) f;1sr 0 NO 

.. ~~.?.S~!.~S!.SJ.~ .. ~.~.~ .. ~.~9..~.~~.~~.: ................ ~.i.~~ ....... ~.~ ....... :f~.~ ..... ~ ....... ~~:.~~~~ .... ~ ..... 6g~.~.~.! ........ ~ ... Y.:~ .................... . 

....... :¥.:~~¥.:\f\.0'-~ ...... ~~ .. , ...... ~ ....... ~ . .1:1:?.1 •• ¥..~.~ ....... \:·.~ ............................................................................................................. .. 

..................................................................................................................................................................................................................... o·~~·;~· ... ~~~~d~ ........... .. 

s- --- ­
PARA TUBOS 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO.CI ;ttG'- qq'-f-::;.. 

FOTO NO. C. /fiG- '1Ct't{! 

FOTO NO. 

RECOM ENDACION: ~ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA '!>?'LARGO PLAZO 

::: ::~0.M~:~:Y.i~:~;:::: :: : ::::::::::::: :::::::::: : :::::~::~:~~i~i~~::: : :: : :: :::::::: :: ::: ::::::::: ::::::::::: : ::: ::: : ::::::::::: ::: :::::::::::: ::::::::::::: : :::::::: : : :::H~Jl::::::::: : : : 
...... 0.g§~.~!?.~ .. v.!~.rr~ ................................... 0. .. ~~ .. ~~9~.~~P.-.s.~~~~.~!?.~.Y.!~.rr~ ................................................................................................................ .. 
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' """'" £~!s and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: --=-\ -=B __ d.,_,e::...!A--"g=oc::.:st=o....::2=00=9<--- HOJA _ _ I B _ _ 

BRIGADA: 1\Jo. ~ 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 s- 0\5 Hato Rey 

SECTOR Flora l Park 

CALLE/ UBICACION: Calle k\ov.e'Y\.S \ ov-r-€,:5> ru~. 1..\"Z.ll 

OCURRE INUNDACION '621GHNo 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET .i8rCATCH BASIN 

\ '.. (o" ')(.1
1~~" lJrsimple 

CONDICION EXISTENTE: 

D Doble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
Ocompleto 

~CADA VEZ QUE LLUEVE 'fJB{llf.e 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA .~~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA .~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

7- TUBO/{£)= ;)'{ "'-\S ~UCIO 0TAPADA 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr !l] NO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

0 COLAPSADA 

0COLAPSADA 

0 COLAPSADA 

0COLAPSADA 

OoTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) CBsr 0 NO 

.. ~~.?.~~~~~~g~ .. ~.~.~ .. ~.~Q.~.~~.~(::.: ................ ~ ...... ~~.~t. ....... ~.~~~:-5 ............................................................................................. .. 

..................................................................................................................................................................................................................... 0.~-~·~~·.-·~~~;;~· ........... . 

s- _gJ~­
PARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- .QL'i 

FOTO NO. Ci/-'16- qq=f-C( 

FOTO NO. Clt!.f.G ·· '-f78;0 

FOTO NO. 

.. ~-~~~~~~~~i~~~·: ............................. P..b~~~p:-;z::-~~~:PAR ....... : .. · ....................... .P. .. ~~.~!g~.!.~!~~.~.~.~~ ............. @.~A~lf~~ ....... .. 

...... 0 ............................................................................................. .................................................................................................................................. ................ . 

...... 0.~;§\I~!?.~ . .Y.!~.ITA ................................... 0. .. ~~ .. 13:~Q~~~~-~.~g§~.~!?.~ . .Y.!~.~A ................................................................................................................. . 



($ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

csA o-o Architects and Engineers, LLP I o I c:a 
FECHA: ---=--=o~~d'-=-e..:...A!hg~os...,_t.:::..o-=.2.:::..00"-'9'--- HOJA _ __:_..:_1 __ 

BRIGADA: l)6. 3 

DISTRITO/REGION 

2 

CUADRICU L;;:_A~__:E;;:_ST.:...:.R.:..:.U:....:C:....:T;;:.U.:...:.RA~N....:O:....:. -+=-B:....:A--RR--1...:...0 _____________ --l 

;·~ '3b S- 01~ HatoRey 

SECTOR Floral Park 

CALLE / UBICACION: CAne klcv-e.n..s lonre..S No. '-12C! /'-t~l 

OCURRE INUNDACION ~/NO KJ CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

j}(l CADA VEZ QUE LLUEVE ._('Lo.Q;ie 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET .~TCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

Osimple 

0Doble 

0Triple 

0 Sanitario/ Pluvial 

01/2 
Dcompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~LIMPIA_@@) 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

7-TUBO;@ = 2~ )(..4{f' ~LIMP!~ 0TAPADA 0 ROTO 

8- cu NET A D LIMPIA/SUCIA D MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI IS?J NO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DorRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 18J.sr 0 NO ~ 

.. ~~.?.~~~-~~/~~ .. ~.~-~--~-~?..~.~~.~~.: .......... N.9. ...... r~~-~!.:~ ..... 1~~~-~-~.: .......... !J.n ....... '.f-9.~.~ ....... &. .... :+.~.~ .. r.(~:: ...... ~~~ ............. . 

.......... ~\. ... ~X~~~ ....... r-~ ..... ~ .... 'f.~ .... :.{b..YJ~~~-~9..~.~ ........ : ... ~ .. L .............................................................................................................. . 

..................................................................................................................................................................................................................... 0.~~-;~· ... ~~~~~~ ............ . 

s- .r:>Jk_ 
PARA TUBOS 

~Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- N~ 

FOTO NO. C;M.G --·W181 
FOTO NO. CiJ' •'W-

FOTO NO. 
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...... 0.?.~§!l.r:-!!?.~.Y.!2.IT8 ................................... 0. .. ?.~ .. ~sR!l.~~P.-.s.?.~§!l.~!?.~.Y.!.~.D"A ................................................................................................................ .. 

::::::£(?:::::::r.::f.:(9.:m.:;:¢.:;:a~:::::::::r;:;;;~:~i:::::~x:: :: :{¢.~~~:::;:::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::: ::::::::::::::::: 



(~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

~"-• Architects and Engineers, LLP FECHA: _....:cl..=8::..____:::d.:::.e...:..;A:.c.go:::..:s::..!.t.::..o-==.2.::..00:::..:9::___ HOJA _ __.!1-:_::0 __ 

BRIGADA: 1\}o 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 ":Sb \3 S - Ol=t Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: l41\e... L.\-uv-ei"\S '\o·n·e~ Uo. L-t-"31 

OCURRE INUNDACION lk:f@'No 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

Osimple 

D oable 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

~MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

.g'CADA VEZ QUE LLUEVE ~ 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D 112 

Ocampleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA !ID~suciA D TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA IDuMPI~ 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

I!J"~ROTA 
D ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

7- TUBO/B.C. = 01{ "' '-1.~ ,gUMPI~ D TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA ~SUCIA D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ClJ NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) f:8si 0 NO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0cOLAPSADA 

DcoLAPSADA 

Dco LAPSADA 

DoTRos 

.. ~~.?.S~~.~S~g~ .. ~~.~ .. ~~9.~.~~.~~.: ........ .'~.~.\'Y.L ... ~J:: ...... l.~~::?. ...... ~ ........ ~~~~ ..... ~ ..... ~\..~~.~.7 ....................................... .. 

:::::~::::::~:~::::::::~~:::::6.J:i.~£t.::::::~~:::::::~:::::::i,~(::~k;i?.:::::4P.:::::::::~~::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
..................................................................................................................................................................................................................... 0.~~·~;:·~~~~;;~······ .. ·· ... 

s- - - -­
PARA TUBOS 

_ t 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta baja 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-~ 

FOTO NO. C:tH6 - '{'l fJ? 
FOTO NO. Ci114'·-¥l~ 

FOTO NO. 

.. ~.~S~~~~~t~~~~-: ............................. ~~~J~·PAR ................................. .P. .. ~~S~S?~.~.~!.~~.~.~.~~ ............. ~~~?f!~~~ ........ .. 

..... 2.9.'............................................................................. . ............... .............................................................................................................. .t:1 ..... tt ............. . 
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($ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c ... """"' Architects and Engineers, LLP FECHA: \ '6 de Agosto 2009 HOJA _ _:-z,_l __ 

BRIGADA: 0o. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S - 0 \ ~ Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: Cq I \a_ h.\ ore ns \o.,.,e_s tJo. '-/~\ I Gq. q 33 

OCURRE INUNDACION _j~~mo 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

Osimple 

Oooble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

~CADA VEZ QUE LLUEVE fl.U!v--te. 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 0 Pluvialf Sanitaria 

0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~SUOA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA !krLIMPI~ 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TU 80/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

ffi'~/ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = :::2'! \Llf.fY' 0 LIMP!~ 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNHA 0 LIMPINSUCIA 0 MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~SI 0 NO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0coLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

.. ~~-~~~~-~~~g~--~-~-~--~-~9..~-~~-~~.: __ __________ ::f.f:f.~g. .... _~~-·:.~-~~---~~---~.t.&Q~9.: ............................................................................. . 

..................................................................................................................................................................................................................... 0.~~-;~·.·-~~~~~~ ............ . 

S - _Q__I_~ 

PARA TU B OS 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 0\-::{-

FOTO NO. C(v.tG~'-{q8'-( 

FOTO NO. 

FOTO NO. 



.. ~~ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

Yo ...... Architects and Engineers, LLP FECHA: \ S de Agosto 2009 HOJA Z'l-

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 .Ti~b S- 0 [q Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: C.<.tlle- 1-..~or.en..s \ov·r€5.... 1\JO. 4-a4 

OCURRE INUNDACION ~NO D CON EVENTO DE TORMENT A 

.arMH D HW D CROSS INLET 

D t/4 

fRl CADA VEZ QUE LLUEVE • .('W2y:te. 

Tl PO ESTR U CTU RA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

Osimple 0 Sanitario/ Pluvial 

D 112 0 Pluvial/ Sanitario D Doble 

0Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~UCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~LIMP!~ 0 TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7-ruso;s.c.= 2'-to.L~..te)' OuMPr~ DTAPADA 

8- cu NET A D LIMPINSUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

1M~ ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

0COLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

O coLAPSADA 

DoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEM~ . 1%1 sr 0 NO . 

. P~.?~~~.~~~S!.~.P.~.~ .. ~.~9..~.~~.~!::.: ......... : .. ! ... ' .. f...~ ........ ~.~ ..... :~~~ ...... & ....... S?~.m:P..t~ ....... ~.v.~ ..... &i ... ..£(;1.~9..L ..................... . 

~~~~t~'.~~~~~~:~~~ = 1': ~ ~'"[~~~ · ~~~~~ ~~~: 

s-
PARA TUBOS 

1 1 1 I 1 i 1 1 1 0 Parr. pesada 

' • 0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. C.!!U(;._ '-/qf;5 
FOTO NO. C(~ · <.i<'ig~ 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 8ACCION I NMEDIATA 0 ACCION I NTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

:: :~~M~:~:Y.i~:D:~:::: ::::::::::::::::::::: : :::::: ::::~@~;::~i.~i.~~~~::: ::::::::: : :: :: ::::::: : :: :: :::: : :::::: ::: : :: ::: :::: : :::::::: : :: : ::: ::: : :::::::: : :: : :::::::::::::::::: :::u:~::t.I::::: :::::: : 
...... C.I.~~~N~!?.~.Y.t$.ITA .................................. 0. .. ?.~ .. ~~Q~.~~~.~.~~~~.t:!!?.~.Y.~2.D:A ................................................................................................................ .. 



~ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu. oro•o• Architects and Engineers, LLP FECHA: __ ' .,.8,__-=d=e-'-A:og=os=t-=-o -=2-=-00=9,___ HOJA --=1,.....;~-­

BRIGADA: 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- o \q B Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: Ca. It<( 1.\.co..reV\~ I t~ta. f...{_g:-h_e~ C.:_o{IICIU· 

OCURRE INUNDACION ~®No D CON EVENTO DE TORMENT A 

.MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

I:@UDA VEZ QUE LLUEVE -~\""~€... 

TIPO ESTRUCTURA _,Xf"cuRB I NLET 0 CATCH BASIN 

Osimple 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

D 112 

Ocompleto 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~MPI~ 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO D TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

7-TUBO,@= t)....(~t.te,·' DuMPI~ 0TAPADA D RoTo 

8- CUNETA ~SUCIA D MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr &:J NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) f&sr 0 NO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

EJcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTRos 

.. ~.~.?.~~ ~-~~~g~_g_~-~-~~~-~-~~-~~-: .............. :::11.e.~~ ........ ~.~~ ......... ~!>C.-.O ........ de ....... ~&.~.~k ........ ~c.Y..~~-f""''''''" 

..................................................................................................................................................................................................................... 0.~~-;~· ... ~~~~d~"''' ' ''''' '' 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-~ 

FOTO NO. CJUf.f.- tfct5:/ 

FOTO NO. C.tt-IC.- Y:<=tl(:lf1 

FOTO NO. O.it-</G ·-i/ct~ 
CU.j,G · -{Cj '7!) 



($ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu •~• Architects and Engineers, LLP F ECHA: _ \>....:8=-----=d.:::..e -'-'A,.,g=os::..::t.:..o -=2.:::..00::..::9~- HOJA -~?.-_+...:.__ 

BRIGADA: 1J 0 • .3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 s- az..o Hato Rey 

SECTOR Floral Pa rk 

CALLE/ UBICACION: ""t"nt. L\c<el'\s. \o,\(e~ I t--ta._ -t \ ~.:ec u ,.,··hur.Jo 

OCURRE INUNDACION 0 51/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

Osimple 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

D 112 

Dcompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA D LIMPIA/SUCIA D TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA D UMPIA/SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4-TUBO/B.C. = O uMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TU BO/B.C. = D UMPIO/SUCIO D TAP ADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO D TAPADA 

7- TU BO/B.C. = D UMPIA/SUCIO D TAP ADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 51 ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) D 51 • D NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTROs 

.. ~~.?.S~~.~S~.r?.~ .. ~~.~ .. ~.~S?.~.~~.~(::.: ............................ N.s: ........... <!?.~ .. ~~T~., ................................................................................................................ . 

- --1 

S-

PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA . 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

:: ::::o.:P.~~M~:~:Y.!~:rr;::::::::::::::::::::::::::::::::::::P.:~~~:~~:~~;::~~~i~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
...... 0..?.~§\.!.~P. .. ~.Y.~2.ITA ................................... 0. .. ?.~ .. ~~g~~~F.-.s.?.~~~.~!?.~.Y.!2.1IA ................................................................................................................. . 



( +.• CSA PROYECTO: ESTUDIO INU NDACION ES MUNICIPIO SAN JUAN 

~... Architects and Engineers, LLP FECHA: -~l...::~::.__,d!::..e "--'A""go:::..::s<.:.to:::c...::.20::::..:0:::..::9=----- H OJA -~1--:.._t;~-

BRIGADA: N c · 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 0 "2.1 Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: r.rt. Ca_\\."'- Ucv-e~'~-~ 'Tov-re..:;. I ~CL-t~~t'l.:~ Cl,1."\ ro.o . 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

jf'MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

~CADA VEZ QUE LLUEVE ~IIBtz.\~ 

TIPO ESTRUCTURA J~'cuRB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial Dsimple 

Doable 

0Triple 

0 1/2 
Dcompleto 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA [}(]~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/ SUCIO 0TAPADA 

6- TU BO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAP ADA 

7- TUBO/B.C. = :;l>-t -J..'-l.~ ~~UCIO 0TAPADA 

8- cu NET A D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI g) NO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO EXISTE / ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

D COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Ssr 0 No 

.. ~~.?.~~~-~~~g_~ .. ~-~-~ .. ~~9..~.~~-~~-: ............. ~.~~ ... : .. .:\.~.~~~ ....... ~ ... ~ ....... ~.~ ..... ~ ....... 9.:8 .. ~-#. ........ ~,~~~-~-~&~, .................. .. 

.... ~f.Jt..u..~~ ...... ~ ....... v.g ...... hm.~., ......... .A.~ ....... U.v. ....... S?. ...... V.f!. ...... ,C..L!t·::\11il.c~~-·· ·· ... S .. q,&i:,~W.~ .... !.?~:L ....... . 

..... ~:t.r..v.k.~ ........ ;?..::-.Q.I.:H.~ ......... y~ ..... ~ ....... ~ ........ t.ill .~~ ...... w,L .. t.r.~ ..... &g.l.. ... S:::P..k.l ..................................... . 

........................ 8 .. Q\~ ......... 4.. ........ ~~-~~(~ ....... ~.'r.! .... :!+.L .. ..Ir.1.':kV..\ .~r~ ....... ~ ..... -P.s.:1f.:~~!C ......... ~ ..... ~~-h: ...... ~'i-:<?r.1<~ .......... . 

s- ----
PARA TUBOS 

' I I I I · 1 1 1 D Parr. pesada 

i ' D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- ot'l e:. 

FOTO NO. Ci#-LG- '-jq<="t{ 

FOTO NO. Ci~ ·- '-lo/iz.. 

FOTO NO. C~J.4;·-~c-ft:3 
C:.IJ..tt; , 1./.CzCfl{ 
o.t~, "tctcr·­

~. 

::::~~~;~~~;:::::::::::::::::::::::::::::::~:S.ii~i.!W~;:i;~~~~~:::::::::::::::::::::::::::: :::: :=~:::::::~:::~~::::~:::::~::: ::::::::::~:~~:A:~H~:::::::::: 
..... Cl.~E§\H~!?.~.Y.!~E~ .................................. .I:J. .. ?.E .. ~E9\.!.~~~-~--?.~0.\.!.~!?.~.Y.!~.ITA ................................................................................................................. . 



( « CSA 
c~up Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: _ _ \ -=g'---..!:::d..:::.e.!..A!Qg.:::.;os"""t""'"o-=2-"'-00::::..:9"--- H OJA _....;_2-_<P __ 

BRIGADA: \\Jc, 3 
DISTRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 s- oz..-z.. Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE / UBICACION: C'a\~ \.__\ oreV\...s \O(vec, . ~0 - L4."S l 

OCURRE INUN DACION lrJ@No 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

~MH 0 HW 0 CROSS I NLET 

D 1/4 

&::!uDA VEZ QUE LLUEVE ~----\-~ · 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

CONDICION EXISTENTE: 

Oslmple 

0 Doble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~ LIMPIA/SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA 0 LIMPIA/SUCIA MTAPAD~ 0 ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA ~ROTA 
4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/ SUCIO 0TAPADA D ROTO D coLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 0COLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

7- TU BO,.<@:. = d L\ '(.. :\~ 0 LIMPIA/SUCIO p ~TAPADA 0 ROTO D coLAPSADA 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA 0 MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi l)(j NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) '6?[ SI 0 No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

: ::::::sre.:~:;:9::::::i:;;~r.:~:~~::: :: : :: :q~::::: :::~:~A~:;~::::~::::::':~:.~: :::: :::c:~:::::i~:::::~:: : :~:~s::::::::: : ::: :: : ::::::: 

· ···· ············· ·· · ·· · ······················ ··· ··· ······ ······· · ··· · · · ·········· · ··· · · ··············· · ·· ······ ···· ···· ··· · · ············ ·· ···· · · ··· ········· · · · ·· ·· · ········ ·· · · · ···· · ········· · ··· ··· ··· · ·· ··· · ·· ··tr~~·;;: ·~~~~d~·· ··· · ······· 

s- - - - ­
P A R A TUBOS 

_ , 
0 Parr. Sellada 

D Punta alto 

0 Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- CJ Z.j 

FOTO NO. CitJ.lG·li'i'iC.. . 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: M'ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA gf LARGO PLAZO 

: :::::~P.~~M~M:Y.!~:IT~:::::::::::::::::::::::: :: ::: ::::: ::oo:~~i.ffi!§.::::::::::: : : :: ::: ::: ::::::::::::::::::: : ::::: : :::: :: :: : ::: : ::::::: : :::::::: : :: : : :: : : :::::::::::::::::H:::i±::::::::::::: 
...... 0..~~~\.!.r:-l !?.~. Y.~2.1JA .......... ......................... 0. .. ?.~ .. ~~q\.!.~~~-~- -?.~~\.!.~!?.~.Y.~~.IIA ................................................ ................................................................. . 



(~ CSA 
c! <>n>,.., Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: _ _;\:_~::::....___.!::!d.=..e ~A:a;go"'-'s<.!.to~20""'0::..:9:.__ HOJA _ ____:?;_~..:_____ 

BRIGADA: ~ o. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- () ·z. -~ Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: Ca.\~ L \D-nvt.s ·To'l'("aS ~c. '-\SS 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

\ 
1-lo'' ''/.. \ '-io'' 

@-si.@ 

!MCATCH BASIN 

~imple 
D Doble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D t/4 

D 112 

Ocompleto 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

.~MPIA~ 1- PARRILLA 0 TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA !kf~SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 

6- TUBO/B.C. = 

7- TUBO@= 2..' -.;. 2.' 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

10-AREA INUNDABLE {NO FEMA) 

s- _QG 

PARA TUBOS 

0 BUENA 0MALA 

0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

0 LIMP!NSUCIO 0TAPADA 

~~ 0MALA 

Osi IZJ NO 

Dsi 0 No 

0 ROTO 

~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O coLAPSADA 

OorRos 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punto alto 

D Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5- D2..2... 

FOTO NO. C/WC · <;ct cq ... 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: ,2(,.,CCION I NMEDIATA ,err-ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

:: ::M.~~~M~M:Y.!~:~;::::: :::::::::::::::::::: ::::::::::~~:~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :: ::::::::::: : ::::::::: :: ::::::::::: : :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
..... .0.?.~§~.~!?.~. Y.~~.TI"A ................................... 0. .. ?.~.~~Q~I~~-~-.?.~~~-~!?.~.Y.~§.ITA ................................................................................................................. . 



~( CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

~G~" Architects and Engineers, LLP FECHA: _ _.\__,8"----_,d=-=e'-'-A..:.cg=os=-=t-=-o -=-20=0=9 _ _ HOJ A ---=~~g::___ 

BRIGADA: ~ o. ::> 
DISTRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S - 0 '2..'-\ Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE / UBICACION: __Cgj_\e.. L\or~YLS. \o..-.re.s- No. '-\ ss-

OCURRE INUNDACION Eftsi!@ 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 

·"- h::ADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~CATCH BASI N 

1,_,_11 <, ,t_, _,, 0 
...., "- • \D Simple 

tJ COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Doble 

0Triple 

0 1/2 
O c ompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~UClA 0 TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTU RA gLIMPIA_G"OCIA) 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

7- TU BO/ B.C. = i )(. -z! 0 LIMPIA.@Q) 0TAPADA 

8- CU NET A 0 LIMPIA/SUCIA 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DorRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA} 0 SI 0 NO 

.P~.?.~~~.~~~.S?.~ .. ~.~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: .... : ........... :T.~.:e.~ .......... ~ .. ~.~.~to .................... 5.f. ........ r..~~~.!~.& ....... .l..~.~.~:1f 

:::::::::~~~~~~:;.~~~:~:~:;1~:::~~::::::~:::::::::::~~~:~~~:::::::~:~::::::~:~·:~:::~:\:~~:::::::::::::::::::::::::::: :::::: : ::::::::::::::::::::::: : :: : :::::: : 
....................................................................................... , ............................................................................................................................. o·~~·;~· ... ~~~~d~ ............ . 

s-
PARA TUBOS 

-1 0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 02.3 

FOTO NO. Cfi,'-<6-'-fctc~tj 

FOTO NO. C.l~fO~Ll'tt:;;q 

FOTO NO. C/i!..LG ' So.:.:. c 

.. ~.~~9..~.~~P.~~~9..~.: ............................ ~.~~9~.~}~.~.~!?.~~I.~ ......................................... ~~~~g·~·~·~!.~~~.~g0. .............. P.~~9.~.~.~~~ ........ .. 

..... .I~!P.~r-:1~.~.Y.~~.IJA .................................. ..!~E~.~.~~.~.~! .g~.~."!:~~.~~ ......................................................................................................... : ......................... . 

...... 0.~~§~.r:-l9.~.Y.~2.1JA ................................... 0 .. ?.g .. ~~g~~~!3.s.?.g§~.~!?.~.Y.~2.ITA ................................................................................................................. . 



($ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu."'-' Architects and Engineers, LLP FECHA: \ g de Agosto 2009 HOJA __ 1--_Gt __ 

BRIGADA: 

DISTRITOIREGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S - OQ.S Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE I UBICACION: &\k \. \o¥"'2.~ \o<r.e.....'!. h.}c. 4SS 

OCURRE INUNDACION f;.C._ t@ 0 CON EVENTO DE TORMENT A , fCADA VEZ QUE LLUEVE-

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

Osimple 

0Doble 

0Triple 

-~ MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

01/2 0 Pluvial/ Sanitario 

0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA &TAPADA,.([fAPAQh) 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBOIB.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

6- TUBOIB .C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

I ~',, ,, D f.'l~vt 
7- TUBO B.C. = v }1.. v LIMPIA/SUCIO '1:.-n~TAPADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0si ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0 sr 0 NO 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

0 NO DRENA 

D NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0coLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O oTROS 

_g~.?.~~~-~~~S?.~.g~-~--~~9..~.~~-~~-: .................. I.~.e.~ ...... ~.c4..~.~---± ...... f.:~~- - - ·· · ······ ··· ·········· ··· ·· ·············· · · · ··········· · ·· · ··· ········· ··· 

............ .. ................................................................................................................................................................................................................................................ 

s- _v_J-_5_ 

PARA TUBOS 

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

D Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- oc.'-( 

FOTO NO. C JvtG- S"CGi 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOM EN DACION: .~CCI ON I NMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

: : :: :l&f~~~~~:Y.ii:~;:::::: :::::::::::::: : :: : :: : :: ::::::~:~~~~i.~~:: :: : ::::: ::: : ::: ::: : :: : :: : ::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
...... O..g~Nr:-!!?.~.Y.~~.ITA ................................... P. .. ?.~.~~g\-l.~~~s.?.g~\-!.~!?.~.Y.t~TJ:'A ................................................................................... .............................. . 



($ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

"""""'"'' Architects and Engineers, LLP FECHA: \ B de Agosto 2009 HOJA "?,o 

BRIGADA: 1\l 0· ~ 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- D2(p Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: C.a \\ 't_ l\.ov..?vt.5 'Tt)\[''{"R.~ ~0. 4~~ 

OCURRE INUNDACION ~sit@ 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 
\. \ u 

.!J CATCH BASIN 

~Simple 
0 COMBINADO 0 OTROS 

\-(.p~\-C...:. 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Doble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ·~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~~UCIA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

~(@ ExiSjj) ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = :J "Y...;;l ~~SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

8- CU NET A 0 LIMPIA/SUCIA 0 MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 0si ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0si 0 NO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

0 COLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OOTROS 

.. ~~.?.~~~.~~~g~ .. ~.~.~ .. ~.~Q.~.~~.~~.: ............ ~ .. 2 ......... ~Y~~.~1:: ........ y¢..~.t!V?.-~ ...................................................................................... . 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- - - - ­
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- 025 

FOTO NO. C. iMG ~ sou2. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

: : ::;A±P.~~~;v.;:v.i~:n;;:::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::P.:~:~:~~:~:0.;::~~~i~i~~:::::::::::::::::::::: ::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~.JJ..~~§\.I.~!?.~ . .Y.~:$.ITA ................................... O .. ?.~ .. ~~Q~.~~~.~.~~§~.~!?.~.Y.!§.l:If.\ ......... ........................................................................................................ . 



(~ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

~- Architects and Engineers, LLP FECHA: ~ S de Agosto 2009 HOJA __ ~_( __ 

BRIGADA: \\) 1> · 3 

DI~TRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 02.::t- HatoRey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: C.o. \\e.. )... \ o c-eV"l s ·To"("~e<) (_ "t=an~ G~·cx~~ 

OCURRE INUNDACION {asil@ 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB I NLET 

'' ' - (.. ...,._ l -(.p 

WCATCH BASI N 

• Wsimple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS I NLET 

D 1/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Doble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 8f~/SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/ B.C. = '"2.-' xi.! ~/SUCIO 0 TAPADA 

8- CU N ETA ~/SUCIA 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI £ll NO 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

!l1~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

·o COLAPSADA 

0COLAPSADA 

O coLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OorRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0 sr 0 NO 

::~~:::~~::::~::~~::~:::~::::~~::::~~:~~::::::::::: : :: : : : :::::~:~::::::1::~:~:::::::}:~~=~:::::: ::: :::::: ::::::: :: : : :::: :::::::: ::: : :: ::::::::: ::: : : ::: ::: :: : ::::: :: :::::::: : :: : : : : 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- _0_21:. 

P ARA TU BOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 02(., 

FOTONO. ~ 

FOTO NO. C.tLI-tG- ")-ro-"3> 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION I NMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

: : :::~P.~~~:~:Y.!iD:;;: :: :: :: :::::: ::::::::: :: : ::::::::: ::P.:~~~i:~0.;::~~~i~i~~::: :::: ::::::: ::: :: : ::: : ::::::::::: ::: ::::::: ::: :: ::: ::::::::::: : : : ::::::::::: : :::: ::: :::::::::::::: : :::::: : :: : : : : ::::::::::: : :::::: 
...... o..~~~w.~ !?.~.Y.!$HA ................................... P. .. ?.~.~~g~n~F.-.~.~~~~.~!?.~.v.~~.D.'~ ............................................................................................................ ..... . 



($ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu. o....., Architects and Engine ers, LLP F ECHA: _ __,.l..C\ S!=L-~d:.::.e..!..A!bg.:::.o=.!st~o-=2~00::e..:9:::..__ H OJA _....::c'3_z.-_ _ 

BRIGADA: ND . '::!:> 

DISTRITO/REGION CUADRICULA BARRIO 

Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: C'a \ \~t k\oa~J.S. \(.){'r R.S I ~u..l.~ ~\\ILs . 

OCURRE INUNDACION 'G?Jsi,@ 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

WMH 0 HW D CROSS INLET 

0 1/4 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 1/2 
D completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~IMP~ 0 TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~UMPIA.([UCIA) 0TAPADN P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TU BO/B.C. = 0 U MPIO/SUCIO 0 TAP ADA 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

-~/ROTA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

5- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = ::2-( )£. G! I&hJMPIN~ 0TAPADA 

8- cu NETA ~~/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI 5ZJ NO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

0cOLAPSADA 

Dco LAPSADA 

DcoLAPSADA 

D oTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0 SI 0 NO 

.P~.?.~~~-~~~9~ .. ~~-~--~~9.~.~~-~!'::.: ....... :t\.~.~~ .... \J ... ~£:\ ...... ::y..P.f.~ .... c\R. .... :J .. ~.~-r~ ...... *.~ ...... -:t.\ .... Jc .. ~ .. , ....... ?.f..t?. ... ~ ...... .. 

.. V.f. ....... ¥~-~~(1:0.£~~~~ ..... ~.<~ ............................................................................................................................................................... ................. . 

······························································································································································································································································ 

s-
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

0 Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- D2~ 

FOTO NO. Cil-16'-· 5D~f' 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~~9.~.~~-~-~~~9-~.: ........................... ~~@F?§~-~!.~ ......................................... Q .. ~~~~.<?.~.!.~!.~~~-~-~~~ .............. P.~~-~?..:..~?. ........ . 

... ... rs.:r.'P.!3J~~-~.Y.~2.ITA .................................... ~I_~ PI E ... ~~.?.::~~-~~ ................................................................................................................................... . 

...... CJ.~~§~.~!?.~.Y.~2.ITA ................................... P. .. ?.~ .. ~~g~~~~-~ .. ?.~§~.~!?.~.Y.~2P.:'A ................................................................................................................. . 



'~· ~c~~ts and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: - ----=d.::::..e _,_,A"""go:::..:s:..:.to:::....::.2D::::..:O:o::9,___ HOJA --='3~~-­

BRIGADA: 

DISTRITO/REGION CUADRICULA 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: Tv 

OCURRE INUNDACION 9'1-sr~ 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~CATCH BASIN 

\~(p 'I! ~ '-&" Rr'simple 

CONDICION EXISTENTE: 

D Doble 

0Triple 

BARRIO 

Hat o Rey 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

01/2 
D completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA ,!k(~SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~UClA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~~ROTA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

5- TU 80/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

6- TU 80/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

7- TUBO/B.C. = ?' )l1J 8j~SUCIO 0TAPADA 

8- cu NET A D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D oTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0 sr 0 NO 

.. ~~.?.S~~-~s~g.~ .. ~~-~ .. ~~~-~-~~-~~-: ............... t:.,b. ........... i.~~-~~t: .......... l-v.:Q\cAQ.m¥.:'3 .... ~ ......................................................................... . 

.............................................................................................................................................................................................................................................
................. 

..................................................................................................................................................................................................................... d .. P~-~~-.--~~~~;;~·········· ... 

s- --.9...?~ 

PARA TUBOS 

- I 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- OZ8 

FOTO NO. C (tJ../6- 'SQ(..) 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 
"'i.:G.''"""" ..........................................................................................................................................................................................................................................

..... . 

PRIMERA VISITA 0 UMPIEZA, DESTAPAR 
... ························································································································································································································································· 
..... .0.~~§\.I.~!?.~.Y.~.$.ITA ..... ............................. JJ. .. ~~- -~~9Y.~~~.s.?.~§~.~!?.~.Y.~?.ITA ................................................................................................................ .. 



<~• CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

~..... Architects and Engineers, LLP FECHA: ! 6 de Agosto 2009 HOJA 3+' 

BRIGADA: tJo. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICU LA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 s- 03o Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: r.n..\. ('a.\ \.Q. 1.,.1 \) 'r ~Vl~ \o~~ I -12~ G ·~w~s 
• 

OCURRE INUNDACION %s@ 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

.~ MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TI PO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial Dsimple 

Doable 

0Triple 

D 112 

Dcampleta 
D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .fiTLIMPI~ D TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA .f~3'"LIMPI~ 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TU BO/B.C. = \ z... D UMPIO/SUCIO f'i8rTAPADA 

6- TUBO/B.C. = i B _J8(uMPIO~ 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = ?'-21 
D UMPI~ 0TAPADA 

8- CUNETA ~~UCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI GZJ NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~/ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0cOLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0 SI 0 NO 

.P~.?.~~~-~~~g~.P.~.~--~~~-~-~~.~~.: ....... ·.~Y-~ ..... ~ ..... J.~ ......... qvJ.. ........ l.~ ...... £.:l .... H.:~ ...... ~~r.:~.~t;:., .......... . 

. 2~:71~ ............................................................................................................................................................................................................................... . 

........................................................................................................................................ i ............................................................................ [j'~·~·~~-.-·~~~~~~··· ······· ··· 

\~ _}_. c_· ~~~~:~~~ 

S-

PARA TUBOS 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. C.fv'-t(;· SU@.C( 
FOTO NO. Cl'-lb ~ s-ctu 
FOTO NO. C.i~-t€-~""bl( 

.. ~.~~~.~.~~g-~~~~.~.: ........................... M~~-~~:r.~ .................................. ........ P .. ~~~~g·~·~·~!.~~~.~.~~-~ ............. q .. ~~.~~-~.1!.'.~? ......... . 

... ~!3.~f:1g.~.Y.!~.II6 ................................... :~~-~.~.~~~~~ ................................................................................................................................... . 

...... 0.?.g§\J.~!?.l~.Y.!~.rr6 ................................... 0. .. ?.~ .. ~~Q~.~~!3.s.?.~§~.~!?.~.Y.~~.IIA ................................................................................................................ .. 



( +.• CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

~"""'" Architects and Engineers, LLP FECHA: -----'\'--''B.......__-=d-=-e~A=g=os"""t-=-o-=2=00=9'----- HOJA ---"'3-~--

BRIGADA: lJ c. 3 

DISTRITO/REGION BARRIO 

2 Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE / UBICACION: ·rV) . .\- ili\\e ~\0\·-evts. 'To<"\"~!> l ~ ·~\vts 
J 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

2
1 \ ,, 

y,_ I -(.p 

~SI/@ 
WCATCH BASIN 

~imple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

D 112 

Dcompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA NuMPIA/SUCIA D TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~LIMP!~ 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

t.h>.. ,...,. "-.-,I 0 TA~ D 
7- TUBOt~ = .v ,_ "-' LIMP~ TAPADA 

8- CUNETA ¥~/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ~NO 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DorRos 

10-AREA INU NDABLE (NO FEMA) 0 SI 0 NO 

.P~_?.S~~-~s~g~--~-~-~--~-~9.-~.~~-~~-:------------~-Y.\ ........ ~t:L~ ........ &:f ........ .S.&.i.~JY. ... ~------~&:n .. ~ ---------------- ---------------------------

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- - - - ­
PARA TUBOS 

- . 

1 D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 
0-.Q u,.i_ " lt D Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. Cld-16-So\<.._ 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~s9..~.~~g-~s~9.~.:----------------------------~~-~~!.9.~}~.t~.~~-~~!.~ ......................................... .P.~~~~g-~-~-~!.~~~-~-~~-~------------·q--~~-~~-~-~~---------

..... ~P.-.~f:1~M.Y.!~.ITf.. .................................... M~.P~.~I.~~-~~ ................................................................................................................................... . 

...... O.~~§~.~!?.~.Y.!~.IT~ ................................... P. .. ?.~--~~Q~~~P.-.~ .. ?.~§~.~!?.~.Y.~~.IT!\ ................................................................................................................ .. 



( .t CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M UNICIPIO SAN JUAN 

c!_. Architects and Engineers, LLP FECHA: I 8 de Agosto 2009 HOJA ~~ 

BRIGADA: No. 3 

DI STRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S - 0 ·~-z Hate Rey 

SECTOR Floral Park " - -
CALLE/ UBICACION: ...ili.llo. ( ~ u..iJ:. v ~ loJ\ ~\ AJ.). 1\L.. .. 

~ I 

--.-~ 

OCURRE INUNDACION ltfsi!@) 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

~MH 0 HW 0 CROSS INLET 

D 1/ 4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial Osimple 

0Doble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~MP~ 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUCIA MTAPAD~ 
3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B .C. = \~ [!]LIMP!~ 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = l"Z.. 0 LIMPIO/SUCIO p ~TAPADA 
6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = \2- \ lO .~LIMPIA/~ p~ APADA 

8- CUNETA ~SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr f1l NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~/ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D oTRos 

10-AREA INUNDABLE(NO FEMA) Dsi 0No Tvb(:) 1"2-'' 

.g~.?.~~!.~~!.<?.~.g.~.~ .. ~.~?..~.~~.~~.: ..... .'JJ.~.~ ......... k?.~~.~ .... ~r.d-r.P. .... ~ ....................................................................................................... . 

..................................................................................................................................................................................................................... o·~~·;~·.··~~~~d~--·· · ········ 

s- ---­
P ARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. C(N6 -SUI3 
FOTO NO. C.tuG ... )01-f 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 12(ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

:::::~P.~M~:~:Y.!~:D:;\:::::::::::::::::::::::::::::::::::w.~~:~:r.~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
...... 0..?.~§~.~!?.~ .. Y.!2.ITA ................................... 0 .. ?.~ .. ~~Q\.!~~~.~ .. ?.~§~.~9.~.Y.~2.ITA ................................................. ................................................................ . 



(:: CSA 
.,.... a~"" Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INU NDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 'V\: de Agosto 2009 HOJA _'3~'1 __ 

DISTRITO/REGION 

2 

SECTOR Floral Pa rk 

CA LLE / UBICACION: C:Q.\\e 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTU RA 0 CURB INLET 

CONDICION EXISTENTE: 

BRIGADA: Nc. 3 

ESTRUCTU RA NO. BARRIO 

S- 0~3 Hato Rey 

. \2..-..~- l 't, \1.1!-\ .. v~s 1\) c. I '2 

~1/~ 
D CATCH BASIN 

Osimple 

Doable 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

. .Q1' MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

01/2 

0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1-PARRILLA ..8f'uMPIA@9 0TAPADNP.TAPADA 0NOEXISTE/ROTA 0NONIVELADO 

2- EsrRucruRA .ru LIMPIA~ DTAPADA/ P.TAPADA o ROTO o NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA ~ROTA 

4- TUBO/B .C. := D UMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/ SUCIO 0TAPADA D ROTO 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA D ROTO 

7- TUBO/ B.C. = t6" \ c} -~LIMPIA~I ?Nl"APA~ROTO 
8- CUNETA JS;k!MPIA/t I I D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) D SI 16 ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0 sr 0 NO l v ioa \<::, 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTRos 

.. ~~.?.~~!.~~!g~ .. ~~-~ .. ~.~~.~-~~.~~.: .......... ~~w~~ ..... ~-~ ... ~~ .... & ..... Ll.m.~.~ .................................................................. . 

..................................................................................................................................................................................................................... ti'~~-;~-... ~~~~;;~· .......... .. 

s -
PARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. Cw<G - 5)<,?: 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~~~~-~~P.~~!~.~.: ............................. ~~~-rg.~ .. ~~-~-~P..~!~ ................. ........................ Q.~~~~-<?..~ .!.~!.~~.~-~-~'0. .............. P.~~-~~-~.'!.:~~ ........ . 

.... ~.~~~.'3h.Y.~.~.lJ.A ................................... :~.~5.?!.~~!.':~ ................................................................................................................ ................... . 

...... 0..?.;~~.~P.~.Y.!2.lJ.A ................................... CJ .. ?.~.~~Q~!.~~.s.~~~Y.~P.~.Y.!2.D."A.. .............................................................................................................. .. 



(~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIO NES MUNICIPIO SAN JUAN 

:!a~·" Architects and Engineers, LLP FECHA: t-± de Agosto 2009 HOJA __ 3_S __ 

DISTRITO/ REGION BARRIO 

2 Hato Rey 

'SECTOR Floral Park 
CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION '{l)eJ:t 
Tl PO ESTR U CTU RA 0 CURB INLET tJ CATCH BASIN 

Osimple 

Doable 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

,«MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

~DA VEZ QUE LLUEVE f"~tz.-re 
tJ COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D 112 

Dcompleto 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE : 

1- PARRILLA ~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPINSUCIA .RTAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TU B0/8.C. = 0 LIMPIOISUCIO D TAP ADA 

5- TU 80/8.C. = D LIMPIOISUCIO D TAP ADA 

6- TU 80/8.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 

7- TU80/8.C. = 0 UMPIAISUCIO 0TAPADA 

8- CUNHA 0 LIMPIAISUCIA 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI ~ NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

D coLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DorRos 

10-AREA INUNDA8LE (NO FEMA) ~SI 0 NO 

.. ~~.?.~~~.~~?g~ .. ~.~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: ........... :~~Q~~) ........... J~~g ....... a..b.Q .. n~.~~.! ............................................................... . 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s-
PARA TUBOS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punta alto 

D Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. C iP-fG-~o~D 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0ACCION INMEDIATA 0ACOON INTERMEDIA ~RGO PLAZO 

::::::tfP.~~~~:~:Y.~~:u:t;::::::::::::::::::::::::::::::::::::P.:~:~:~~:~~;::~~:~i~~~~::::::::::: : :::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::q:::u.;::: ::: :::: 
...... 0.?.~§\.!.~!?.~.Y.!2.ITA ................................... 0 .. ?.~.g~Q~.~~~.~ .. ?.~~W.~!?.~.Y.!2.ITA ................................................................................................................. . 



•:$ CSA 
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

CSA G~·•· Architects and Engineers, LLP FECHA: 1...-± de Agost o 2009 HOJA __ -;_"--

BRIGADA: 

DISTRITO/REGION ESTRUCTU RA NO. BARRIO 

2 S- 0 'D'S"' Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: T vi't, 12\..U..?.. \I e\v o / ~C~tl. Ma...-l'tV 
""' 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

~CADA VEZ QUE LLUEVE "f'vef>.\e 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET %,CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

D Sanitario/ Pluvial ~imple 
Dooble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA duMP~ 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA D UMPIA/SUCIA .~APAD~ 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/ B.C. = D UMP!NSUCIO 0 TAPADA 

8- cu NET A D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZO NA INUNDABLE (FEMA} 0 SI 1tJ NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

·~/ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0 coLAPSADA 

D coLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OorRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA} Ocr 0 NO . · / ' ·u- L.p-v ~--tu I /} ' 

.P~.?.~~!.~~!S?.~ .. ~.~.~ .. ~.~9..~.~~.~~.: ............... ~.~.~ ........ \) .. ~ ...... t.P..~ ..... ~ ............. .' ....................... : ......... ~Xfy;./,d .... .(f.~~:;'_.:.'.': .Q:;:/:..?., • 

.................................................................................................................................................................................. oooooooooooooooooooooooooooooooooooo·~~·;~ooooo~~~~~oooooo oooooo o 

s - - - - ­
P ARA TUBOS 

t Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. C:lt--fG-SotCJ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~.~~g~~!S?.~.:oo .. oo ooooo ooooooo .... oo ... N.~~~-~-~!?.~I~ .. oooo .................................... P.~~~~S?.~. ~.~!.~~~~.~~ ............. ~.~~.~?..~~? .. oo ..... . 

.... ~.P.~.~M~.~.Y.!~.IJ~ ................................... ~.~! .. ~.~.~~~~~ .... oo .......... ....................... oo .............................................................. H::.\:t ............. . 

...... CJ_g§!-J.~!?.~.Y.!~.IJ~ ................................... O. .. ?.~ .. ~~Q~.~~P.-.~.?.~§~.~!?.~.Y.!.~.D:f.! ............................ ooooooooooooooo ooooo oooo oooooooooooooooooo oooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooo ooooo 



( ( CSA 
c'!o....,. Architects and Engineers, LLP 

DISTRITO/REGION 

2 

ISECTOR Floral Park 
CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

CONDICION EXISTE NTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: '2-1 de Agosto 2009 __ HOJA __ 4-o __ _ 

BRIGADA: No. 3 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

5- 6 -:? (v 

~NO 
D CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

Hato Rey 

D CO~fNTO DE TORMENT A 

f1}rv(H D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

Ocompleto 

'Ill_ CADA VEZ QUE LLUEVE "f JE:-lL-1'8" 
D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

D LIMPIA/SUCIA 

D LIMPIA/SUCIA 

D TAPADA/P.TAPADA 

~~~ 
D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

D ROTO D NO NIVELADO 

4- TU BO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TU BO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 

D BUENA 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIA 

Dsi 

~SI 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

~0 
0No 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO D COLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D NO DRENA DoTRos 



(~ CSA c!N.. Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: _ _.k~"f'---::::..:de"-'A'-"g=o=st.:.::o:...:2=0=0~9 __ HOJA --~-~--

BRIGADA: 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 0 ·3q_ Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: -rn-\--~"l h.\ \l iS / 9cc\..v,~ f'.tc.-.r,w 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLIT 

01/4 

~CADAVEZ QUE LLUEVE fV€;~\e 

0 COMBINADO 0 OTROS 
Tl PO ESTR U CTU RA 0 CURB IN LIT 0 CATCH BASIN 

Osimple 0 Sanitario/ Pluvial 

0 Doble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .8]~SUCIA J1/!tAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUCIA .~APADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ ., . 1 0 BUENA 0 ~LA 

4- TUBO/B.C. = /'6 5 ·'(\.lo,f 0 LIMPIO/SUCIO P, 1:!2tTAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

0 NO EXISTE /ROTA 

OR~ 
~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA 0 MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) Osr ~NO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

10-AREA INUNDABLE {NO FEMA) ~SI 0 NO 

~:~~~~:~~~~~~?~"-';~(:· ~~ ~~~~z,i< ~:.~·~ ~·~ ; ~~~;~~ ;.::: .::;. ···.; .. '.: · ~ ~~; 
...........................................................................................................................................................................................................

................................................... 

s- - --­
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5- 0~·(() 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 



( .t CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c!..., Architects and Engineers, LLP FECHA: --~----l..----!d::..::eo...!.A..!I:g~os=t~o-=-2=00"-"9'---- HOJA __ 4':....::~-­
BRIGADA: 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- O~.B Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: _1.1"'1-\. . ?aci\'l'\ fvlanl'\. I ~.2- Vt!..\vi5 , "' 

OCURRE INUNDACION 'tlJ~NO D CON EVENTO DE TORMENT A 

MMH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

~~CADA VEZ QUE LLUEVE -rve:~~ 
tJ COMBINADO 0 OTROS TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

Dsimple D Sanitaria/ Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitaria D Doble 

0Triple D Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA -krUMPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA ~P.TAPADA 
3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

6- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 

8- cu NET A D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr I¥J NO 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ----/:lSI 0 NO 

.. ~.~.?.S:~~.~s:~g~ .. ~.~.~ .. ~.~9.~.~~.~~.: ......................... 9fi~ ............................................................................................................................................ . 

.. ................................................................................................................................................................................................................... []'~~·;~· ... ~~~~;;~""""""' 

s-
PARA TUBOS 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. L lU0-?.;;..f.-.( 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: .~ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA gLARGO PLAZO 

: ::::MP.:~~~~;;;;:Y.!~:rr;::::::: ::::::::::::::::::::::::::::;~~:::::::::::::::::::::: :::::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::r.-E~J+.::::: ::::: 
...... CJ..~~§!}.t:!!?.~.Y.~~.rr~ ................................... 0. .. ?.~ .. ~~9~.~~~.s.?.~§~.t:!!?.~.Y.~2.IT~ ................................................................................................................ .. 



( ( CSA 
~ ""- Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 2.-Jr de Agosto 2009 __ HOJA +~ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 Hato Rey 

SECTOR Floral Park - A 

CALLE/ UBICACION: f/t?----0~ f~;~c 1 , _ :/· _ _1<1"":, ,/'; C-" 
I . ~ J 

4. • .,.- . ·~ 

' -
OCURRE INUNDACION ~NO g C~EVENTO DE TORMENT A 

L:d1'iH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

~CADA VEZ QUE LLUEVE fve~e 

lJ COMBINADO 0 OTROS TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

D Doble 

0Triple 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D 112 0 Pluvial/ Sanitaria 

D Completo 

1- PARRILLA D LIMPIA/SUCIA D TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~~~ D TAPADNP.TAPADA D ROTO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA D ROTO 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = D LIMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA 0MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr ~NO 
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Qgsr 0NO 

I \I 

s- - ---

I 

' I •I 

l 

\ 
l 
1 

\ 
\ 
\ 

D NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DorRos 

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- tJ "~;:J 

FOTO NO. c;.·i/--!fs ~;>tr;<;: 
FOTO NO. ~1}'""(.. f7z~:Sj 
FOTO NO. ·'::.J).J., -" 



+:~: CSA . PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

.!.~..., Architects and Engineers, LLP F ECHA: ---1t~cee~..:::d..=.e...:...A!.bg-""os"-!t""'-o -=2-"'-00::::..:9"---- H OJA __ 4-.:..._'\-_,__ _ _ 

1-Jo. 3 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA BARRIO 

Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE / UBICACION: C..alv ~a..-.\.1PA~ Ci n·~n,., / ~ ranc; sG.D $Q..i ."t) • 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW M' CROSS INLET 

f:¥i/4 

E6£ADA VEZ QUE LLUEVE f"Je'IVfG 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~TCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial ~· X ~ 1 - (p
1

' !iJ Simple 

D Doble 

0Trlple 

D 112 

O completo 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .J!l" LIMP~ 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

7- TUBO/B.C. = \~ ~~SUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA _M'uMPI~ 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~ SI 0 NO 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

~~/ROTA 
D ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

~NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

D COLAPSADA 

0 COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

Oor Ros 

.. ~~.?.~~~.~~~.Q~ .. ~~.~ .. ~~~.~.~~.~~.: ......................... N.~ ............ :y.r.~~.rr¥.<: ...... ::p.t1).k\g.~$. ...................................................................... .. 

..................................................................................................................................................................................................................... [~f;~·;~· ... ~~~~d~ ............ . 

~· 

s - _<2_~_9 

P ARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

WPunto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- _rti:l> 

FOTO NO. ~--5c<2 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA SLARGO PLAZO 

::::~P.~~~~M:Y.!~:~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::q:~~~~:~0.;::~:~:~i~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::H~::i±:::::::::: 
...... O.~~§~.~!?.~.Y.!2.ITA ................................... 0 .. ?.~ .. ~~Q~.~~~.~ .~~§~.~!?.~. Y.!.~.D'A ........................................................................................................... ...... . 

............................................................................................................................................................................................................................................................... 



•: .. • CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

!!.~.. Architects and Engineers, LLP FECHA: \.. 'f$. de Agosto 2009 HOJA ~~ 

BRIGADA: t.Jc. "!> 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 ::r \ '3b s- Ol\o Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: :Cn-\ - l-ied-\.~ .. to G (\:\ro 0 I + VC"\. u":.:lcv ~.·,.> 

OCURRE INUNDACION ~ti(No D CON EVENTO DE TORMENT A 

jS?f-1H D HW D CROSS INLET 

~CADA VEZ QUE LLUEVE .p~,-e. 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

Osimple . D 1/4 0 Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .18rLIMPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA J~LIMPIA/SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/B.C. = 18 g~/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = I~ 10@!1D/SUCIO D TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

7- TUBO/B.C. = ~B [8J~sucro 0TAPADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 6f:sr 0 NO 

.. ~.~.?.~~~.~~~S?.~ .. ~.~.~ .. ~~g.~.~~.~~.: ................ N.~ ........ ¥:?.§iY.rh ...... :T.t9.k~.m.!?.::?.: ... , ........................................................................ . 

..................................................................................................................................................................................................................... o·~~·~; ... ~~~~d~ ........... .. 

s- _.o_t{~ 

PARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-~ 

FOTO NO. <: IH.6·-5'02.f 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: · 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA jgJ LARGO PLAZO 

:::::~P.~~~~:~:v.~~:rr;;:::::::::::::::::::::::::: : :::::::::q:~~~:~~:~:0.;::~~:~I.~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t.F~:t.r:::::::::: 
...... o.~~§~.r:u?.~.Y.!2.rr~ ................................... O. .. ?.~ .. ~~g~~~~.s.?.~§~.~!?.~.Y.!~.D."~ ................................................................................................................ .. 



+l$ CSA cu.- Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: _ _;i!,_8l>o!,_~d.::.e.:....:.Abgo~s"""t"'-o..:.2.:::.:00:::..:9::....__ HOJA _ _ 4-_~--

BRIGADA: t-Jc. 3. 
DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 5 - o c..( I Hat o Rey 

SECTOR Flora l Park I 

CALLE/ UBICACION: Ca\\e \..-\a-i.- \ef'\.=?= L...: l""'+rotJ / t=-rartC\.SCc $.2-i.n . 

OCURRE INUNDACION 

TI PO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

q' 'J.~ 

CONDICION EXISTENTE: 

~NO 
D CATCH BASIN 

Osimple 

Oooble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW J8(:ROSS INLET 

D 1/4 

Dd"l/2 
Ocompleto 

~ CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA ~UClA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA UClA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO D NO NIVELADO 

0 NO EXISTE I ROTA 3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = ~'B 
6- TUBO/B.C. = 

7- TUBO,@) = 3.0' LV ~d-"' 

8- CUNHA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ---­
PAR A TUBOS 

00BUENA 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

~/SUCIO 

!Xf~UCIA 
Dsr 

)d5I 

0MALA 

0TAPADA 0 ROTO 

0TAPADA D ROTO 

0TAPADA 0 ROTO 

0TAPADA 0 ROTO 

0MALA 0 NO DRENA 

~NO 
0No 

L 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. C IMC- SoZ.Y 
FOTO NO. Ctr.AG -·g.~ 

FOTO NO. Ci,"f6 ·. S:o'.Lr"f 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA MJ LARGO PLAZO 

::::::wP.~~~~:~:Y.~;:D:;;:::::::::::::::::::::::: :::: ::::::::P.:~i.~~!:~?.~<~~:~i.~~~~::::::::::::::::::::: : :::::::: ::::::: :::::: ::::: : ::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: : :::: ::: : H::H:::::::::::::: 
.... ..CJ..~g§\H:l!?.~.Y.~~.ITA .................................. O. .. ?.~ .. ~~g~~~~.~.?.~§~.~!?.~.Y.!~.ITA ................................................................................................................ .. 



( +.• CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M UNICIPIO SAN JU AN 

c?........, Archit ects and Engin eers, LLP FECHA: _ ___!.\....[?.)_, ~d=-e ~Ahgo"'-'s'-'-t o::<..!::-20"'-'0"-=9'----- HOJA k 1 

BRIGADA: 

DISTRITO/ REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 0 1.{2. Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: C'_q_\\e_ t--tct.i t e (\ ~ r_ · ..,. 4 ~ .. \ I F ..-r."' r ~.-:.c.c :s.2_ , ...... . 

OCURRE INUNDACION ~o 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW .t8fcROSS INLET 

~1/4 

@CADA VEZ QUE LLUEVE f ~e 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET raf'CATCH BASIN 

(p' ·y._ ~ -~..?' ' .ffi(simple 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

01/2 0 Pluvial/ Sanitario 0 Doble 

0Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA _Dd'LIMPIA/SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA JXhrMPI~ 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/ B.C. = l6 H~ucro 0 TAPADA 

8- CUNETA ~LIMPIA/SUCIA 0 MALA 

9-ZONA INU NDABLE (FEMA) 0si ~NO 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

0 NO DRENA 

D NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

O oTRos 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 152lsr 0 NO . 

_g~.?.~~~-~~~g~_g_~-~--~~~-~~~~-: ......... :T~-~ae ..... ~.0. ....... l~f.:~ ... ~ ........ ~q_s.. ... 3.~ ..... #..i.. ... ~l~.ch~.~ ........ ?.~.~- - --·~·-· · ······ 
...... \l.f?. ....... ~.!Q-~1..~~-~ ............... ~ .. : ...................................................................................................................................................................... . 

" '' ' ' ' ' "" '" '" ''' ' '"''' '" '"''""'"' ' " '''''''"'"" '"'''''"'"''' ' '''''''''"'''''''"'''''''''""'"'"'''"''"""''"'''''''' '' ' ' '"'"'""'"' ' "'"'' '"""'"'" ''""'' "'"'' ' '"' ' ' '"""''[j'~~-~~--- -~~~~~~oooooooo oo o oo 

s -
P AR A TU BOS 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

MEn pendiente 

FLUYE HACIA 

s- OL.j 0 

FOTO NO. C!ji.l(; ..Sc-:z't 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

:: :::8.:P.~~i~:~~:D:;:: :::: ::::: :::::: :: ::: :::::::::: ::::P.:~i~~!:~0;::~~:~~~~~:::: : ::: : :::::::: : :: ::: : ::::::::::: :::: : ::::::::::: : :: : ::::::::: : : : ::::::::::::: : :::: ::::::::::: : :: :::::::::k}~JL:: ::::: 
...... 0..?.~§!-!.~!?.~.Y.!2.ITA ................................... 0. .. ~~--~~Q!-!~~P.-.~.~~~Y.~!?.~.Y.~2.ITA ................................................................................................................. . 
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•:+: CSA c! ,_, Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 'k 4- de Agosto 2009 __ HOJA 4S 

DISTRITO/REGION 

2 Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: 0 

OCURRE INUNDACION ~NO D COV:VENTO DE TORMENT A 

[p~ D HW D CROSS INLET 

01/4 

~CADA VEZ QUE LLUEVE 'F lJep.."fe 
Tl PO ESTRU CTU RA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN lJ COMBINADO 0 OTROS 

Dsimple D Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

D 112 

Dcompleto 
D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 LIMPlNSUCIA D TAPADA/P.TAPADA 

~~~ 2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA 

3- ESCALERA$ . : . I D BUENA 

4- TUBOk.@ = "';)<:::· C£1 · Hll D LIMPIO/SUCIO 

5- TUBO(R9 -~ /_.' '?'/'··· D LIMPIO/SUCIO 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPINSUCIO 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~~ 

· ·~LA 

~A 
CH-fAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

i:2IJ':JO 
0No 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~/ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

·D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DorRos 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: , ; 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :::::::::::::::::r~;;:;.~~~ :::::::u.;;:~~~:~~;:~~:::::::::::::::::::::::::::: :::::: : :::: :: : ::::: : : :::::::: :::::: :::::::::::::::::: :::: :::::: :::: : ::: ::::::::::: ::: ::::::: ::::: 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- - - - ­
PARA TUBOS 

---.-~: 

j 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

$- 0~1~ 

FOTO NO. C'l./~ -·~:·.J:·-:-':~ 

FOTO NO. 

FOTO NO. 
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($ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACION ES MUNICIPIO SAN JUAN 

cu. a-. Architects and Engineers, LLP FECHA: Z,.4 de Agost o 2009 __ HOJA ~ 

DISTRITO/REGION CUADRICULA 

2 

SECTOR Floral Pa rk 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION ~NO 

TIPO EST RUCTU RA D CURB INLET D CATCH BASIN 

CONDICION EXISTENTE: 

O simple 

Doable 

0Triple 

Hato Rey 

0 CON ~NTO DE TORMENT A 

Q::l-Mf( D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Completo 

i'lJ.cADA VEZ QUE LLUEVE ~JeP"fe 
D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PA RRILLA D UMP!NSUCIA D T~P.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D UMPIA/SUCIA l!a"fAPADJY'~ D ROTO D NO NIVELADO 
"---------· 

3 - ESCALERA$ D BUENA D MALA 

4- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B .C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA 

7- TUBO/B.C. = D UMPIA/SUCIO D TAPADA 

8- cu NET A D LIMPIA/SUCIA D MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr iL':t'No 

10-AREA INUNDABLE (NO FEM A) [)fsr 0 NO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTRos 

::~~:::~~: :::~::~~: :~:::~::::~~::::~~~2>;~:::?.?:7.::~:;,: :~;: ~;::::::: ::~~:;~~~: ::: :::1::: :;:::: :.:: ::;: ;:::;:::: :::::::/:;:.::~::::::~ :::::::::::::: : ::: :: :::::::: : ::::: : ::::: : ::::: :: : : ::::: : ::::::: : 

s- --- ­
PARA TUB O S 

-·-----

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- O ll{? 

1
,, ,.,_,,--

FOTO NO.C { ..~ C-Q C' ~ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RE.~9..~~.e;l\cloN : ~<!NMEDIATA D AccroN rNTERMEorA B LARGo PLAZo 
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($ CSA 
c ... o.. ... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 'Z_it de Agosto 2009 _ _ HOJA t:;o 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/ REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 

SECTOR Floral Park 

CALLE / UBICACION: to 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TO~NTA ~ CADA VEZ QUE LLUEVE f"u€" tz.."Te 
TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET D CATCH BASIN 

Osimple 

D Doble 

0Triple 

D MH D HW Od·6oss INLET D coMBINADO D OTROS 

D 1/4 D Sanitaria/ Pluvial 

D 1/2 

1 1 
0 Pluvial/ Sanitaria 

ompleto d»P;/ ? 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

~~ 
D LIMPIA/SUCIA 

..L 
~.TAP ADA 

D TAPADNP.TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. 

5-TUBO/ B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = _ __ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 

D BUENA 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIA 

Dsr 
~51 

0MALA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0MALA 

~0 
0No 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

.P~.?.S~!.~S!.Q~ .. ~{.F::~ .. ~~C?..~.~f.~~~·; ·:··· ····· ···· :; ····/:· ······· ·········· · ·; ······.:~ .. · ·~:·····/·· · ·······;; ·:: ··:·· · :· · ·::.··~ ···:·:,···.- ·· ·· ······ · ·.:· · .. ~:·· · :;·: ··· :· ·:···· ·· · ··· ~···:·· :· :· ··· : ·; .. ··': .. ······. 
/(!,r-".) . .r ../.·.· . ..- .', ,~ ,, , ._r: ;)- I , Q ,,_ ,. • 1 , - • > 

1
. ·' .,.•,' ,t, ,• •. ·t . < 

: ?:~ciz.·.:r. ;i.:~~~~:·~,·':~~i.;;t;~~·~~ ~~~~~~~ : ~;.~ ~:;~ ~::!~~:;::·~~:: : 

s- - - - ­
PARA TUBOS 

'~ .. , ,t 

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO.C IJ):,.-s 7Q? 
·.. ..t 

FOTO NO. C.r)-~c;TI;:-;oc,· 
- - . ..'fr. • 

FOTO NO. 
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(~ CSA 
Y.~"" Architects and Engineers, LLP 

DISTRITO/REGION 

2 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 1-- + de Agosto 2009 __ HOJA _ _ t;_l _ _ 

BRIGADA: No. 3 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

OCURRE INUNDACION "G'i@?I)ID 0 CON EVENTO DE TORMENTA El_ CADA VEZ QUE LLUEVE f-J6~ie 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET MT~ASIN D MH D HW 0 cRoss INLET 

[]"Simple '(1-·? '\ ·' 0 1/4 

D Doble ' D 1/2 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

0 Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D UMPINSUCIA ~DA{.P:TA~ 0 ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0MALA CB'N:9~ ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = O~NSUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA .GJ ·~SUCIA 0MALA 0 NO DRENA DoTRos 

9-ZO NA INUNDABLE (FEMA) Osr ~0 
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~51 0No 

DESCR IPCION DEL PROBLEMA: . 

: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~:~:~;:~;;::;: :::::::::::::::::::;2>i;~:!.:Lt.~~;~~i:_;;. :::z:::::::::::::::::::::::::: : ::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 

..................................................................................................................................................................................................................... [j'~~·;~· ... ~~~~d~ ........... .. 

s- - - - ­
PARA TUBOS 

I H··-

l,/ r;!\'•' 
.tr.--· 
· ~,... .~~ . .:.:.._ 

"\? --r-
, .-,~---~ 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO.Cil./;~~5:::::.,~ ... , 
---;- - ... · 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

_./. , D IL1l 

RECOM~DACION: (!]AeCION"INMEDIATA ACCION INTERMEDIA ~LARGO PLAZO 

: :::: :65f.fui~:~:Y.i~:~;::::::::::::::::::::::::::::::::~::~:~~~:~~:~?;;;::~~:~i.~i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: : :::::::::::::::::::::::::i\~B::::::: : ::::::: 
..... .0.~~~\.!.r:'!P.~.Y.~2.ITA ................................ .J~l?.~ .. ~~g~.~~!3.s.?.~~~-~P.~.Y.~2.1:IA ................................................................................................................ .. 



( +.• CSA 
~"" Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 1--~ de Agosto 2009 _ _ HOJA S'Z. 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 s - : ') 4 ---:;-.- Hato Rey 

I SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: f'A?fl ft.J ~AU tJ (!JAN At.Jtot.)to 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

~NO 
0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 CON EVENTO DE TO~ENTA 
0 MH 0 HW [Q-(Ross I NLET 

tikADA VEZ QUE LLUEVE f' v~~ 
lJ COMBINADO 0 OTROS 

0 Doble 

0Triple 

gr-
lldl/2 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~UClA D TAPADNP.TAPADA 

0 LiMPINSUCIA ~ADA/~) 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TU BOI1f.G = ?A P ;:.1;1((~1 
~ - ., ,......, J· 

5- TUBO/B.C. = '·J z!-1: • ~/3-•· )c.'· 

6- TUBO/ B.C. = _ _ _ _ 

7- TUBO/ B.C. = _ __ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 

0 BUENA D MALA 

0 LIMPIO/SUCIO 12 [JJ;J{PADA 

~o@c1P 0TAPADA 

D LIMPIO/SUCIO D TAP ADA 

0 LIMP!NSUCIO 0 TAP ADA 

0 LIMPIA/SUCIA D MALA 

Os1 ~o 
~SI 0NO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

ITJ~ISTE I ROTA 
"·w:--,...... 

g f)>JT~~ -­
~ 
0 ROTO 

D ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

······························································································································································································································································ 

s- --- ­
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO.:-:: • i~'.f-~:53ji 
FOTO NO. c,q;· : • .--734 "'! 

FOTO NO. 

~~~~;l~; ~~~~!;";,;;-s ~""~"'~~ ~'":~ 
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+!$ CSA 
CSA """'• Architects and Engineers, LLP 

DISTRITO/REGION 

2 

SECTOR Floral Park 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: '2-t de Agosto 2009 __ HOJA t:;'; 

BRIGADA: No. 3 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S - 0 L~?, Hato Rey 

~'ti{~ 
LLJ..eJ\TC~ASIN 

[]}Simple 

D Doble 

0Triple 

0 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Completo 

li:lCADA VEZ QUE LLUEVE t V"e~'\6' 
D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA [9~~ -- D T~DA/P.TAPADA 

q:HAPADAL~ 
D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~ROTA 
D ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 

D LIMPINSUCIA 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

D BUENA 

C2'CfM PI<J/5DC1b~'-1 
~PI~J~o::.i' 
D LIMProisuoo 

D LIMPIA/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIA 

Dsi 
@.sr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

(&No 

0No 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D coLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D orRos 

............... ...................................................................................................................................................................................................... 0.~~·;~·.··~~~~~~··· ·· · ······· 

s- - - -­
P ARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- f2!/!J-
FOTO NO. Cli)C:E :,?.~_; 
FOTO NO. 

FOTO NO. 



( +! CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c1...... Architects and Engineers, LLP FECHA: z_-+ de Agosto 2009 __ HOJA c; 4-

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 T t?JO S- 0 4C1 Hato Rey 

I SECTOR Floral Park 1 

OCURRE INUNDACION 1iQ_~o 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET [kl ~T_9:!.ftASIN D MH D HW D CROSS INLET 

~DA VEZ QUE LLUEVE ~\Je\2-\.e' 
D COMBINADO D OTROS 

IT.fsimple D 1/ 4 D Sanitaria/ Pluvial 

D Doble D 1/2 D Pluvial/ Sanitaria 

D Triple D Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/ B.C. = 

~I~ 
!Ja'GMPIAisucy 

~~ 
Ed'fAPADA/P.T~~Dk" -------
0 TAPADA/P.TAPADA 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

. 6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 

D BUENA 

D UMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIO 

1\Jt:fMP~ 
Dsr 

~I 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

~NO 
0 No 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

~/ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D COLAPSADA 

DoTRos 

::~~:::~~::::~ ::~~::~:::~::~:~t~:~t~;v:~~:::::::::::::;~2~:;~-~::;:::~~~:~: ~~::::~:~::::::::::::l~;:·:::::t:;?:::;~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::: 

s-
PARA TUBOS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

[Z}Ptintobajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO.c.;!.\.~...;""~o~ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMEJ)IDACION: 'EJA~ON INMEDIATA 0 ACCION I NTERMEDIA ~RGO PLAZO 
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($ CSA 
cu "'""" Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: tl de Agosto 2009 __ HOJA SS 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 "5 '.?, 1r,: S- [) ': () Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE I UBICACION: CAUf~ 4AIJ ArA11'tJIJl() 

OCURRE INUNDACION ~o 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

CONDICION EXISTENTE: 

Dsimple 

Dooble 

0Triple 

D C9fll1vENTO DE TORMENT A 

Q"MH 0 HW D CROSS INLET 

D 114 

D 112 

D Completo 

~CADA VEZ QUE LLUEVE f~~"fEf 
tJ COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA D LIMPINSUCIA D TAP_)DNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTR UCTURA 0 LIMPINSUCIA 11diAPAD~ 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALE RAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TU BO/B.C. = 0 LIMPIOISUCIO D TAP ADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIOISUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIOISUOO 0TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

7- TUBO/ B.C. = 0 LIMPINSUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA 0 LIMPIAISUCIA D MALA D NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr ~NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ~I 0 NO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DorRos 

: :~~:::~~::::~::~~::~~:~:::R~::~>.~C.tb.J.;;.;.:r.~:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: : ::::: :::::::::::: 

s- ---­
PARA TUBOS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. _ _ ;,:; :.' )~· 
FOTO NO. _ _ t;:· ) 1 
FOTO NO. 



( +! CSA c! ...... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 'Z-k de Agosto 2009 __ HOJA S~ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- C>t:? / Hato Rey 

SECTOR Floral Park 

CALLE/UBICACION: CALl~ t;A.J AtS .. "IOI-.1/n 

OCURRE INUNDACION "1lt(Si1No D C9Jli.-EVENTO DE TORMENT A 

I.BMH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

~ADA vEz QuE LLuEvE FiJeQI\6 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial Dsimple 

0Dable 

0Triple 

D 112 

Dcampleta 
D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA D LIMPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 
p-clMPr~ 

4- TUBO/B.C. = _ __ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6-TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- --- ­
PARA TUBOS 

D BUENA 

D UMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUOO 

D UMPIA/SUCIO 

D LIMP!NSUCIA 

Dsr 

~I 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

~NO 
0NO 

I . . I •.. , --...,.---

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO.C.(/~~6·.../-)~ tJ. 
FOTO NO/)J/ ~~.,0~09 

FOTO NO.C-,f;;[- t:;,~;; ::; 

·~:;;~~ ~~;':;';;;;;;o P~'c.'9.~'"'~~~'?.!.A. ~'."-::'.? 
::::::o.:i.~§~:~P.~:Y.i~:D:;:::::::::::::::::::::::: :::::::::::o:~~::~~Q~l~~~:i.~§~:~P.~:~~:rr~::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::: : :: ::::::rr~r~r::::::::::::: 
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•:~ CSA 
~"""'• Architects and Engineers, Ll.P 

PROYECTO: ESTUDIO INU NDACIONES M UNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: Z-1 de Agosto 2009 _ _ HOJA S"1 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 5 - ('<),C, ~.1- Hato Rey 

ISECTOR Floral Park 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A ~DA VEZ QUE LLUEVE f"~~~ 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB I NLET po:fcH BASIN D MH D HW D cRoss INLET D COMBINADO D OTROS 

D Simple ? ,.-c.,' ,, ,, ... ~.' D 1/4 
·- .,; £'- ()>(~ 

D Doble D 1/2 

D Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

0Triple Dcompleto 

CONDICI ON EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

~~"R!MuciA 
l!a'liMPI~ 

D TAPADNP.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

4-TUBO/ B.C. = ___ _ 

5-TUBO/ B.C. = ___ _ 
6-TUBO/ B.C. = _ __ _ 
7- TUBO/B.C. = _ _ _ _ 
8- CUNHA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 

DESCRI PCION DEL PROBLEMA: 

D BUENA 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIA 

D si 
~I 

0 MALA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0 MALA 

l&No 

0No 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

0 NO DRENA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTRos 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................... o·~-~-;~·---;~~;;~ ............ . 

s- ---­
PARA TUBOS 

-- - ---·--: 

/:<;: ·-I J 
~(-- ( o 

- ~---

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. :i:!i "'~·--5 "3,\;) 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

REC:O~~C:I<?_~;- m m• ·---~~~.'!'~T.A....... . .. m ••• • •• I=.J..A<:9°". 1'f.!:'.~~~p~_ ...... m ••• ~"!!.~.~~---· . 
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(~: CSA 
c! "'- Architects and Engineers, LLP 

DISTRITO/REGION 

2 

SECTOR Flora l Pa rk 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICI PIO SAN JUAN 

FECHA: z._+ de Agosto 2009 __ HOJA t;~ 
BRIGADA: No. 3 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

Hato Rey 

CALLE I UBICACION: C A UJ& ~AtJ ANTONI D 

OCURRE INUNDACION 'EZJ~Njl/ 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

[ig.CADA vEz QuE LLUEVE F ue ~z. .. ,-.re 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB I NLET ltki\TCJ;!.SASI N D COMBINADO D OTROS 

19"5imple D Sanitaria/ Pluvial 

D Doble 

0Triple 

D 112 

Dcompleto 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

~wsuc;;' 
~IAJ5uc!b·y· 

..• __ ..... 0 BUENA 

D TAPADNP.TAPADA 

D TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS · 

4- TUBO/ B.C. = ___ _ 

5-TUBO/ B.C. = ___ _ 

6- TUBO/ B.C. = ___ _ 

7- TUBO/ B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUOO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIO 

ICl-L-fMPr~ 
Dsr 
L;trsr 

0MALA 

0 TAPADA 

0 TAPADA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

JlS..No 
0No 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

rr-~ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

D coLAPSADA 

D coLAPSADA 

DcoLAPSADA 

Dor Ros 

--~-~.?.~~ ~ -~~~S?.~ .. ~.~.~f.~9.:~.~~.~'!S/ ........................................................... .;,. ............ : .................. , .......................................... :. ~ ............................................... . 
(-_(/J"I?.·'( 1 ' :. /,1 ·. I ;··. · f-J. 1 • -' •1 rl >"' 1 ,/ 1 - " · -;. :--: 

....................................... L· ...• :f~ • • 'v. .. ~:"; .. :~ .~.:'..: . :~ .. .-; ... :~.: ................. : .. ~ ... ~ ... : .. !.: .. :.: ......... ;f:, ./.;>;. :-.-:. :: . .r.~!': .......... ::;;J_~:· ······· · ··· r.-t:~~. ]c ... r.:~ .. :.;-······~:.' ........... ~ . ~-·•·"";~ ...... ._{~ ............... . 
I/"" /{ , ' ./".1 ·~. ·) ~ I_ ~..,... - ~~-; ~ • •":. './' j ,. .. ,/~ -~ " . -,~"""" .. ~ · ' ,.,-•, •f / .. ......... , . . , ........ ,..'"/ . - • 

...... :}'../.:': .... '. ... (. ..... :. ;;:' ................. !.r.:': .. :::.: ;(. ....... · ... ~.:: ......... , .. I: ... ~ ... ::; .. , .... ~ o ••••• ~ ••• • • •• • : • • •• 1 .... : : •.. ' /'-i .. : o ;:0 ::0· .. · .. : .. o .... .. . . , .. . ....... .. ... o • • o\·o., • • :.": ... . .... ~ ... . ;~ • • • "::: .............. . .. . ........... . 

f . ( I 
..... / ....................................................................................................................................................................................................................................................... . 

s- ---­
PARA TUBOS 

-:--· .. -·- - ··-·----·-..--

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

gP~jo 
IJ.d1:'i1 pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO .C.tiSCi ='):; l) 
FOTO NO('---· _ 

FOTO NO. 
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( !! CSA 
:! ....... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 2. ~ Septiembre 2009 HOJA sq 

DISTRITO/REGION CUADRICULA 

2 HATO REV 

SECTOR FLORAL PARK 

CALLE/ UBICACION: SAN ANTONIO 1SD 

OCURRE INUNDACION 0SI/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN _,..llrMH 0 HW 0 CROSS INLET OcoMBINADO DorRos 

0 Existe pero no esta en plano MSJ O simple • 01/4 0 Sanitario/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 01/2 0 Pluvial/ Sanitario 

0Triple O completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

.kJ LIMPIA/~ 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 
2- ESTRUCTURA 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA ~0 EXISTE / ROTA 

4- TUBO/ B.C. = 0 llMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = -;;' D uMP~ 0 TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO~ :J' ~ ~~ 0~ 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNHA 0 UMPINSUCIA 0MALA 0 NO DRENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) Osr 0No 

P~.?.~~~-~~~g~ .. ~-~.~ .. ~-~~-~-~~-~~-: ........ ~.:e.~.~ ....... \.\.~ ...... 79~ ........ ~ ...... ~:~t9.. : ............ ~ ........ ~t.~ ...... .. 
...... ~ .. Y.Y.l:-.~w-: .................................................................................................................................................................................................................. . 

:::::::~~::::::: :~:::::: :: :~:::~: :::: :: : : ::: : :::::::::: ::: ::: ::::::::: ::: ::: ::::::::: ::: : : : : : : : ::: : ::: :: :: : : :::: :: ::::::::: ::: ::::: :: : :: : :::::: ::::::: : ::~:~~:~~_::~~~~~~:: :::::: :: :: : 
I I I I I I I 0 Parr. Sellada 

s- ----
PARA TUBOS 

_ I j -~ t- I --1 _I -- r---+- 0 Punto alto 

- ; l +I ~c-j -1- I --+--+-- Q~obajo -·1-- I -+ -+- %"'''""'"" 
---4- -·-F j-l-- I I --r: ~LUYE HACIA 

-~ 1-~F -3=+= -1-~ - ---r= Foro No c JMG '-'Wf 

--·~ 
11 11 

I_ _:

1 
11 

1 FOTO NO. CIMG 

I FOTO NO. CIMG 

I I I I I 
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•:+: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c!o-• Architects and Engineers, LLP FECHA: ---'S~e:..t:p~ti~e.!..!.m!.:::b:!.:re=--2"'-'0~0::..:9~-- HOJA G 0 

BRIGADA: 

DISTRITO/REGION CUADRICULA 

2 HATO REV 

SECTOR FLORAL PARK 

CALLE / UBICACION: SAN ANTONIO \ $'5 

OCURRE INUNDACION 0 51/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE . 

TIPO ESTRUCTURA 0cURBINLIT 0 CATCH BASIN ~H 0 HW 0 CROSS INLET 

0 Simple 0 1/4 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 0 Sanitaria/ Pluvial 

Oooble 01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 0 No existe pero esta en plano MSJ 
0 Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 UMP!NSUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMP!NSUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMP!NSUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

.. ~~-?.~~~ -~~~S?.~ .. ~-~-~ .. ~~~-~-~~-~~-: ............ ~J.l~.: ............ ~9. ........ ~ ....... ~ ........ ~1C ........................................................ . 

I I 
___L -1= -
- 1- -

-- !--

-- -i--

- --
~~ -

- -- -

S- I 
PARA TUBOS I 

I I 
- -

~i~_! I 

r-1 -f---

-1-r-- -- ---, -

~ I 

- 1-

- 1-

- - ·-

- f--

1-

I 

0 Parr. pesada 

~rr.Sellada 
0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 



•:$ CSA PROYECTO: ESTUDIO INU NDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c"' ""'''" Architects and Engineers, LLP FECHA: ------=-Se=p=-=t"-"ie:..:..;mc:..:b::..:.r-=-e-=2=0=09"---- HOJA __ 0_ 1 __ 

DISTRITO/REGION CUADRICULA 

2 

SECTOR FLORAL PARK 

CALLE/ UBICACION: SAN ANTONIO \ S't 

OCURRE INUNDACION 0 Sl/NO 0 CON EVENTO DE TORMENTA D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET D CATCH BASIN %MH D HW D CROSS INLET D COMBINADO D OTROS 

D Existe pero no esta en plano MSJ D Simple D 1/4 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ D Doble D 1/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

D Triple D Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA D UMPIA/ SUCIA D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D UMPIA/SUCIA D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3-ESCALERAS D BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = D LIMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPIA/SUCIA 0MALA D NO DRENA OoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

- -~~.?.~~!.~~!.9.~--~~-~--~-~q-~-~~-~f::.: ........... ~\.\eJ.P.: ............. ~.~----·~·-······~····a~:r .. ~Y. .................................................................. . 

S- - - - ­
PARA TUBOS 

I I I I 
------

__ I I I I I 
I I I I 

I I I I l 1-+--!-1 --l-+-1-

0 Parr. pesada 

~rr.Sellada 
. 0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 
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•:t: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

;! o.v.. Architects and Engineers, LLP FECHA: ___ S:..:e::..tp'-"-ti:.:::e.!.!.m'-"'b'-'-'re=:-=20::.:0:..:::9'---- HOJA -=~---

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 05-=l- HATO REV 

SECTOR FLORAL PARK 

CALLE/ UBICACION: SAN ANTONIO 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

D CATCH BASIN 

Osimple 

.J4t'M"H 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 

0Triple 

01/2 
Oeompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA .~MPIA/SUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMP~ 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TU BO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 

5-TUBO/B.C. = 0LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6-TUBO,.@= ;; 'lL"8. DuMPI~ 0TAPADA 

7- TU BO/B.C. = .;,i 0 LIM PI~ 0 TAP ADA 

8-CUNETA ~MPI~ 0MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr 0 NO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

-~/ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

D NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

~~;7;~"-~ ~[-~~~ UY.i:JT~~ ~~~ \s ~~""' 
........................................................... :(..be, ........ b ............... J.t:l.~LLO.G .......................................................................................................................... . 

s- ---­
P ARA TUBOS 

I I I I I I 

--t--+--1---t--1----f--1 +- - I ~ -$ 
=~=---- ------·1, ~==sJ~ =~ 
- :--- --1- ----- -- - -, 

I I I 
I I i-

1 I I ' I I-

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. CIMG (df~ 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CJMG 



•:$ CSA 
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M UNICIPIO SAN JUAN 

"""""""' Architects and Engineers, LLP FECHA: ___ S:::..:e::..tP:..:.t:.:::ie.:..:.m:.:::b"-'re,_2=-=0::..::0<=:9 ___ HOJA -~0~3:::..__ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 .::r \~b 

SECTOR FLORAL PARK 

CALLE/ UBICACION: SAN ANTONIO 

OCURRE INUNDACION 0SI/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS I NLET 

0 1/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~TCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ • )8J Simple 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 

0 Triple 

CONDICION EXISTENTE: 

01/2 
Ocompleto 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~LIMPI~ ~DA/P.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUCIA AD~ ~TO 0 NO NIVELADO 

3-ESCALERAS 0 BUENA 0MALA EXISTE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO O coLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO O coLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = \~ 0 LIMPIO/SUCIO fijhAPADA 0 ROTO D coLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO D COLAPSADA 

8- CUNETA DuMP~ 0 MALA 0 NO DRENA Oor Ros 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0 No 

.P~.?.~~~ .~~~S?.~ .. ~.~.~ .. ~~q.~.~~.~~.: ........ :J.~~.~ ..... W1Y.;~ ....... b.~9. .. .... C.: .(M.}.nJ.~4, .............................................................. . 
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0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 
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FOTO NO. CIMG ~\fl& (o 

FOTO NO. CI MG 

FOTO NO. CI M G 
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•:~• CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c?._.. Architects and Engineers, LLP FECHA: - ---'S=e=p=ti=e'-'-m=b-'-'re"-'2=0:...::0=9 ___ HOJA -=~-+-__ 
BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 3"\~b 5- <() (o 0 HATO REV 

SECTOR FLORAL PARK 

CALLE/ UBICACION: SAN ANTONIO j\.)Q l0~ 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN jUMH 0 HW 0 CROSS INLET 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 0 Simple 0 1/4 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

.l3-~SUCIA 
OuMPI~ 

0BUENA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 TAPADA/ P.TAPADA 

4- TUBO/B.C. = - -----,.-=-- 0 UMPIO/SUCIO 

5- TUBO/B.C. = _ ___:\.9:...___ ~/SUCIO 
6- TUBO/B.C. = --~__:{5__ lRJ ~/SUCIO 
7- TUBO/B.C. = o4 . "--:;7- ~UMPfA~ 
8- CUNETA a;({ / .%rMPI~ 

Osr 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0NO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 
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0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 
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FOTO NO. CIMG G~G.:t­

FOTO NO. CIMG ~ '{(;8 
FOTO NO. CIMG 
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•:$ CSA 
"""'...._ Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: ---'S"-'e""p'-='tic:::.e;.;..m:..:b.:....:re=-2=0::..:0'""'9 ___ HOJA _ _,.(Q.,_S~-

BRIGADA: 

DISTRITO/ REGION CUADRICULA BARRIO 

2 .3\3-b HATO REV 

SECTOR FLORAL PARK 

CALLE/ UBICACION: SAN ANTONIO f\}~ . (5ct 

OCURRE INUNDACION 
,-i~ 

g~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A ~DA VEZ QUE LLUEVE =fu.P. {), 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET %CATCH BASIN D MH D HW D CROSS INLET D COMBINADO D OTROS 

D Existe pero no esta en plano MSJ ~imple -:::.. • 1 _I( 1 1 _ '' D 1/4 
. :.~-IP X..:J-1.0 

0 No existe pero esta en plano MSJ D Doble D 1/2 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

D Triple D Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA DuM~ ~~ADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA ~TAPADA~ 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA 

4- TUBO/ B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUOO 0TAPADA 

Cuv~ rei-e. 
D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

D ROTO 

~/ ROTA 
D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = \.f3" D LIMPIA/SUCIO (J>.ifTAPADA 

8- CUNHA D UMPI~ D MALA D NO DRENA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTROS 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 0 sr 0 NO 

.. ~~.~~~!.~~!.0.~ .. ~-~-~ .. ~~~.~.~~-~~.: ............ ~~ ....... ~ ..... 0.~ ...... .\~ ........ ~.~ ........... . 

:~~~~~~~~~~~~- E:~~ ~ ~~ 
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0 Punta alto 

~bajo 

~ ~~:~ndiente 
FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. CIMG <Q\(~Cj 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 
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~~ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

Y._. Architects and Engineers, LLP FECHA: _ ____::.S:::..~e p~t~ie:.!..!m'-!!b:!.!.r.:::..e.=2~00::..:9~--- HOJA -=(o-~~-

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 00( HATO REV 

SECTOR ·~lUi~ ~~G~W=i=A5 ~\~ fcrv~ I 
CALLE/ UBICACION: ·rVL-~ . C>_ntl.L ~,.. 14cvdo.uD I :r:-t-~ 

I 

OCURRE INUNDACION g;!P'Io 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET JM'CATCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 0 Simple 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 
0Triple 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 LIMPIA/@) 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUCIA 0TAPAD~ 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/B .C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B .C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPINSUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA %crMPI~ 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr 0 NO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

~ROTA 
0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DorRos 

.. ~~.?.~~~-~~~.r?.~ .. !?..~.~ .. ~.~9..~.~~.~~.: .... ~1;, ......... =t~.~ .................................................................................................. . 

..................................................................................................................................................................................................................... t~i"P·~·;~· ... ~~~~d~ ............ . 
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' 0 Parr. Sellada 
I 

il~~l 
I L 

be 11 ~cr/ul( , o · 

D Punto alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLU YE HACIA 

S-

FOTO NO.CIMG ~'i-::f(j 
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(~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:!a~ .. Architects and Engineers, LLP FECHA: ---=-Se=p=-=t=ie:.:..:m..:.::b:..:..re=-=20=0=-=9'------ H OJA _ .:::{o,_l....:..__ 

BRIGADA: No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 S- 0 (p Z... HATO REV 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~C 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

01/4 
D 112 

Dcompleto 

auoA VEZ QUE LLUEVE .J:;:..;;t 
D COMBINADO D OTROS 

D Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 U MPlNSUtlA fu~ 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2-ESTRUCTURA ~P~ 0~~~;;;;:;;; 0 ROTO 0NONIVELADO 

3- ESCALERAS D BUENA D MALA ~OTA 

4- TUBO/B.C. D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO 

7-TUBO/B.C. = 0~ 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA 0LIMPI~ 0 MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) D SI D NO 

D co LAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

Oor Ros 

o.:~~EL.===":::~~ ~ ~' ?~~~~~ ] '~~=-~ 
::::: :::v:~::::::: :<:~:~:::::~:::::~:::::;~~:::: :~::::::~:: : ::~: :::::~~:::~:::::: 
~· 1 I 1 1 1 1 1 - dP~~r.pesada 

s- - --­
PARA TUBOS 

- o~~~ 

- I 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO.CIMG (:/..f.::::( / 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO.CIMG 
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